
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre vision 

Partenaire incontournable,   

la MRC du Fjord -du-Saguenay est reconnue 
pour son dynamisme et sa capacité à 
harmoniser croissance économique, 
gestion du territoire et développement des 
collectivités.  
 

 

 

Notre mission 

La MRC du Fjord-du-Saguenay améliore la 

qualité de vie de sa population grâce à des 

services de proximité et une planification 

ªk«§~|«^fzk ik zí^{l|^qk{k|® k® i¯ 

développement du territoire.  
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1. Introduction 

>k «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik ªs«©¯k« s|gk|isk k«® ¯| ~¯®sz «®ª^®lqs©¯k k««k|®skz 
§~¯ª §z^|sƑkª k® ~§®s{s«kª z^ «lg¯ªs®l s|gk|isk «¯ª ¯| ®kªªs®~sªk i~||lÎ 
+~|p~ª{l{k|® b z^ >~s «¯ª z^ «lg¯ªs®l s|gk|isk Ýgr^§s®ªk NãÁÎÂÞ Ý>N7ÞÏ sz ^ §~¯ª f¯® 
iísik|®sƑkªÏ iíl´^z¯kª k® ik gz^««kª zk« ªs«©¯k« iís|gk|iskÎ -k §z¯«Ï sz §kª{k® 
ií^|^z·«kª zk« ªk««~¯ªgk« r¯{^s|k«Ï {^®lªskzzk« k® Ƒ|^|gsoªk« is«§~|sfzk« k® ik 
ilƑ|sª zk« {k«¯ªk« ik §ªl´k|®s~| k® iís|®kª´k|®s~| |lgk««^sªk« ^Ƒ| ik §ª~®lqkª 
kpƑg^gk{k|® z^ §~§¯z^®s~| k® zk« fsk|«Î 

>í~fxkg®sp §ªs|gs§^z ik gk «grl{^ k«® ik is{s|¯kª zk« §kª®k« r¯{^s|k« k® 
{^®lªskzzk« g^¯«lk« §^ª zk« s|gk|isk« k| ^i^§®^|® zk« s|®kª´k|®s~|« k® zk« 
ªk««~¯ªgk« ^¯¶ §^ª®sg¯z^ªs®l« i¯ ®kªªs®~sªkÎ 7z «kª® b z^ p~s« ik g^iªk ik qk«®s~| ik« 
ªs«©¯k« §~¯ª zk« ~ªq^|s«^®s~|« {¯|sgs§^zk« k® ik q¯sik ik §z^|sƑg^®s~| §~¯ª zk« 
isªkg®s~|« ik «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|iskÎ N~| lz^f~ª^®s~| ªk§~«k «¯ª ¯|k ^|^z·«k 
ªsq~¯ªk¯«k ik« ªs«©¯k«Ï ¯|k g~|gkª®^®s~| k|®ªk zk« ispplªk|®k« {¯|sgs§^zs®l« ^s|«s 
©¯k «¯ª z^ {s«k k| ¦¯´ªk ií^g®s~|« g~|gªo®k« ®kzzk« ©¯k z^ p~ª{^®s~| i¯ 
§kª«~||kzÏ z^ {~ikª|s«^®s~| ik« l©¯s§k{k|®«Ï z^ {s«k k| g~{{¯| k® zk 
ªk|p~ªgk{k|® ik« §ª~qª^{{k« ik §ªl´k|®s~|Î 

>^ ?M+ i¯ 4x~ªiãiã̄N^q¯k|^· k® zk« ¿Á {¯|sgs§^zs®l« ik «~| ®kªªs®~sªk ~|® 
k|®ªk§ªs« ¯| k¶kªgsgk iík|´kªq¯ªkÏ {^ª©¯l §^ª z^ g~{§zk¶s®l ik« k|xk¯¶ k® z^ 
|lgk««s®l ií¯|k g~zz^f~ª^®s~| l®ª~s®k p~|ilk «¯ª ¯|k g~~§lª^®s~| k¶k{§z^sªk k| 
®k|^|® ik« ªk|g~|®ªk« ik ªlƒk¶s~| s{§zs©¯^|® lz¯«Ï isªkg®k¯ª« ql|lª^¯¶Ï 
isªkg®k¯ª« s|gk|isk k® z^ ?M+ b ¯|k {m{k ®^fzkÎ /|«k{fzkÏ sz« ~|® ^|^z·«l zk« 
ªl«¯z®^®« ik« ik¯¶ §ªk{soªk« ql|lª^®s~|« ik «grl{^Î 7z« ~|® s|®lqªl zk« ªlgk|®k« 
~ªsk|®^®s~|« {s|s«®lªskzzk« k® ~|® §ªs« k| g~{§®k zk« k¶sqk|gk« zlqs«z^®s´k« ik z^ 
>~s «¯ª z^ «lg¯ªs®l s|gk|isk ̂ s|«s ©¯k zk« ª¡zk« k® ªk«§~|«^fszs®l« ik« ^¯®~ªs®l« 
{¯|sgs§^zk« k® ªlqs~|^zk«Î  

 
 

  

Le schéma 3e génération permettra de poursuivre les 
efforts réalisés au cours des cinq dernières années et 
ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ŎƻƴǘƛƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ-
nelles et les services offerts. Il tiendra compte des 
ressources humaines et financières disponibles, ainsi que 
ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ł ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 
ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƻǇǘƛƳŀƭΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜƳŜǳǊŜ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ 
significativement les pertes humaines et matérielles 
ŀǘǘǊƛōǳŀōƭŜǎ ŀǳȄ ƛƴŎŜƴŘƛŜǎ Ŝǘ ŘΩŀŎŎǊƻƞǘǊŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜǎ 
organisations municipales dans ce domaine. 
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+k®®k il{^ªgrk ´s«k zí^{lzs~ª^®s~| ik zík|«k{fzk ik« p~|g®s~|« ^««~gslk« b z^ 
«lg¯ªs®l s|gk|isk Ýqk«®s~|Ï §ªl´k|®s~| k® s|®kª´k|®s~|Þ §~¯ª zk« is¶ §ª~gr^s|k« 
^||lk« k® zí^i^§®^®s~| ik« «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ^¯¶ fk«~s|« ik z^ 
§~§¯z^®s~| «¯ª zík|«k{fzk i¯ ®kªªs®~sªk ik z^ ?M+ i¯ 4x~ªiãiã̄N^q¯k|^·Î 

>k« «kg®s~|« «¯s´^|®k« ik gk i~g¯{k|® §ªl«k|®k|® zk« ~fxkg®sp« ik §ªl´k|®s~| k® 
iís|®kª´k|®s~|Ï iªk««k|® ̄| §~ª®ª^s® ik z^ «s®¯^®s~| «¯ª zk ®kªªs®~sªk k® §ªl«k|®k|® zk« 
^g®s~|« ^ªªm®lk« §^ª z^ ?M+ i¯ 4x~ªiãiã̄N^q¯k|^· ^Ƒ| ií· ^§§~ª®kª ik« ªl§~|«k« 
g~|gªo®k«Î 

2. Mise en contexte 

2.1  Loi sur la sécurité incendie  

La Loi sur la sécurité incendie  (chapitre  S-ÁÎÂÞ Ý>N7Þ §ªl´~s® |~®^{{k|® zí~fzsq^®s~| 
§~¯ª zk« ^¯®~ªs®l« ªlqs~|^zk« iíl®^fzsª ¯| «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik ªs«©¯k« ps¶^|®Ï 
pour tout leur territoire, des objectifs de protection optimale contre les incendies 
et les actions requises pour les atteindre, et ce, en conformité avec les 
Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité  incendie  
(Orientations) . Les articles 8 à 27 de la LSI concernent la procédure pour établir 
les schémas de couverture de risques. Ils précisent entre autres les éléments à 
inclure aux schémas (articles 10 et 11) ainsi que le processus applicable à 
zílz^f~ª^®s~|Ï b zí^®®k«®^®s~|Ï b zí^i~§®s~| k® b zík|®ªlk k| ´sq¯k¯ª ik« «grl{^« 
(articles 12 à 26). 

>^ ªl´s«s~| §lªs~is©¯k i¯ «grl{^ k«® ~fzsq^®~sªk k| ´kª®¯ ik zí^ª®sgzk ÀÇ ik z^ >N7. 
Les autorités régionales doivent commencer la révision du schéma, au plus 
tard 8 ans après la date de son entrée en vigueur, en suivant la même procédure 
©¯k gkzzk §~¯ª zíl®^fzsªÎ >k «grl{^ ªl´s«l i~s® k|®ªkª k| ´sq¯k¯ª ^¯ §z¯« ®^ªi ¿¾ ans 
après cette date.  

>í^ª®sgzk 30 de la LSI indique, quant à lui, les modalités applicables à la 
modification des schémas.  

2.2  Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie  

Les deux grandes orientations énoncées par le ministre sont les suivantes :  

Réduire, dans toutes les régions du Québec, les pertes humaines et matérielles 
ŀǘǘǊƛōǳŀōƭŜǎ Ł ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ. 

AŎŎǊƻƞǘǊŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ de la sécurité incendie.  
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2.3  Sections et objectifs des Orientations  

Les orientations  proposent huit objectifs. Ceux -ci sont divisés en trois sections : 
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Objectif  1 : Connaître les risques dƐincendie 

+~||^u®ªk zk« ªs«©¯k« §ªl«k|®« «¯ª zk ®kªªs®~sªk qª`gk b zí^|^z·«k ik gk¯¶-ci. 
>í^|^z·«k ik« ªs«©¯k« g~|«s«®k b ªkgk|«kªÏ b z~g^zs«kªÏ b l´^z¯kª k® b gz^««spskª zk« 
ªs«©¯k« iós|gk|iskÎ ?^s|®k|sª b x~¯ª gk®®k gz^««spsg^®s~| k| p~|g®s~| ik zíl´~z¯®s~| 
du terªs®~sªkÎ "i^§®kª z^ §z^|spsg^®s~| ik« {k«¯ªk« ik §ªl´k|®s~| k® iís|®kª´k|®s~| 
k| ®k|^|® g~{§®k ik« ªl«¯z®^®« ik zí^|^z·«k ik« ªs«©¯k«Î 

Objectif  2 : Prévenir les incendies  

Planifier les activités de prévention des incendies, prévoir les mesures 
ií^¯®~§ª~®kg®s~| ^s|«s ©¯k zk« is«§~«s®s~|« ªlqzk{k|®^sªk« ^pplªk|®k«Î Pk|sª 
g~{§®k ik zíl´~z¯®s~| i¯ ®kªªs®~sªk k® l´^z¯kª z^ {s«k k| ¦¯´ªk ik« ^g®s~|« ik 
prévention.  

Objectif  3 : Intervenir lors dƐincendies de bâtiments de risque faible  

7|®kª´k|sª ik p^h~| «lg¯ªs®^sªk z~ª« iís|gk|isks de bâtiments de risque faible avec 
la force de frappe requise, pour sauver des vies et réduire les pertes matérielles. 
Planifier et coordonner des interventions optimales en tenant compte des 
ressources disponibles et en faisant abstraction des limites ad ministratives. 
Favoriser la collaboration entre les services de sécurité incendie situés à proximité.  

Objectif  4 : Intervenir lors dƐincendies de bâtiments de risques moyen, élevé 

et très élevé  

7|®kª´k|sª ik p^h~| «lg¯ªs®^sªk z~ª« iís|gk|isks de bâtiments de risques moyen, 
élevé et très élevé avec une force de frappe appropriée permettant de sauver des 
vies, de réduire les pertes matérielles ainsi que de minimiser les conséquences sur 
les collectivités. Planifier et coordonner des intervention s optimales en tenant 
compte des ressources disponibles et en faisant abstraction des limites 
administratives. Se préparer à intervenir de manière sécuritaire et efficace. 
Favoriser la collaboration entre les  services de sécurité incendie situés à proximité.  

Objectif  5 : Intervenir lors des autres risques de sinistres   

Intervenir de façon sécuritaire lors des autres risques de sinistres ou des accidents 
avec les ressources appropriées, pour réduire au maximum les temps de réponse, 
pour sauver des vies et limiter les blessures et les incapacités. Planifier et 
coordonner d es interventions optimales en tenant compte des ressources 
disponibles, au -delà des limites administratives. Se préparer à intervenir de 
manière sécuritaire et efficace, dans le respect des normes et des cadres de 
référence en vigueur. Favoriser la collabo ration entre les services de sécurité 
incendie situés à proximité.  
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Objectif  6 : Optimiser lƐintervention des services de sécurité incendie 

-l§z~·kª z^ p~ªgk ik pª^§§k ªk©¯s«k b zí^§§kz s|s®s^z zk §z¯« ª^§sik{k|® §~««sfzk 
«¯ª zk« zsk¯¶ ik zís|gk|iskÎ Q®szs«kª zk« ªk««~¯ªgk« is«§~|sfzk« k| p^s«^|® ^f«®ª^g®s~| 
ik« zs{s®k« ^i{s|s«®ª^®s´k«Î "««¯ªkª b zík|«k{fzk ik« gs®~·k|« ik« ®k{§« ik 
réponse qu i respectent les exigences de protection établies aux objectifs  3 et 4. 
Planifier et coordonner ces interventions et les inscrire dans un protocole de 
déploiement. Établir la collaboration intermunicipale rendant possibles ces 
interventions optimisées.  

Objectif  7 : Coordonner la sécurité incendie au palier régional  

Définir les rôles et les responsabilités des autorités locales et régionales en 
matière de sécurité incendie. Favoriser la collaboration entre les différents acteurs 
locaux pour mieux prévenir les incendies et mieux intervenir lors de ceux -ci. 
Mettre en pl ace des structures de concertation et de soutien visant à améliorer 
zí~§®s{s«^®s~| k® zíkppsgsk|gk ik« s|®kª´k|®s~|«Î +~~ªi~||kª zílz^f~ª^®s~| k® z^ {s«k 
k| ¦¯´ªk i¯ «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik ªs«©¯k« b zís|«®^ª ií¯|k §z^|spsg^®s~| 
stratégique en sécurité inc endie. Déterminer une procédure de vérification et 
iíl´^z¯^®s~| i¯ ikqªl ií^®®ks|®k ik« ^g®s~|« §ªl´¯k« ^¯ «grl{^Î 

Objectif  8 : Arrimer les différentes ressources dƐintervention 

Arrimer les ressources de la sécurité incendie avec celles des autres acteurs 
appelés à intervenir lors de sinistres. Collaborer avec différents partenaires, y 
g~{§ªs« zk« ~ªq^|s«^®s~|« ik «kg~¯ª«Ï zk« «kª´sgk« §ªlr~«§s®^zskª« ií¯ªqk|gk k® zk« 
services polsgskª«Î 0®^fzsª ik« §^ª®k|^ªs^®« ´s«^|® b §ªlgs«kª zk« gr^{§« ií^g®s~| ik 
chacun. 
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Figure 1 : Modèle de gestion des risques d'incendie 

>k {~iozk ik qk«®s~| ik« ªs«©¯k« iís|gk|isk ªk§ªl«k|®k les orientations ministérielles.  
 
Les axes représentés sont complémentaires et interdépendants  les uns des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Orientations du ministère de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie , mars 2025 

 
 

 

 

[ΩŞŎŀǊǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ǉǳŜ 
les autorités municipales 
ŎƻƴǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘΩŀǎǎǳƳŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
diverses parties de leur territoire. 
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2.4  *sz^| ik z^ {s«k k| ¦¯´ªk ik« §z^|« ií^g®s~| ik« §ªk{skª« 
schémas  

Le premier Schéma de couverture de risques incendie (SCRI)  de la MRC du Fjord -
du-Saguenay a été attesté le 2 juin 2009 et est entré en vigueur le 5 octobre 2009 
conformément à la Loi sur la sécurité incendie  et aux Orientations du ministère de 
z^ Nlg¯ªs®l §¯fzs©¯k k| {^®soªk ik «lg¯ªs®l s|gk|iskÎ >k «grl{^ |í^ §^« l®l ªl´s«l 
au cours de sa 5e année. De ce fait, les difficultés suivantes ont été rencontrées 
z~ª« ik z^ {s«k k| ¦¯´ªk i^|« zk« {¯|sgs§^zs®l« i¯ ®kªªs®~sªk et la MRC 
notamment  : 

¶ >íf̂«k|gk ií¯|k ªk««~¯ªgk b z^ g~~ªis|^®s~|; 

¶ >k« ~fxkg®sp« ik« ´s«s®k« ik §ªl´k|®s~| |í~|® §^« l®l ^®®ks|®«;  
¶ >í^®®ks|®k ik z^ p~ªgk ik pª^§§k |í^ §^« l®l g~|gz¯^|®k; 
¶ Le changement de culture en gestion incendie ; 

¶ Les enjeux face à la formation et les exercices ; 

¶ >^ {s«k b |s´k^¯ k® z^ {s«k k| §z^gk iík|®ªk®sk| i¯ {^®lªskz. 
 

La 2e génération du SCRI est entrée en vigueur le 11 août 2020 , soit 11 ans après 
zk §ªk{skª N+M7Î >^ ?M+ «ík«® i~®lk ií¯| g~~ªi~||^®k¯ª k| «lg¯ªs®l s|gk|isk en 
2015. Au cours de la révision du SCRI, les services de sécurité incendie ont 
travaillé en collaboration avec la MRC et les municipalité s ^ps| ik «í^««¯ªkª ¯|k 
bonne compréhension des obligations locales et régionales . La création de la 
Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord (RISIF) qui comprend  
5 municipalités , soit Petit-Saguenay, Rivière-Éternit é, LíAnse-Saint-Jean, Saint-
Félix-díOtis et Ferland -et-Boil leau a été réalisée en 2017.  

>~ª« ik zílz^f~ª^®s~| i¯ §z^| ik {s«k k| ¦¯´ªk de la 2e génération  du SCRI, les 
services incendie et la MRC ont collabo ré étroitement pour atteindre les object ifs 
ps¶l«Î +k®®k g~~§lª^®s~| «ík«® {^|spk«®lk §^ª z^ {s«k k| g~{{¯| de ressources, 
notamment zk §^ª®^qk ií¯|k ªk««~¯ªgk ilislk b z^ §ªl´k|®s~| ik ªs«©¯k p^sfzk 
pour les municipalités de  Saint-Fulgence, Saint-Honoré et de Saint -David-de-
Falardeau. De plus, une étude a été réalisée pour les municipalités de Bégin, 
Saint-Charles-de-Bourget et de Saint -Ambroise pour envisager la mutualisation 
des services de gestion et de prévention, ainsi que deux analyses pour évaluer 
zís|®lqª^®s~| ^¯ «ks| ik ªlqsk« k¶s«®^|®k« pour la municipalité de Larouche avec la 
Régie du Sud et la deuxième Saint -Honoré avec la RISIF. >íl®¯ik k® zk« ^|^z·«k« 
|í~|® §^« l®l g~|gz¯^|®ks. Par contre, une entente a été concl ue pour la mise en 
g~{{¯| ik §^ª®^qk ik ªk««~¯ªgk k| «lg¯ªs®l s|gk|isk ^ps| ií^´~sª ¯| «k¯z 
directeur incendie pour les municipalités de Saint -Honoré, Saint-David-de-
Falardeau et la RISIF.  
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Des rencontres ont été organisées, réunissant les maires, les directeurs généraux 
et les directeurs de services. Elles ~|® §kª{s« ií^§§ª~p~|isª z^ ªlpzk¶s~| «¯ª z^ 
vision des services à offrir, en tenant compte des enjeux organisationnels et 
humains, ainsi que des particularités territoriales et de la nécessité à respecter le 
schéma de couverture de risques.  

Les journées de réflexion réalisées avec les municipalités  ont permis díl®^fzsª ¯| 
diagnostic des forces et des défis du territoire  afin de guider les choix 
stratégiques pour les services iís|gk|isk i^|« z^ {s«k k| ¦¯´ªk i¯ §z^| ik z^ 
3e génération du Schéma de couverture de risque s incendie (SCRI) sur les 
10 prochaines années.  

La 3e génération du SCRI permettra de poursuivre les actions et les réflexions déjà 
entreprises , soit :  

¶ La nécessité de la collaboration intermunicipale ; 
¶ >í~ptimisation des ressources humaines et matérielles ; 

¶ La vision à long terme et planification stratégique ; 

¶ Les enjeux organisationnels et humains ; 

¶ Les défis territoriaux et particularités locales ; 
¶ Le rk«§kg® ik« k|q^qk{k|®« sik|®spsl« ^¯ §z^| ik {s«k k| ¦¯´ªk i¯ 

schéma de couverture de risques . 
 
7z k«® |lgk««^sªk iíétablir des choix stratégiques pour le développement des 
services incendie et des services offerts au cours des dix prochaines années afin 
ií^{lzs~ªkª la pro tection de la population et des intervenants.  De plus, la révision 
de la 3e génération du schéma débutera en 2033, soit 8 ans après sa date díentrée 
en vigueur.
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3. Section 1: La prévention 

3.1  Objectif 1  : +~||^u®ªk zk« ªs«©¯k« iís|gk|isk 1 

Connaître les risques présents sur le territoire grâce à lƐanalyse de ceux-ci. 
LƐanalyse des risques consiste à recenser, à localiser, à évaluer et à classifier les 
risques dƐincendie. Maintenir à jour cette classification en fonction de lƐévolution 
du ter ritoire. Adapter la planification des mesures de prévention et 
dƐintervention en tenant compte des résultats de lƐanalyse des risques. 

3.1.1  La présentation du territoire  

>k «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik ªs«©¯k« p^s® ªlplªk|gk ^¯¶ 
g^ª^g®lªs«®s©¯k« §^ª®sg¯zsoªk« i¯ ®kªªs®~sªk ik z^ ?M+ i¯ 4x~ªiã
iã̄N^qk¯|^·Î 7z ilgªs® zk« {¯|sgs§^zs®l« k® zk« ®kªªs®~sªk« |~| 
~ªq^|s«l« ©¯s z^ g~{§~«k|® k| §ªk|^|® k| g~{§®k zk« 
§^ª®sg¯z^ªs®l« ®kªªs®~ªs^zk« §~¯´^|® ^ppkg®kª z^ §z^|sƑg^®s~| ik z^ 
«lg¯ªs®l s|gk|isk g~{{k zk« ´~sk« ª~¯®soªk«Ï zk« g~¯ª« iík^¯Ï zk« 
s|pª^«®ª¯g®¯ªk«Ï k®gÎ  

  

 
1 Référence : Section 1 Orientation s du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie  
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"Ƒ| ik {sk¯¶ g~||^u®ªk k® ik «^s«sª ®~¯®k« zk« §^ª®sg¯z^ªs®l« i¯ ®kªªs®~sªk ik z^ 
?M+Ï |~¯« ´~¯« s|´s®~|« b §ªk|iªk g~||^s««^|gk i ̄«grl{^ ií^{l|^qk{k|® k® 
ik il´kz~§§k{k|® ªl´s«l ÝN"-MÞÎ 7z §k¯® m®ªk g~|«¯z®l k| ¯®szs«^|® zk zsk| «¯s´^|®Î  
https://mrc -fjord.qc.ca/app/uploads/2022/10/Schema -damenagement -et-de-developpement -revise.pd f 

3.1.2  Le territoire  

>^ ?M+ i¯ 4x~ªiãiã̄N^q¯k|^· ^ l®l gªllk k| À¾¾ÀÎ /zzk ªkqª~¯§k ®ªksºk 
{¯|sgs§^zs®l« ªl§^ª®sk« i^|« zk 6^¯®ãN^q¯k|^· Ý*lqs|Ï >^ª~¯grkÏ N^s|®ã"{fª~s«kÏ 
N^s|®ã+r^ªzk«ãikã*~¯ªqk®Ï N^s|®ã-^´siãikã4^z^ªik^¯Ï N^s|®ã4¯zqk|gkÏ 
N^s|®ã6~|~ªl k® N^s|®kãM~«kãiã̄@~ªiÞ k® zk *^«ãN^q¯k|^· Ý4kªz^|iãk®ã*~szzk^¯Ï 
>í"|«kãN^s|®ã<k^|Ï Jk®s®ãN^q¯k|^·Ï Ms´soªkã0®kª|s®l k® N^s|®ã4lzs¶ãiíB®s«ÞÎ N~| 
®kªªs®~sªkÏ ií¯|k «¯§kªƑgsk ik ÂÂ ¾¾Â y{ÀÏ k| p^s® z^ ®ª~s«so{k §z¯« ´^«®k ?M+ k| 
«¯§kªƑgsk ^¯ L¯lfkgÎ +~{§®^|® §ªo« ik ÀÃ ¾¾¾ r^fs®^|®«Ï kzzk «k is«®s|q¯k §^ª 
«^ ©¯^zs®l ik ´sk b §~ª®lk ik z^ |^®¯ªkÏ «~| k|´sª~||k{k|® «lg¯ªs®^sªkÏ «~| 
g^ª^g®oªk p^{szs^z k® «k« §^·«^qk« {^xk«®¯k¯¶Ï {^ª©¯l« |~®^{{k|® ^´kg zk px~ªi 
k® zk {^««sp ik« ?~|®«ãV^zs|Î  

& gkz^ «í^x~¯®k|® ®ª~s« ®kªªs®~sªk« |~| ~ªq^|s«l« ÝP@BÞ ^i{s|s«®ªl« §^ª z^ ?M+ ©¯s 
i~{s|k|® z^ªqk{k|® zk ®kªªs®~sªkÎ >k« P@B >^zk{|̂®Ï >^gã?s|s«®¯y k® ?~|®ãV^zs| 
~gg¯§k|® ¯|k «¯§kªƑgsk ik §ªo« ik Â¾ ÀÂÀ y{À k® b z¯s «k¯zÏ zk P@B ?~|® V^zs| 
ªk§ªl«k|®k Ç¿ Ć i¯ ®kªªs®~sªk ik z^ ?M+Î >í^ggo« b gk« s{{k|«k« k«§^gk« ªk§~«k 
§ªs|gs§^zk{k|® «¯ª ¯| ´^«®k ªl«k^¯ ik grk{s|« p~ªk«®skª« k««k|®skz« ®^|® §~¯ª zk« 
^g®s´s®l« lg~|~{s©¯k« ©¯k §~¯ª z^ ik««kª®k k| g^« ií¯ªqk|gkÎ B| k| il|~{fªk 
§ªo« ik Á¿ ÅÂÇ y{Ï ^««¯ª^|® ^s|«s z^ g~||kg®s´s®l ik« P@BÎ 

 

  
Par ailleurs, le vaste réseau routier de la MRC, comprenant à la 
fois les routes principales et les chemins forestiers, constitue un 
enjeu en matière de sécurité. Les services incendie sont appelés 
à intervenir pour répondre à des accidents qui surviennent sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǇŀǊŦƻƛǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜǎ Ŝƴ 
Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŜƴŘǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎΦ 

https://mrc-fjord.qc.ca/app/uploads/2022/10/Schema-damenagement-et-de-developpement-revise.pdf
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3.1.3  La topographie  

J~¯ª fsk| g~{§ªk|iªk zk« §^ª®sg¯z^ªs®l« i¯ ®kªªs®~sªk §~¯´^|® ^ppkg®kª z^ 
§z^|sƑg^®s~| ik z^ «lg¯ªs®l s|gk|iskÏ sz k«® |lgk««^sªk iík¶^{s|kª z^ ®~§~qª^§rsk 
ik z^ ?M+Ï {^ª©¯lk §^ª ik« g~|®ª^«®k« k|®ªk f^««k« ®kªªk« k® r^¯®k« ®kªªk« fsk| 
ilzs{s®lk« k® ´s«sfzk« i^|« zk §^·«^qk Ð 

¶ >k« f^««k« ®kªªk«Ï ^¯ ªkzskp §k¯ ^ggsik|®lÏ |k il§^««k|® ql|lª^zk{k|® §^« 
À¾¾ { ií^z®s®¯ikÎ /zzk« s|gz¯k|® zk« {¯|sgs§^zs®l« ik N^s|®ã+r^ªzk«ãikã
*~¯ªqk®Ï N^s|®ã"{fª~s«kÏ N^s|®ã6~|~ªlÏ ^s|«s ©¯í¯|k §^ª®sk ik« ®kªªs®~sªk« 
ik >^ª~¯grkÏ *lqs|Ï N^s|®ã-^´siãikã4̂ z^ªik^¯ k® N^s|®ã4¯zqk|gkÎ 

¶ >k« r^¯®k« ®kªªk« ©¯s ~gg¯§k|® z^ {^xk¯ªk §^ª®sk i¯ ®kªªs®~sªk {¯|sgs§^zs«l 
«~|® i~{s|lk« §^ª zk« {~|®« V^zs|Î /zzk« «ílzo´k|® k|®ªk Ã¾¾ k® ¿ ¾¾¾ { 
ií^z®s®¯ik k® f~ªik|® z^ ªs´soªk N^s|®kã?^ªq¯kªs®k k® zk z^g =l|~q^{sÏ 
x¯«©¯íb z^ zs{s®k ik« P@BÎ  

>k ªk«®k i¯ ®kªªs®~sªk k«® ilƑ|s §^ª zk {^««sp {~|®^q|k¯¶ g~¯´ª^|® zk« ®ª~s« P@B 
ik z^ ?M+Î 

3.1.4  La démographie et les périmètres urbains  

>íl´~z¯®s~| il{~qª^§rs©¯k k«® ¯| lzl{k|® §ªs{~ªis^z ©¯s §kª{k® ik {sk¯¶ 
g~{§ªk|iªk z^ i·|^{s©¯k ií¯|k §~§¯z^®s~|Î Q|k f~||k g~{§ªlrk|«s~| ik« 
gr^|qk{k|®« ©¯s ^ppkg®k|® z^ §~§¯z^®s~| ií¯| zsk¯ i~||l §kª{k® ik p^sªk ik« 
gr~s¶ ií^{l|^qk{k|® §z¯« lgz^sªl«Î  

>k ®^fzk^¯ ik z^ §^qk «¯s´^|®k p^s® l®^® ik z^ §~§¯z^®s~| ik« {¯|sgs§^zs®l« ik z^ 
?M+Ï zíl´~z¯®s~| ik z^ §~§¯z^®s~| ik§¯s« zk ikª|skª «grl{^Ï z^ «¯§kªƑgsk ik« 
{¯|sgs§^zs®l«Ï z^ ik|«s®l iír^fs®^|® §^ª ysz~{o®ªk g^ªªlÏ zk |~{fªk k® z^ «¯§kªƑgsk 
ik« §lªs{o®ªk« ií¯ªf^|s«^®s~| ÝJQÞÎ +k« ikª|skª« «~|® §ªl«k|®l« «¯ª zk« 
g^ª®k« ¿ k® À ik« ^||k¶k« Ã k® ÄÎ 
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Tableau 1 : Décret de la population 

Municipalité et TNO 
Population 

(2019) 
Population 

(2024) 
Écart 

Superficie 
terrestre 

(km2) 

Densité 
(hab. km2) 

Nombre de 
PU 

Superficie 
des PU 
(km2) 

Bégin  818 895 9.41% 189.26 4.72 1 1,16 

Ferland-et-Boilleau 549 723 31.69% 390.69 1.85 2 1,08 

>í"|«k-Saint-Jean 1219  1321 8.37% 504.07 2.62 2 3,72 

Larouche 1536  1705  11.00% 84.48 20.18 1 4,57 

Petit-Saguenay 633 621  -1.90% 329.05 1.89 1 0,73 

Rivière-Éternité  430 435  1.16% 477.78 0.91 1 0,83 

Saint-Ambroise  3864  4214  9.06% 149.23 28.24 1 3,02 

Saint-Charles-de-Bourget  760 819  7.76% 62.75 13.05 2 0,86 

Saint-David-de-Falardeau 2849  3089  8.42% 394.92 7.82 2 4,60 

Saint-Félix-díB®s« 990 1214 22.62% 232.62 5.22 1 0.98 

Sainte-Rose-du-Nord  440 480 9.09% 118.05 4.07 1 0,68 

Saint-Fulgence  2123 2205 22.63% 350.49 3.46 1 1,41 

Saint-Honoré  5981 6875 3.86% 191.37 11.52 2 4,35 

TNO Lalemant 0 0 0% 199.13 34.53 0 - 

TNO Lac Ministuk  12 66 45% 1 476.06 - 0 - 

TNO Mont -Valin 0 20 20 % 33 770.93 0.002 0  

Total  MRC 22 204  24 673  11,12 %  38  920.88  .63  N/A  N/A  
Source population  : Ms|s«®oªk ik« "pp^sªk« {¯|sgs§^zk« k® ik zí6^fs®^®s~|Ï À¾¿Ç k® À¾ÀÂ  
Source superficie  : Répertoire des municipalités, 2025  
 

Bien que les données statistiques indiquent une faible population résidant dans 
le TNO Mont -Valin, on y dénombre 3 573  baux de villégiature. Plusieurs titulaires 
· kppkg®¯k|® ik z~|q« «lx~¯ª«Ï ´~sªk · ik{k¯ªk|® ¯|k §^ª®sk s{§~ª®^|®k ik zí^||lkÏ 
sans toutefois être comptabilisés officiellement comme résidents . 

3.1.5  Le récréotourisme et la villégiature  

>^ ?M+ i¯ 4x~ªiãiã̄N^q¯k|^· «k is«®s|q¯k §^ª z^ ªsgrk««k ik «k« g^ª^g®lªs«®s©¯k« 
|^®¯ªkzzk« k® z^ is´kª«s®l ik «~| ~ppªk ®~¯ªs«®s©¯kÎ >k ®kªªs®~sªk g~{§®k ®ª~s« §^ªg« 
|^®s~|^¯¶Ï ¿Â º~|k« iík¶§z~s®^®s~| g~|®ª¡zlk Ýºkg«ÞÏ ÀÀ §~¯ª´~sªsk« k® ¯|k ªl«kª´k 
p^¯|s©¯kÎ & gkz^ «í^x~¯®k|® Á¿Æ k|®ªk§ªs«k« §ª~§~«^|® §z¯« ik Ã¾¾ ^g®s´s®l«2 k® 
k¶§lªsk|gk«Ï gk ©¯s g~|®ªsf¯k b ^®®sªkª ¯| qª^|i |~{fªk ik ´s«s®k¯ª«Î  

+k®®k ^®®ª^g®s´s®l «k ªkƒo®k i^|« zk« i~||lk« ik pªl©¯k|®^®s~|Î -^|« zí^||lk 
À¾¿ÅÏ §ªo« ik ÀÅÁÀÂ¾ ´s«s®k¯ª« ~|® «lx~¯ª|l «¯ª zk ®kªªs®~sªk ik z^ ?M+Ï z^ i¯ªlk 
{~·k||k i¯ «lx~¯ª l®^s® ik ÀÏÆÃ |¯s®lk«Ï gk ©¯s ^ ql|lªl ik« il§k|«k« iík|´sª~| 
ÂÁÏÀ {szzs~|« ik i~zz^ª« Ý{~|®^|® k«®s{lÞÎ  

 

 
2 {ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ aw/ Řǳ CƧƻǊŘ-du-Saguenay, 2022-2032 
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J~¯ª ªl§~|iªk b gk®®k ik{^|ikÏ k| À¾ÀÂÏ zk ®kªªs®~sªk is«§~«^s® ií¯| §^ªg 
iírlfkªqk{k|® ®~¯ªs«®s©¯k ik ÀÅÆ¾ ¯|s®l«Ï i~|® ÃÄ Ć l®^sk|® ik« k{§z^gk{k|®« 
ik g^{§s|q k® ÂÂĆ ªl§^ª®s« k|®ªk ií̂¯®ªk« ®·§k« iírlfkªqk{k|®Î  

/| À¾ÀÀÏ z^ ´szzlqs^®¯ªk x~¯^s® ¯| ª¡zk s{§~ª®^|® i^|« zí~gg¯§^®s~| i¯ ®kªªs®~sªkÏ 
^´kg ÂÅÀÄ f^¯¶ ik ´szzlqs^®¯ªk «¯ª zk« ®kªªk« §¯fzs©¯k« k® §z¯« ik 
Ã¾ÆÆ ªl«sik|gk« ik ´szzlqs^®¯ªkÏ §~¯ª ¯|k ´^zk¯ª p~|gsoªk ®~®^zk ^´~s«s|^|® 
ÇÏÃ {szzs~|« ik i~zz^ª«Î 

/|Ƒ|Ï gk®®k ~ppªk ªlgªl~®~¯ªs«®s©¯k «í^§§¯sk «¯ª ¯| ´^«®k ªl«k^¯ iís|pª^«®ª¯g®¯ªk«Ï 
g~{§ªk|^|® §z¯« ik À¿ÂÀy{ ik «k|®skª« {~®~ªs«l« k® ¿ÆÆÅy{ ik «k|®skª« |~| 
{~®~ªs«l«Ï g~{{k zk {~|®ªk zk ®^fzk^¯ «¯s´^|®Î 

Tableau 2 : Longueur des types de sentier sur le territoire, 2024 

Sentier Distance totale (km) 

Équestre 55 

Ski 107 

Vélo 134 

Raquette 217 

Traîneau à chien 286 

Pédestre 388 

VTT 819 

Motoneige  1 323 
Source : MRC du Fjord -du-Saguenay 
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3.1.6  Les activités économiques  

Jz¯«sk¯ª« «kg®k¯ª« lg~|~{s©¯k« «®ª¯g®¯ªk|® z^ ?M+Î /| |~{fªk iík|®ªk§ªs«k«Ï zk« 
«kg®k¯ª« §ªli~{s|^|®« «~|® zírlfkªqk{k|® k® z^ ªk«®^¯ª^®s~|Ï zk« ^¯®ªk« «kª´sgk« 
k® zí^qªsg¯z®¯ªkÏ z^ p~ªk«®kªsk ̂s|«s ©¯k z^ §mgrk k® z^ gr^««kÎ 

/| ®kª{k« iík{§z~s«Ï zk« «kg®k¯ª« i~{s|^|®« «~|® zk g~{{kªgk ik il®^szÏ 
zí^i{s|s«®ª^®s~| §¯fzs©¯kÏ zírlfkªqk{k|® k® z^ ªk«®^¯ª^®s~|Ï ^s|«s ©¯k z^ 
p^fªsg^®s~| k® z^ g~|«®ª¯g®s~|Î 

3.1.7  Analyse de risques 3 

>í~gg¯ªªk|gk ik ªs«©¯k« k«® z^ §skªªk ^|q¯z^sªk i¯ «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik 
ªs«©¯k« s|gk|iskÎ /zzk g~|®ªsf¯k b z^ §ªs«k ik ilgs«s~| ~fxkg®s´k k® b zílz^f~ª^®s~| 
ik« {k«¯ªk« b §ªk|iªk ^Ƒ| ik ªli¯sªk zí~gg¯ªªk|gk ~¯ zís{§^g® ik gkª®^s|« ®·§k« 
iís|gk|isk«Î >í^|^z·«k ik« ªs«©¯k« g~|«s«®k b ªkgk|«kªÏ b z~g^zs«kªÏ b l´^z¯kª k® b 
gz^««sƑkª zk« ªs«©¯k« iís|gk|isk «¯ª zk ®kªªs®~sªkÎ >k ªkgk|«k{k|® k® z^ z~g^zs«^®s~| 
ik« ªs«©¯k« §k¯´k|® «k p^sªkÏ §^ª k¶k{§zkÏ b §^ª®sª i¯ ikª|skª ª¡zk iíl´^z¯^®s~|Ï 
ií¯|k gz^««sƑg^®s~| §ªlglik|®kÏ ik« ª^§§~ª®« ik §kª{s« ilzs´ªl« §~¯ª zk« 
|~¯´kzzk« g~|«®ª¯g®s~|«Ï ií¯| gr^|qk{k|® ií¯«^qk ~¯ ií¯|k ´s«s®k ik §ªl´k|®s~|Î 
+k®®k l®^§k §kª{k® ik §ª~glikª b zísik|®sƑg^®s~| ik ®~¯« zk« f`®s{k|®« i¯ 
®kªªs®~sªk k| «í^««¯ª^|® ik zk¯ª z~g^zs«^®s~| k¶^g®kÎ 

7z k«® k|«¯s®k |lgk««^sªk ik §ª~glikª b ¯|k l´^z¯^®s~| ik« ªs«©¯k« ik« f`®s{k|®« 
§~¯ª il®kª{s|kª zk¯ª gz^««k ik ªs«©¯k« k® ^s|«s l®^fzsª z^ p~ªgk ik pª^§§k ªk©¯s«kÎ 
>k« g^ª^g®lªs«®s©¯k« ik« f`®s{k|®« k® i¯ ®kªªs®~sªk «~|® ik« lzl{k|®« b §ªk|iªk 
k| g~{§®k z~ª« ik gk®®k ~§lª^®s~|Î >k« g^ª^g®lªs«®s©¯k« i¯ f`®s{k|® §~¯´^|® 
^´~sª ¯|k s|gsik|gk «¯ª z^ gz^««sƑg^®s~| k® z^ §z^|sƑg^®s~| ik« «®ª^®lqsk« ik 
§ªl´k|®s~| k® iís|®kª´k|®s~| ^z~ª« ©¯k zk« g^ª^g®lªs«®s©¯k« i¯ ®kªªs®~sªk 
§kª{k®®k|® ik il®kª{s|kª z^ p~ªgk ik pª^§§k ªk©¯s«kÎ 

4s|^zk{k|®Ï zk« f`®s{k|®« i~s´k|® m®ªk gz^««l« k| p~|g®s~| ik z^ gz^««sƑg^®s~| ik« 
ªs«©¯k«Î >^ gz^««sƑg^®s~| ik« ªs«©¯k« §ª~§~«lk ^¯¶ ^¯®~ªs®l« z~g^zk« k® ªlqs~|^zk« 
g~{§~ª®k ©¯^®ªk gz^««k« i~|® zk« §ªs|gs§^¯¶ lzl{k|®« «~|® g~|®k|¯« i^|« zk 
®^fzk^¯ Á ik z^ §^qk «¯s´^|®kÎ 

/| g~|p~ª{s®l ^´kg zí^ª®sgzk ¿¾ ik z^ >N7 ^¯©¯kz zk «grl{^ p^s® l®^® i¯ 
ªkgk|«k{k|®Ï ik zíl´^z¯^®s~| k® i¯ gz^««k{k|® ik« ªs«©¯k« iís|gk|isk §ªl«k|®« 
«¯ª zk ®kªªs®~sªk k® §ªlgs«k zk¯ª z~g^zs«^®s~|Ï sz k«® |lgk««^sªk ik {~i¯zkª zk 
gz^««k{k|® i¯ |s´k^¯ ik ªs«©¯k ik« f`®s{k|®« k| ªk«§kg®^|® zk 5¯sik ªkz^®sp b z^ 
§z^|sƑg^®s~| ik« ^g®s´s®l« ik §ªl´k|®s~| ik« s|gk|isk« i¯ {s|s«®oªk ik z^ Nlg¯ªs®l 
§¯fzs©¯k k® ik «k« ^||k¶k«Î 

  
 

3 Référence  : Section 1.2 des Orientations du ministère de la Sécurité publique en matière de sécurité incendi e 
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Tableau 3 : Classification des risques proposée 

Classe Critères de classification Exemples (non limitatifs) 

Risques 
faibles 

Á *`®s{k|® ªl«sik|®skz il®^grl ií¯| {^¶s{¯{ ik 
2 étages et comprenant 2  logements ou moins  

Á ?^s«~| ik gr^{fªk« ií¯| {^¶s{¯{ ik 
4 chambres  

Á Petit bâtiment isolé  

Á Résidence unifamiliale de type détaché ou 
duplex  

Á Maison bigénérationnelle ou maison avec 
logement accessoire  

Á Chalet 

Á Maison mobile  

Á Hangar, cabanon, garage résidentiel 
détaché  

Á Grange désaffectée  

Risques 
moyens 

Á *`®s{k|® ªl«sik|®skz ií^¯ §z¯« Á étages ou 
comprenant de 3 à 9  logements  

Á Maison de chambres de 5  à 9 chambres 

Á *`®s{k|® g~{{kªgs^z ií^¯ §z¯« Á étages 

Á Établissement industriel du groupe  F, division 3  

Á Autre bâtiment dont l'aire au sol est d'au plus 
600 m2 

Á Résidence unifamiliale de type triplex ou 
en rangée  

Á Immeuble à  logements  

Á Bureau de professionnels  

Á Établissement commercial  (boutique 
détachée, dépanneur sans station -service, 
épicerie)  

Á Entrepôt  

Risques 
élevés 

Á Bâtiment résidentiel de 4  à 6 étages 

Á Bâtiment résidentiel comprenant 10  logements 
ou plus  

Á Maison de chambres de 10  chambres ou plus  

Á Bâtiment commercial de 4  à 6 étages 

Á >sk¯ iírlfkªqk{k|® r¡®kzskª i~|® gr^©¯k ¯|s®l ^ 
^ggo« b zík¶®lªsk¯ª 

Á >sk¯ iírlfkªqk{k|® r¡®kzskª ik Á étages ou 
moins 

Á Lieu sans quantité significative de matières 
i^|qkªk¯«k« ªk§ªl«k|®^|® ¯| ªs«©¯k iís|gk|isk 

Á Établissement industriel du groupe  F, division 2 

Á Bâtiment agricole  

Á Autre bâtiment dont l'aire au sol est de plus de 
600 m2 

Á Immeuble de 10  logements ou plus  

Á Motel  

Á Établissement d'affaires  

Á Établissement commercial (épicerie, 
grande boutique)  

Á Atelier de soudure, garage, imprimerie, 
station-service 

Á Porcherie, écurie  

Risques 
très élevés 

Á Bâtiment résidentiel ou commercial de plus de 
6 étages 

Á *`®s{k|® i~|® zí¯«^qk §ªs|gs§^z k«® i¯ qª~¯§k A 

Á *`®s{k|® i~|® zí¯«^qk §ªs|gs§^z k«® i¯ qª~¯§k B 

Á Bâtiment où les occupants ne peuvent évacuer 
d'eux -mêmes 

Á Bâtiment impliquant une évacuation difficile en 
raison du nombre élevé d'occupants  

Á Bâtiment où les conséquences d'un incendie sont 
susceptibles d'affecter le fonctionnement de la 
collectivité  

Á Établissement industriel du groupe  F, division 1 

Á Bâtiment présentant un risque élevé de 
g~|pz^qª^®s~|Ï gík«®-à-dire où se trouvent des 
matières combustibles, inflammables ou 
explosives en quantité significative  

Á Bâtiment en hauteur  

Á Théâtre, aréna, cinéma, église, école, 
garderie, université  

Á Hôpital, résidence pour aînés, ressource 
intermédiaire  

Á Établissement de détention  

Á Centre commercial  

Á Entrepôt de matières dangereuses, usine 
de peinture, usine de produits chimiques, 
meunerie  

Á Usine de traitement des eaux, installation 
portuaire, hôtel de ville, centre de refuge 
en cas de sinistre, poste de police, 
caserne de pompiers  

Á Édifice attenant dans les quartiers 
patrimoniaux  

Source : Annexe A, Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie , 2025  
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PORTRAIT DE LA SITUATION 

Considérant que la MRC assure la compéte nce en prévention des ris ques plus 
élevés, il est nécessaire díl|¯{lªkª «l§^ªl{k|® zk« ªs«©¯k« ªl«sik|®skzs et non 
résidentiel s. 

Bien que la majorité des données nécessaires à la classification des risques 
figurent au rôle d'évaluation foncière, le Service de prévention incendie  de la 
MRC doit procéder à l'analyse des risques en collaboration avec les services 
d'urbanisme, les inspecteurs municipaux et les services de sécurité incendie. 
Cette analyse prend en considération la densité d'occupation, les distances entre 
les bâtiment s, les usages, les zonages, l'approvisionnement en eau, les accès, les 
risques particuliers ainsi que les permis de construction ou de rénovation. Les 
municipalités sont responsables de transmettre au service de prévention de la 
MRC les informations requises et d'en assurer la mise à jour.  

>í^|^z·«k ik« ªs«©¯k« ^s|«s ©¯k z^ {s«k b x~¯ª «~|® ªl^zs«lk« k| §^ª®k|^ªs^® k|®ªk z^ 
?M+ k® zk« «kª´sgk« {¯|sgs§^¯¶Î >^ ?M+ ^««¯ªk zí^|^z·«k k| respectant le  
Guide relatif à la planification des activités de prévention des incendies  du MSP et 
en tenant compte des caractéristiques pertinentes des bâtiments et du territoire 
ik««kª´sÎ >í~fxkg®sp i¯ §ª~gk««¯« ií^|^z·«k k«® ik gz^««spskª zík|«k{fzk ik« 
bâtiments en fonction du risque  (faible, moyen, élevé et très élevé). Cette 
classification permettra de déterm iner quelles mesures de préventio n doivent 
être appliquées , de mesurer lk« fk«~s|« ~§lª^®s~||kz« iís|®kª´k|®s~| k® des 
protocole s de déploiement des ressources applicables aux différents bâtiments . 
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¶ M¡zk iíl´^z¯^®s~| 
¶ Logiciel de gestion incendie (ICO)  
¶ Permis 

¶ Usage 
¶ Visite terrain  

¶ Visite de prévention  

¶ +^§^gs®l iíl´^g¯^®s~| 
¶ Caractéristique du bâtiment  
¶ Caractéristique du territoire  

¶ Temps de réponse du SSI 
¶ Jª~fzl{^®s©¯k ií^ggo« 

¶ Risques spécifiques (procédés, matières 
dangereuses, etc.)  

¶ Faible 

¶ Moyen résidentiel  
¶ Moyen non résidentiel  
¶ Élevé 

¶ Très élevé 

>ís{^qk ©¯s «¯s® représente  z^ §ª~gli¯ªk ik ªlpzk¶s~| §~¯ª §ª~glikª b zí^|^z·«k 
i¯ ªs«©¯k ií¯| f`®s{k|®Î 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Analyse du risque d'un bâtiment 

 

Le Service de prévention  incendie  de la MRC assure une continuité de la mise à 
jour des risques , z~ª« iíl{s««s~| ik §kª{s«Ï ik gr^|qe{k|® ií¯«^qk ~¯ ®~¯®k 
autre information impliquant  le risque pour la per sonne, pour les biens et 
zík|´sª~||k{k|® k® ^¯ déploiement des ressources du service de sécurité 
incendie.  Le classement est évolutif, les SSI peuvent maintenir ou bonifier leurs 
protocoles de déploiement . La MRC et les municipalités peuvent maintenir ou 
f~|spskª zk« k|®k|®k« iík|®ª^sik ainsi que la planification des visites de prévention  
selon les programmes de prévention des risques faible s et celui pour les risques 
élevés. 
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Le tableau de la page suivante  présente pour chacune des municipalités de la 
MRC et pour les territoires non organisés (TNO), le nombre de propriétés 
comportant un bâtiment principal. Tous les bâtiments secondaires ou les 
subdivisions sont exclus de cet inventaire. Le nombre de risques a été 
comptabilisé pour chaque catégorie (risque s faible, moyen, élevé, très élevé). 
Cette classification permettra de déterminer les mesures de prévention, les 
besoins opérationnels en intervention et les protocoles de déplo iement des 
ªk««~¯ªgk« ^§§zsg^fzk« ^¯¶ ispplªk|®« f`®s{k|®« «kz~| zk¯ª gz^««kÎ >ís|´k|®^sªk 
des risques pour les TNO de la MRC inscrit dans le tableau ci -dessous a été 
ªl^zs«l b §^ª®sª i¯ ª¡zk iíl´^z¯^®s~|, ^¯g¯|k ^|^z·«k ®kªª^s| |í^ l®l kppkg®¯lk, ce 
qui signifie que les données pourraient varier au fil des années. Il est important 
ik |~®kª ©¯k zís|´k|®^sªk |k §ªk|i §^« k| g~|«silª^®s~| zk« f`®s{k|®« 
non prioritaire s, non habités , non utilisés et ne présentant pas de valeur 
significative.   

Nous avons également recensé le nombre de propriétés agricoles. Dans le 
«grl{^ §ªlglik|®Ï z^ ?M+ ^´^s® {s« k| §z^gk ¯| §ª~qª^{{k iíli¯g^®s~| i¯ 
public visant à recenser les bâtiments agricoles sur chaque propriété  puisque  
gk®®k s|p~ª{^®s~| |ík«® §^« disponible dans le ª¡zk iíl´^z¯^®s~|Î +k§k|i^|®Ï k| 
ª^s«~| ií¯| {^|©¯k ik ªk««~¯ªgk«Ï gk® s|´k|®^sªk |í^ §¯ m®ªk {k|l b ®kª{kÎ 
Notons que  le nombre de risques agricoles correspond au nombre de propriétés 
agricoles recensées. Dans la 3e génération du schéma, la MRC amorcera sa 
première année de visite de prévention et d'inspection des bâtiments agricoles 
conformément au Programme d'inspection des bâtiments agricoles.  
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Tableau 4 : Classement des risques par municipalité pour l'ensemble du territoire de la MRC du Fjord-du-
Saguenay 

Municipalité 

Classe des risques /  Nombre de propriétés 

Faible Moyen résidentiel 
Moyen non 
résidentiel 

Élevé Très élevé Agricole TOTAL 

Bégin  468 27 5 6 5 14 525  

Ferland-et-Boil leau 541 2 16 5 2 2 568  

>í"|«k-Saint-Jean 821 193 54 15 5  1 088  

Larouche 775 15 15 12 5 3 825  

Petit-Saguenay 359 45 18 8 5 11 446  

Rivière-Éternité  370 5 8 5 4 2 394  

Saint-Ambroise  1 659 138 56 23 9 51 1 936  

Saint-Charles-de-
Bourget  

367 7 5 6 3 28 416  

Saint-David-de-
Falardeau 

2 191 70 63 15 6 46  2 391  

Saint-Félix-iíB®s« 880 30 23 11 3 4 951  

Saint-Fulgence  1 093 28 88 15 3 23 1 250  

Saint-Honoré  2 436 75 81 25 10 23 2 650  

Sainte-Rose-du-Nord  356 23 14 17 8 3 421  

TNO  4 017 70 0 22 41 0 4 150  

Total  15 226  658  499  199  68  210  16 860  
Source : M¡zk iíl´^z¯^®s~| k® s|´k|®^sªk i^|« zk z~qsgskz k| qk«®s~| s|gk|isk Ý7+BÞ À¾ÀÃ 

 

Note  1 : Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement . Les risques sont mis à jour de façon 
g~|®s|¯k «¯ª zík|«k{fzk i¯ ®kªªs®~sªkÎ La localisation des risques est identifi ée à la 
cartographie  TNO (territoires non organisés).  

 

À la lecture de ce tableau de classification des risques, il apparaît que la grande 
majorité des bâtiments du territoire de la MRC présentent un risque faible. Les 
municipalités, peu importe leur taille, possèdent des bâtiments à risque s moyen, 
élevé et très élevé. Le territoire de la MRC est reconnu pour sa vocation de 
villégiature, toutes les municipalités étant concernées. La ville de Saint -Honoré 
regroupe le plus grand nombre de bâtiments résidentiels, tandis que la 
municipalité de Saint-Ambroise détien t la plus forte concentration de bâtiments 
agricoles.  
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>^ {s«k b x~¯ª i¯ gz^««k{k|® ik« ªs«©¯k« k«® kppkg®¯lk «¯ª ¯|k f^«k ªlq¯zsoªk 
ik§¯s« zk «grl{^ §ªlglik|®Ï gk ©¯s k¶§zs©¯k ik« gr^|qk{k|®« zs{s®l« i^|« zk« 
®k|i^|gk« qz~f^zk«Î >k« ´^ªs^®s~|« ~f«kª´lk« «~|® §ªs|gs§^zk{k|® i¯k« b 
zól´~z¯®s~| il{~qª^§rs©¯k k® b zí^|^z·«k ik« ªs«©¯k« kppkg®¯lk «¯ª zk ®kªª^s|Î 

Objectif s de protection arrêté s par la MRC  

Action  1 "§§zs©¯kª ¯| {lg^|s«{k ik {s«k b x~¯ª k| g~|®s|¯ ií^|^z·«k k® 
de la classification des risques  «¯ª zík|«k{fzk ik ®kªªs®~sªk ik z^ 
MRC, k| «ís|«§sª^|® i¯ Guide relatif à la planification des activités 
de prévention des incendies du MSP et de ses annexes. 

 
Action  2 ?k®®ªk k| §z^gk ¯| g~{s®l ^¯ «ks| ik z^ ?M+ ^ps| ií^|^z·«kª z^ 

g~|p~ª{s®l ik« grk{s|« ií^ggo« b z^ §ª~§ªsl®l s|gz¯^|® zk« §~|®«Ï 
ponceaux, barrières et voir à planifier la régularisation ou évaluer 
les alternatives à mettre en place.  

 
Action  3   6^ª{~|s«kª zk« ªoqzk{k|®« {¯|sgs§^¯¶ §~¯ª zí^®®ªsf¯®s~| ik« 

numéros civiques et nommer les chemins de tolérance.  

 
>^ z~g^zs«^®s~| ik zík|«k{fzk ik« ªs«©¯k« ªl§kª®~ªsl« «¯ª zk ®kªªs®~sªk ^ l®l 
s|®lqªlk §^ª g^®lq~ªsk ik ªs«©¯k« ̂ ¯¶ g^ª®k« ¿ k® À «k ®ª~¯´^|® k| ^||k¶k Ã k® Ä 
i¯ §ªl«k|® i~g¯{k|®Î 

Le territoire est très diversifié et comprend des 
risques particuliers, notamment une scierie, des 
industries, une mine, un aéroport, ainsi que 
différentes usines de transformation du bois avec 
tous les risques qui y sont associés. Il y a aussi les 
PME et les autres bâtiments commerciaux aux 
vocations diverses. Ceci vient donc confirmer 
ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭƛǘŞ ŘŜ 
développer une connaissance approfondie des 
risques. La MRC et les services de sécurité incendie 
(SSI) collaborent pour améliorer la connaissance 
des risques, la planification de la prévention et la 
préparation aux interventions en cas d'incendie. 
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3.2  Objectif  2 :  Prévenir les incendies 4 

Planifier les activités de prévention des incendies, prévoir des mesures 
dƐautoprotection ainsi que les dispositions réglementaires afférentes. Tenir 
compte de lƐévolution du territoire et évaluer la mise en Ŏuvre des actions de 
prévention.  

>^ §ªl´k|®s~| ̂ §§zs©¯lk b zí^sik ik« is´kª« §ª~qª^{{k« ik §ªl´k|®s~| k«® z^ 
§skªªk ^|q¯z^sªk §~¯ª §ª~®lqkª z^ ´skÏ zk« fsk|« k® zík|´sª~||k{k|® g~|®ªk zk« 
s|gk|isk« ©¯s g~|®ªsf¯k b ̄ |k is{s|¯®s~| ik« §kª®k« r¯{^s|k« k® {^®lªskzzk«Î 7z 
k«® il{~|®ªl ©¯k zk« s|´k«®s««k{k|®« k| §ªl´k|®s~| s|gk|isk g~{§~ª®k|® ik« 
fl|lƑgk« lg~|~{s©¯k« k® «~gs^¯¶ §ª~f^|®« §~¯ª z^ «~gsl®lÎ >^ f~|sƑg^®s~| ik z^ 
ªlqzk{k|®^®s~| k| {^®soªk ik «lg¯ªs®l s|gk|iskÏ zí^§§^ªs®s~| ik |~¯´kzzk« 
®kgr|~z~qsk« k® zík¶§lªsk|gk ^g©¯s«k §kª{k®®k|® ^¯x~¯ªiír¯s ik {~i¯zkª 
zí^§§zsg^®s~| ik« §ª~qª^{{k« ik §ªl´k|®s~| i^|« zk f¯® ií~f®k|sª ik« ªl«¯z®^®« 
k|g~ªk §z¯« §ª~f^|®«Î J~¯ª gk p^sªkÏ zk g~|®k|¯ ik« §ª~qª^{{k« §k¯® m®ªk ªl´s«l 
^Ƒ| ií· s|®lqªkª is´kª«k« {~i^zs®l« ií^§§zsg^®s~|Î 

3.2.1  Programmes de prévention  

Les activités de prévention «íappliqu ent b zí^sik ik« is´kª« §ª~qª^{{k« ik 
prévention qui sont élabor és en conformité au  Guide relatif à la planification des 
activités de prévention des incendies  du MSP et de ses annexes.  

1. Évaluation et analyse des incidents . 
2. Réglementation municipale . 
3. Installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée . 
4. Inspection périodique des risques moyens, élevés et très élevés . 
5. Activités de sensibilisation du public . 

 
Les programmes sont appliqués au niveau municipal et /ou au niveau régional. 
Les municipalités, la RISIF et la MRC collabore nt dans la planification et de la mise 
en ¦uvre des programmes. Les rôles et responsabilités de chacun sont identifiés  
permettant une meilleur e cohésion entre le s parti es. Plusieurs municip alités ont 
établi des partenariats pour mutualiser et déléguer des compétences en matière 
de sécurité incendie. Ces collaborations se traduisent par une équipe 
intermunicipale chargée de déterminer les causes et les circonstances des 
incendies , une réglementation uniforme, une ressource par tagée pour les visites 
de prévention et la délégation des compétences pour les risques plus importan ts 
à la MRC.  

 
4 Référence : section 1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie  
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3.2.2  Évaluation et analyse des incidents  

La prévention des incendies, bi en qu'elle se base sur la connaissance des 
probabilités d'incendie dans un milieu donné, doit également s'appuyer sur une 
analyse des incidents passés survenus dans ce même milieu . En d'autres termes, 
il est essentiel de comprendre les facteurs q ui ont conduit à ces incidents pour 
mieux prévenir leur récurrence  et mettre en place des mesures appropriées.  

>k §ª~qª^{{k iíl´^z¯^®s~| k® ií^|^z·«k ik« s|gsik|®« et le programme 
intermunicipal de recherche de la cause et des circonstance s ik zís|gk|isk 
permet tent  de cibler les actions et les mesures appropriées à partir des causes et 
des circonstances identifiées lors de sinistres.  >íl´^z¯^®s~| k® zí^|^z·«k ik« 
incidents d'incendie  visent à identifier les causes et les circonstances  de ces 
événements  afin d'améliorer la prévention et la réglementation  municipale . Ces 
activités comprennent la recherche de la cause  et des circonstances (RCCI), ainsi 
que l'analyse du comportement du feu, dans le but d'éclairer les mesures de 
prévention et l'éducation du public.    

PORTRAIT DE LA SITUATION 

>k §ª~qª^{{k iíl´^z¯^®s~| k® ií^|^z·«k ik« s|gsik|®« ^s|«s ©¯k zk §ª~qª^{{k 
ªlqs~|^z ik ªkgrkªgrk ik z^ g^¯«k k® ik« gsªg~|«®^|gk« ik zís|gk|isk «~|® ik« 
s|s®s^®s´k« ªlqs~|^zk« ´s«^|® b ^««¯ªkª zí¯|sp~ª{s®l i^|« zk p~|g®s~||k{k|® k® z^ 
transmission des don nées.  Les programmes ont été élaboré s en cohérence avec 
le Guide relatif à la planification des activités de prévention des incendies du MSP 
et de ses annexes. >í^§§zsg^®s~| ik« §ª~qª^{{k« k«® ªl^zs«lk §^ª gr^©¯k service 
de sécurité  incendie et la MRC.  

>k §ª~qª^{{k iíl´^z¯^®s~| k® ií^|^z·«k ik« s|gsik|®« ^ §~¯ª ~fxkg®sp ik ªli¯sªk 
les risques de pertes de vie, de blessure s et de pertes matérielles reliées aux 
s|gk|isk«Î -k §z¯«Ï zk §ª~qª^{{k §kª{k® ií~ªsk|®kª zk« ^g®s~|« i¯ «kª´sgk ik 
sécurité incendie et de la MRC en matière de prévention , ií~§lª^®s~| k® 
iíli¯g^®s~| i¯ §¯fzsgÎ  

>^ il®kª{s|^®s~| i¯ §~s|® ií~ªsqs|k k® ik z^ g^¯«k §ª~f^fzk k® ik« gsªg~|«®^|gk« 
ik zís|gk|isk k«® «~¯« z^ ªk«§~|«^fszs®l i¯ isªkg®k¯ª du SSI ou une personne 
©¯^zspslk ©¯ísz il«sq|k b gk®®k ps| «kz~| zk« ^ª®sgzk« 43 à 46 de la LSI. De plus, selon 
zí^ª®sgzk ÁÂ ik z^ >N7Ï zk NN7 i~s® ªk{§zsª zk« ilgz^ª^®s~|« iís|gk|isk Ý-N7Þ k® zk« 
transmettre au ministère de la Sécurité publique au plus tard le 31 mars de 
zí^||lk ©¯s «¯s® zís|gk|iskÎ  
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Chaque service de sécurité s|gk|isk is«§~«k ik §~{§skª« k®Û~¯ ií~ppsgskª« 
formés pour effectuer la RCCI conformément à la réglementation et mêm e au-
ikzbÎ P~¯®kp~s«Ï sz ^ l®l g~|«®^®l ©¯íb z^ «¯s®k ií¯| s|gk|iskÏ ®~¯« zk« «kª´sgk« 
s|gk|isk |íkppkg®¯k|® §^« «·«®l{^®s©¯k{k|® ¯| ª^§§~ª® ik M++7 k® ©¯k ik« 
manquements ont été observés dans la compilation des données des rapports 
DSI-À¾¾ÁÎ +ík«® §~¯ª©¯~i le comité des directeurs iíincendie, en collaboration 
avec la MRC, a décidé de mettre en place une équipe régionale en RCCI.  

Le programme régional de recherche de la cause et des circonstances de 
zís|gk|isk §ªl´~s® ik« ^g®s~|« ^i^§®lk« ^¯ |s´k^¯ ik z^ p~ª{^®s~| k® is«§~«k 
ií¯|k zs«®k iík|©¯m®k¯ª« ©¯^zspsl« (formation de base à des qualifications et 
expériences plus avancées)Î >íl©¯s§k k| §z^gk ik§¯s« {~s|« ií¯| ^| ^ fl|lpsgsl 
ií¯|k p~ª{^®s~| ik {s«k b |s´k^¯Î J~¯ª zís|«®^|®Ï kzzk ^ l®l §k¯ «~zzsgs®lk puisqu'  
aucun incendie |í^ nécessité son intervention . 

>^ isªkg®s~| i¯ «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk k«® ªk«§~|«^fzk ik zí^|^z·«k ik« 
incidents sur son territoire, tandis que le Service de prévention incendie de la 
?M+ ^««¯ªk gk®®k ^|^z·«k b zílgrkzzk ªlqs~|^zkÎ 7z «~¯®sk|® zk« {¯|sgs§^zs®l« k® 
propose les thém ^®s©¯k« i¯ §ª~qª^{{k iíli¯g^®s~| i¯ §¯fzsg k| p~|g®s~| ik« 
résultats obtenus. Selon la nature et les circonstances de chaque incendie, le 
service de sécurité incendie, en collaboration avec la MRC, assure un suivi 
éducatif auprès du public, par le biais de  publications ou de rencontres avec les 
citoyens. 

Les résultats du schéma précédent  relatent les  4 causes les plus importantes  et 
les dossiers transférés à la Sûreté du Québec .  

 

 

 

 

 

 

 

                                   
Figure 3 :  Portrait comparatif des causes d'incendie pour l'ensemble du territoire entre le premier 

schéma de couverture de risques et le schéma actuellement en vigueur 
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7z g~|´sk|® ik §ªlgs«kª ©¯k zí^|^z·«k i¯ §ªk{skª «grl{^ ^ l®l ªl^zs«lk «¯ª |k¯p 
^||lk«Ï ®^|is« ©¯k zí^|^z·«k g~{§^ª^®s´k §~ª®k ¯|s©¯k{k|® «¯ª ©¯^®ªk ^||lk«Ï 
soit de 2020 à 2024. On observe une diminution du nombre de causes 
indéterminées, les services ince|isk l®^|® i^´^|®^qk «k|«sfszs«l« b zís{§~ª®^|gk 
ik z^ ªkgrkªgrk ik z^ g^¯«k k® ik zí^|^z·«k ik« s|gsik|®«Î  

/| g~|gz¯«s~|Ï zk« ªl«¯z®^®« il{~|®ªk|® ©¯k zk« §ªs|gs§^zk« g^¯«k« iís|gk|isk «¯ª 
le territoire sont dues à la défaillance ou à la défectuosité mécanique ou 
lzkg®ªs©¯k ^s|«s ©¯í¯|k ^¯q{k|®^®s~| ik« ®ª^|«pkª®« b z^ N±ªk®l i¯ L¯lfkgÎ 
+~|gkª|^|® zk« §kª®k« {^®lªskzzk«Ï sz ik{k¯ªk isppsgszk iík| brosser un portrait 
§ªlgs« k| ª^s«~| i¯ {^|©¯k iís|p~ª{^®s~|« i^|« zk« ª^§§~ª®« k® ik z^ p~ª®k 
augmentation des valeurs foncières. En ce qui concerne les pertes de vies 
humaines, on dénombre un décès dans le premier sch éma et un autre décès 
dans le schéma actuellement en vigueur.   

La MRC a retenu 2 actions prioritaires visant à renforcer les objectifs de 
§ª~®kg®s~| k| ^««¯ª^|® zíl´^z¯^®s~| g~|®s|¯k ik« s|gsik|®« k® zk {^s|®sk| ií¯|k 
expertise régionale.  

 

Objectifs de protection arrêtés  par la MRC  

Action  4 "§§zs©¯kª k® {~ispskª zk Jª~qª^{{k iíl´^z¯^®s~| k® ií^|^z·«k ik« 
incidents (au besoin), doit se référer aux modalités définies dans 
le Guide relatif à la planification des activités de prévention des 
incendies du MSP et de ses annexes. 

 
Action  5 ?^s|®sk| ik zíl©¯s§k ªlqs~|^zk ik ªkgrkªgrk ik g^¯«k iís|gk|iskÎ 
 

3.2.3  Réglementation municipale en sécurité incendie  

>^ ªlqzk{k|®^®s~| k«® ¯|k p^gk®®k s{§~ª®^|®k ik z^ §ªl´k|®s~| ik« s|gk|isk«Î 
>í^§§zsg^®s~| ik |~ª{k« l§ª~¯´lk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ªk§ªl«k|®k zí¯|k ik« 
p^h~|« zk« §z¯« kpƑg^gk« ik ªli¯sªk zk« §kª®k« ik ´sk k® zk« §kª®k« {^®lªskzzk« 
^®®ªsf¯^fzk« b zís|gk|iskÎ & gk® lq^ªiÏ ®~¯®k« zk« {¯|sgs§^zs®l« i¯ L¯lfkg 
is«§~«k|® ilxb ik §~¯´~sª« ql|lª^¯¶ zk¯ª §kª{k®®^|® ií^i~§®kª ¯| §ª~qª^{{k 
ik §ªl´k|®s~| ~¯ ik ªlqzk{k|®kª ¯|k q^{{k g~|«silª^fzk ií^g®s~|« k| zsk| ^´kg 
z^ «lg¯ªs®l s|gk|iskÎ >k« ^¯®~ªs®l« z~g^zk« ik´ª^sk|® {k®®ªk k| §z^gk ik« {k«¯ªk« 
ik §ªl´k|®s~|Ï · g~{§ªs« zí^i~§®s~| ií¯|k ªlqzk{k|®^®s~|Ï ^Ƒ| ik is{s|¯kª zk 
|~{fªk ií^z^ª{k« |~| p~|ilk«Î 
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PORTRAIT DE LA SITUATION 

Le règlement de prévention incendie a été élaboré par la MRC et adopté en 2012 
§^ª gr^©¯k {¯|sgs§^zs®l ^ps| ií^««¯ªkª ¯|k ¯|sp~ª{s®l i^|« «~| ^§§zsg^®s~| §^ª 
zk« §ªl´k|®s~||s«®k«Î >k ªoqzk{k|® ik´^s® p^sªk zí~fxk® ií¯|k ªkp~|®k §~¯ª s|®lqªkª 
en partie le Code du bâtiment chapitre sécurité ( CBCS) et être mieux adapté aux 
différentes catégories de risques.  

Au cours des dernières années, la MRC a effectué un travail de vérification de 
tous les règlements municipaux, incluant ceux appliqués par la Sûreté du 
L¯lfkgÏ i^|« zí~fxkg®sp ií^««¯ªkª ¯|k g~rlªk|gk k|®ªk zk« ispplªk|®« ªoqzk{k|®« 
et de définir les rôles et responsabilités de chacun. Des rencontres de 
concertation ont eu lieu avec différents services des municipalités.  

Dans le cadre de la refonte du règlement de prévention des incendie s, 
zír^ª{~|s«^®s~| ik« ªoqzk{k|®« {¯|sgs§^¯¶ g~|«®s®¯k ¯|k §ªs~ªs®lÎ  

Le règlement de prévention incendie est divisé en deux parties : 

La première  partie  concerne différents articles applicables à tous les types de 
bâtiments . Elle est appliquée par chaque municipalité lors des visites de 
prévention, de la gestion des plaintes , les feux à ciel ouvert , le ramonage de 
cheminées  k® ií^¯®ªk« ^g®s´s®l« «s{sz^sªk«. 

En ce qui concerne  zí^§§zsg^®s~| i¯ Code national de prévention des incendies  
(CNPI) 2005 par la MRC, il est précisé que les préventionnistes applique nt 
intégralement le  règlement , considérant leur compétence pour la prévention 
des risques les plus élevés. Ils collabore nt également  avec les municipalités pour  
certains cas spécifiques, comme  les situations liées au syndrome de Diogène.   

La MRC a comme objectif de prévoir  io« zí^| 1, une refonte de son règlement en 
collaboration  avec les municipalités et le comité de sécurité publique  (incendie 
et civil ).  L'objectif  est d'évaluer précisément les besoins à la suite de zí^|^z·«k 
des risques et des incidents , k| «ís|«§sª^|® i¯ Guide relatif à la planification des 
activités de prévention des incendies du MSP et de ses annexes. Le règlement 
inclura des dispositions concernant les fausses alarmes incendie et les feux 
ií^ª®spsgkÎ 

Objectif de protection arrêté  par la MRC  

Action  6  Applique r et modifier au besoin les diverses dispositions de la 
réglementation municipale  en prévention des incendies en se 
référant aux modalités définies dans le Guide relatif à la 
planification des activités de prévention des incendies du MSP et 
de ses annexes. 
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3.2.4  Mesures dƐautoprotection 

>k« {k«¯ªk« ií^¯®~§ª~®kg®s~| ~|® §~¯ª ~fxkg®sp« ií^zkª®kª k® ik {^s|®k|sª zk pk¯ 
i^|« ik« g~|is®s~|« iík¶®s|g®s~| p^´~ª^fzk« k| zs{s®^|® «^ §ª~§^q^®s~| k| 
^®®k|i^|® zí^ªªs´lk ik« §~{§skª«Î +k« {k«¯ªk« «~|® b §ªlg~|s«kª z~ª«©¯ísz |ík«® 
§^« §~««sfzk ik g~{fzkª gkª®^s|k« z^g¯|k« iís|®kª´k|®s~| Ýk¶Î Ð ®k{§« ik ªl§~|«k 
lzk´lÏ ªk««~¯ªgk« iís|®kª´k|®s~| s|«¯pƑ«^|®k«Ï k|xk¯¶ ií^ggk««sfszs®lÞÎ 

J~¯ª gk« «s®¯^®s~|«Ï zk« ^¯®~ªs®l« z~g^zk« k® zk Nkª´sgk ik §ªl´k|®s~| s|gk|isk ik 
z^ ?M+ §~̄ªª^sk|® s|gs®kª zk« gs®~·k|«Ï zk« k|®ªk§ªs«k« k® zk« k¶§z~s®^|®« 
iís{{k¯fzk b ^i~§®kª ik« {k«¯ªk« ií^¯®~§ª~®kg®s~| Ýk¶Î Ð k¶®s|g®k¯ª«Ï «·«®o{k 
ií^z^ª{k iís|gk|iskÏ ^´kª®s««k¯ª« ik p¯{lk ^iis®s~||kz«Ï g~z~||k« «ogrk«Ï 
qsgzk¯ª«ÞÎ 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Lors des inspections des risques plus élevés, les techniciens en prévention 
s|gk|isk ÝPJ7Þ ik z^ ?M+ «í^««¯ªk|® ©¯k zk« «·«®o{k« ií^¯®~§ª~®kg®s~| «~|® 
présents et conformes  lorsque ceux -ci sont obligatoires selon la réglementation 
{¯|sgs§^zk k® ©¯ísz« «~|® s|«§kg®l« g~|p~ª{l{k|® ^¯¶ |~ª{k« k| ´sq¯k¯ª «¯ª zk 
®kªªs®~sªk ik z^ ?M+Î /| zí^f«k|gk ik {~·k|« ií^¯®~§ª~®kg®s~|Ï ~¯ z~ª«©¯k gk¯¶-
ci ne sont pas obligatoires, les TPI sensibilisent les responsables des bâtiments à 
zíkppsg^gs®l k® ^¯¶ ^´^|®^qk« ik« l©¯s§kments de protection incendie. De plus, ils 
~ppªk|® ^¯¶ ªk«§~|«^fzk« ik« «l^|gk« iís|p~ª{^®s~|s sur le maniement et 
zík|®ªk®sk| ik« k¶®s|g®k¯ª« §~ª®^®sp« ainsi que les systèmes iík¶®s|g®s~| comme 
pour les hottes de cuisine . 

Pour les risques faibles et moyens dans le secteur résidentiel, le règlement de 
§ªl´k|®s~| s|gk|isk §ªl´~s® ilxbÏ g~{{k {k«¯ªk ií^¯®~§ª~®kg®s~|Ï zí~fzsq^®s~| 
de posséder un extincteur portatif dans les résidences utilisant un chauffage à 
combustible ainsi ©¯k i^|« gkzzk« is«§~«^|® ií¯| q^ª^qk ^||k¶lÎ 

J^ª ^szzk¯ª«Ï i^|« zk g^iªk ik zí^|^z·«k ik« ªs«©¯k«Ï depuis 2  ans, les municipalités 
informe nt les citoyens des défis rencontrés par le service de sécurité incendie. 
+kz^ s|gz¯® zk« §ª~fzl{^®s©¯k« ií^ggo« ^¯¶ f`®s{k|®« ~¯ zk« «kg®k¯ª« §ªl«k|®^|® 
ik« z^g¯|k« iís|®kª´k|®s~|Ï ^ps| ik ®ª~¯´kª ik« «~z¯®s~|« ^ggk§®^fzk«Î De plus, il 
est déjà prévu dans le s programme s de prévention  des risques faibles et plus 
élevés des périodicités plus rapproché es permettant  ií^««¯ªkª z^ {s«k b x~¯ª ik« 
risques et de discuter de prévention incendie avec les propriétaires et /ou 
occupants des bâtiments.   
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Enfin, lors des rencontres concernant la refonte du règlement de prévention 
s|gk|iskÏ zk« {k«¯ªk« ií^¯®~§ª~®kg®s~| §~¯ª zk« «kg®k¯ª« §ªl«k|®^|® ik« 
§ª~fzl{^®s©¯k« k® ik« ilz^s« iís|®kª´k|®s~| |k §kª{k®®^|® §^« ¯|k s|®kª´k|®s~| 
optimale ont été prises en co mpte.  

Objectif de protection arrêté  de la MRC  

Action  7 Appliquer ik« {k«¯ªk« k| {^®soªk ií^¯®~§ª~®kg®s~| k| se référant 
au Guide relatif à la planification des activités de prévention des 
incendies  du MSP et de ses annexes. 

 

3.2.5  Installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée.  

>k« {lg^|s«{k« ik il®kg®s~| ií¯| s|gk|iskÏ g~{{k zk« ^´kª®s««k¯ª« ik p¯{lkÏ 
§kª{k®®k|® ií^zkª®kª zk« ~gg¯§^|®« ^Ƒ| ©¯ísz« l´^g¯k|® ª^§sik{k|® ¯| f`®s{k|®Î 
>íkpƑg^gs®l ik gk« {lg^|s«{k« |k p^s® §z¯« ^¯g¯| i~¯®kÎ +ík«® §~¯ª©¯~s ®~¯®k« zk« 
{¯|sgs§^zs®l« «í^««¯ªk|® ©¯k gr^©¯k f`®s{k|® g~|«silªl g~{{k ¯| zsk¯ ik 
«~{{ksz Ýr^fs®^®s~|Þ k«® §ª~®lql §^ª ¯| ^´kª®s««k¯ª ik p¯{lk p~|g®s~||kz k® ©¯k 
ik« ´lªsƑg^®s~|« «¯ª zk p~|g®s~||k{k|® «~|® ªl^zs«lk« §lªs~is©¯k{k|®Î 

7z k«® b |~®kª ©¯ó~¯®ªk z^ ´lªsƑg^®s~| ik« ^´kª®s««k¯ª« ik p¯{lkÏ zk §ª~qª^{{k 
§ªk|i lq^zk{k|® k| g~|«silª^®s~| z^ ªlqzk{k|®^®s~| {¯|sgs§^zk k| {^®soªk ik 
§ªl´k|®s~| ik« s|gk|isk« ^§§zsg^fzk b ®~¯« zk« ®·§k« ik f`®s{k|®«Î +k 
§ª~qª^{{k k«® il«sq|l «~¯« zó^§§kzz^®s~| Jª~qª^{{k ªlqs~|^z ik §ªl´k|®s~| 
ik« ªs«©¯k« p^sfzk« k® {~·k|« ªl«sik|®skz«Î 

PORTRAIT DE LA SITUATION  

La MRC a élaboré un programme régional visant la prévention des risques faibles 
et moyens dans les résidences. Ce programme a pour principaux objectifs  de : 

¶ Vlªspskª zís|«®^zz^®s~| k® zk f~| p~|g®s~||k{k|® ik« ^´kª®s««k¯ª« ik 
fumée ; 

¶ Promouvoir, auprès de la population, des gestes préventifs pour 
lzs{s|kª zk« ªs«©¯k« iís|gk|isk b z^ {^s«~|; 

¶ 4^sªk g~||^u®ªk z^ ªlqzk{k|®^®s~| {¯|sgs§^zk k| {^®soªk iís|gk|isk k® 
vérifier la conformité des citoyens ; 

¶ Dresser ¯| §~ª®ª^s® ik« ªs«©¯k« iís|gk|isk ^¯¶©¯kz« zk« services de 
sécurité incendie (SSI) peuvent être confrontés.  

 
Le programme de prévention des incendies respecte  le Guide relatif à la 
planification des activités de prévention des incendies du MSP, ainsi que de ses 
annexes. Il prévoit des visites régulières dont la périodicité  (3, 5 ou 7 ans) est 
ajustée selon le secteur et le tem ps de réponse du service  de sécurité  incendie. 
Une vérification  annuelle est effectuée avec des mises à jour si nécessaire. 
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+r^©¯k {¯|sgs§^zs®l k«® ªk«§~|«^fzk ik zí^§§zsg^®s~| ie son programme de 
prévention des incendies, qui est confié à ses pompiers. Ceux -ci doivent être 
formés au niveau Pompier  1 ou avoir complété le volet « visite de prévention 
résidentielle ». Cependant, a u cours des cinq dernières années, les municipalités 
|í~|® §^« ^®®ks|® zk¯ª« ~fxkg®sp« ^||¯kz«Ï §ªs|gs§^zk{k|® k| ª^s«~| ik z^ 
pandémie, du manque de ressources et de la forte proportion de résidences de 
villégiature, où les occupants sont absents lors de s visites. 

/| §ªs|gs§kÏ zíautovérification  peut être envisagée comme une alternative  à la 
visite en personne  du service de sécurité incendie, mais seulement si le service a 
déjà déployé tous les moyens nécessaires pour   effectuer une visite  physique  au 
cours de la périodicité identifié e. Cette pr atique nécessite toutefois un suivi 
administratif rigoureux de la part des municipalités.  

Depuis deux ans, les municipalités de Saint-Honoré , Saint-David-de-Falardeau et 
Saint-Fulgence  ont mutualisé leurs efforts en prévention des risques faibles et 
{~·k|« ªl«sik|®skz« k| §ª~gli^|® b zík{f^¯grk g~{{¯|k ií¯|k ªk««~¯ªgkÎ J^ª 
ailleurs, la municipalité de Saint-Ambroise  et la RISIF ont recruté des étudiants 
§~{§skª« k| g~¯ª« ik p~ª{^®s~| b zí7J7L pour la saison estivale . Pour le  reste de 
zí^||lkÏ les pompiers  assurent la continuité . Les autres municipalités , quant à 
elles, continuent de faire appel à leurs propres pompiers.  

Le suivi de zí^§§zsg^®s~| i¯ Programme régional de prévention des risques 
faibles et moyens résidentiels  est assuré depuis deux ans, soit par le service  de 
sécurité incendie  ou par une ressource administrative municipale.  

Objectif de protection arrêté  par la MRC  

Action  8 Appliquer et, au besoin, modifier le Programme régional de 
prévention des risques faibles et moyens résidentiels, lequel doit 
respecter les modalités définies et aux périodicités inscrites dans 
le Guide relatif à la planification des activités de prévention des 
incendies  du MSP et de ses annexes. 

3.2.6  Inspection périodique des risques moyen s, élevés et très élevé s 

>̂  §ªl´k|®s~| i^|« zk« g^®lq~ªsk« ik ªs«©¯k« {~·k|«Ï lzk´l« k® ®ªo« lzk´l« 
g~|«®s®¯k ¯| g~{§zl{k|® k««k|®skz b z^ ªlqzk{k|®^®s~| {¯|sgs§^zkÎ Q| 
§ª~qª^{{k ik §ªl´k|®s~| x¯{kzl b z^ ªlqzk{k|®^®s~| {¯|sgs§^zk §kª{k® 
zí^§§zsg^®s~| ik« is«§~«s®s~|« §ªl´¯k« i^|« gkz¯sãgs k® ik p^gszs®kª zk ®ª^´^sz ik« PJ7Î 
>k §ª~qª^{{k §kª{k® ik {sk¯¶ g~||^u®ªk zk« ªs«©¯k« «¯ª zk ®kªªs®~sªk k® ik 
p^gszs®kª z^ §ª~i¯g®s~| ik §z^|« iís|®kª´k|®s~| ^Ƒ| ik qlªkª §z¯« kpƑg^gk{k|® k® 
ik {^|soªk «lg¯ªs®^sªk zk« s|®kª´k|®s~|«Î 
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PORTRAIT DE LA SITUATION 

La MRC détient la compétence pour effectuer les inspections des bâtiments à 
risques plus élevés «¯ª zík|«k{fzk ik «~| ®kªªs®~sªk {¯|sgs§^zÎ J~¯ª zk« f`®s{k|®« 
agricoles, un programme spécifique de sensibilisation du public est en place. 
Deux préventionnistes de la MRC «~|® ªk«§~|«^fzk« ik zí^§§zsg^®s~| i¯ 
§ª~qª^{{k iís|«§kg®s~| §lªs~is©¯k ik« ªs«©¯k« §z¯« lzk´l«Î +k §ª~qª^{{kÏ 
élaboré en respect d u Guide relatif à la planification des activités de prévention 
des incendies du MSP et de ses annexesÏ p^s® zí~fxk® ií¯|k ´lªspsg^®s~| ^||¯kzzk k® 
k«® {s« b x~¯ª ^¯ fk«~s|Î 7z «í^ª®sg¯zk lq^zk{k|® ^¯®~¯ª ik zí^|^z·«k ik« ªs«©¯k«Ï 
du règlement de prévention incendie et i¯ §ª~qª^{{k §z^| iís|®kª´k|®s~|Î 

Les objectifs principaux du programme sont les suivants :   

¶ Protéger la vie des occupants ; 

¶ Réaliser une analyse des risques sur le territoire;  
¶ Évaluer, classer et localiser les risques; 

¶ Mettre en place des mesures de prévention pour réduire la probabilité 
iís|gk|iskÑ 

¶ Promouvoir auprès de la population des pratiques préventives visant 
b lzs{s|kª zk« ªs«©¯k« iís|gk|iskÑ 

¶ Faire connaître la réglementation municipale en matière de sécurité 
incendie;  

¶ Dresser un portrait des risques auxquels les services de sécurité 
incendie peuvent être confrontés;  

¶ Jªl§^ªkª zk« §z^|« iís|®kª´k|®s~| §~¯ª zk« «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l 
incendie.  

 
La périodicité des visites est définie selon les critères ci-dessous. La fréquence 
des inspections est déterminée selon une planification annuelle, triennale ou 
quinquennale, également en fonction des critères suivants  : 

¶ +^§^gs®l iíl´^g¯^®s~| k® ªs«©¯k« §~¯ª z^ ´sk r¯{^s|kÑ 

¶ Différents usages des bâtiments;  
¶ Importance des bâtiments pour la communauté et leur impact 

économique;  
¶ Classification du risque;  
¶ -lz^s iís|®kª´k|®s~| i¯ «kª´sgk de sécurité incendie, 

approvisionnement en eau et difficultés opérationnelles;  
¶ Risque de conflagration.  

 
La MRC a ^®®ks|® «k« ~fxkg®sp« iís|«§kg®s~|Î P~¯®kp~s«Ï k| À¾ÀÂ-2025, un sous-
effectif au niveau des préventionnistes a nécessité le recours à une entreprise 
§ªs´lk §~¯ª ^««¯ªkª z^ ªl^zs«^®s~| i¯ §ª~qª^{{k iís|«§kg®s~| ik« ªs«©¯k« §z¯« 
lzk´l«Î >ík|®ªk§ªs«k ^ ªk«§kgté le cadre du programme, et les suivis ont été 
assurés par la gestionnaire du service de prévention de la MRC.  
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Le programme de sensibilisation du public pour les bâtiments agricoles vise à :  

¶ 4^sªk zís|´k|®^sªk ik« f`®s{k|®«Ñ 
¶ Jª~glikª b zí^|^z·«k ik« ªs«©¯k«Ñ 
¶ ?k®®ªk b x~¯ª zíl®^® ik« ªs«©¯k«Ñ 

¶ Établir un premier contact avec les propriétaires agricoles.  
 

Dans la version actuelle du schéma de couverture de risques incendie 2026 -2036 
(3e génération), les risques agricoles sont intégrés au programme de prévention 
des risques plus élevés, en respect  du Guide des bonnes pratiques en inspection 
ik« f`®s{k|®« ^qªsg~zk« b zís|®k|®s~| ik« «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk du MSP. 
>í^¯q{k|®^®s~| i¯ |~{fªk iís|«§kg®s~|« pourrait entraîner une charge 
supplémentaire pour les préventionnistes, ce qui pourrait amener à revoir  la 
périodicité des inspections pour atteindre les objectifs fixés.  

Les municipalités , la MRC et les organismes organisent divers événements 
spéciaux, intérieurs ou extérieurs, qui impliquent des rassemblements 
temporaires et l'utilisation d'espaces ou d'équipements non habituels, 
compromettant ainsi les risques d'incendie et d'évacuation.  

Un guide permettra aux organisateurs, propriétaires, exploitants et intervenants 
de comprendre leurs responsabilités, d'anticiper ces risques et de coordonner 
la sécurité incendie grâce à des normes claires en matière de prévention, de 
réglementation et de  procédures d'urgence.  

En somme, ce guide constitue une démarche proactive pour encadrer la sécurité 
lors d'événements spéciaux, protéger les participants et le personnel, limiter les 
dommages matériels et assurer la continuité des activités en toute sécurité.  

Objectifs de protection arrêté s par la MRC  

Action  9 "§§zs©¯kª k® {~ispskª ^¯ fk«~s| zk §ª~qª^{{k iís|«§kg®s~| 
périodique des risques plus élevés, lequel doit respecter aux 
modalités définies et aux périodicités inscrites dans le Guide relatif 
à la planification des activités de prévention des incendies  du MSP 
et de ses annexes pour les inspections.  

 
Action  10 Produire un guide pour les événements spéciaux sur le territoire 

de la MRC. 
 

3.2.7  Activités de sensibilisation du public  

Ce programme regroupe toutes les opérations liées à la sensibilisation du public 
k| p~|g®s~| ik« §ª~fzl{^®s©¯k« sik|®spslk« i^|« zí^|^z·«k ik« s|gk|isk« k® ik« 
risques sur le territoire visé. La simple connaissance par le public des principaux 
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§rl|~{o|k« ~¯ ik« g~{§~ª®k{k|®« b zí~ªsqs|k ik« s|gk|isk« §k¯® m®ªk ¯| 
§¯s««^|® zk´skª ik §ªl´k|®s~|Î +ík«® §~¯ª©¯~s sz a été recommandé aux 
municipalités et aux SSI ií~ªq^|s«kª ik« ^g®s´s®l« k| ¯®szs«^|® zk« outils mis à leur 
disposition pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité 

incendie . Ces activités permettront de rejoindre différents groupes cibles 
notamment les jeunes, les étudiants, les personnes âgées, ainsi les 
secteurs agricoles et industriels, et la population en générale.  

PORTRAIT DE LA SITUATION 

La MRC a élaboré un programme d í̂g®s´s®l« ik «k|«sfszs«^®s~| k® iíli¯g^®s~| du 
public  pour les services de sécurité incendie et les territoires non organisés . Les 
activités découlent du  Guide relatif à la planification des activités de prévention 
des incendies du MSP et de ses annexes. La MRC collabore au partage des 
il§zs^|®« k® ik« g^§«¯zk« ©¯íkzzk {k® k| §z^gkÎ  

>k §ª~qª^{{k §ªk|i k| g~{§®k zk« s|®kª´k|®s~|« k® zí^|^z·«k ik« s|gsik|®« 
survenus sur le territoire de la MRC  et il est bonifi é selon les besoins. Chaque SSI 
^ z^ ªk«§~|«^fszs®l ik zí^§§zsg^®s~| i¯ §ª~qª^{{kÎ & zí~gg^«s~|, les SSI et les 
préventionnistes de la MRC travaillent ensemble lors de certaines campagnes de 
sensibilisation régionales e t/ou b z^ «¯s®k ií¯| incendie. Les SSI et la MRC 
partagent les publications du MSP  et de la SPOFEU. 

>k« ^g®s´s®l« ik «k|«sfszs«^®s~| i¯ §¯fzsg «~|® ´^ªs^fzk« ií¯| «kª´sgk de sécurité 
s|gk|isk b zí^¯®ªk en tenant compte des ressources  humaines. Certains services 
«~|® ®ªo« ^g®sp« «¯ª zk« {lis^« «~gs^¯¶Ï ií^¯®ªk« «¯ª zk «s®k ik z^ {¯|sgs§^zs®l k® 
ií^¯®ªks seulement lors de la planification de thématique s ~¯ iíl´l|k{k|®s 
particulier s §^ª z^ ®ª^|«{s««s~| ik il§zs^|®«Ï pk¯szzk®« iís|p~ª{^®s~|s ou médias 
sociaux. Tous les SSI participent avec les préventionnistes aux exercices 
iíl´^g¯^®s~| ik« lg~zk«Ï ªk««~¯ªgk« s|®kª{lis^sªk«Ï ªl«sik|gks de personnes 
âgées, OMH, CPE et garderie s. Certains organisent  une journée porte s ouverte s 
de leur caserne, ií^¯®ªes effectuent des visites dans les écoles ^¯§ªo« iílzo´k« 
du premier cycle . Ils assurent également une  présence dans des camps de jour 
ou à des activités municipal es. Les préventionnistes assurent la sensibilisation du 
public en TNO deux fois par année et à différents kiosques dans les municipalités 
amies des aînés (MADA ).  

/| §z¯« ik «í^iªk««kª ^¯ §¯fzsg k| ql|lª^z, le programme vise les enfants dí`qk 
préscolaire , x¯«©¯í^¯ secondaire, ainsi que les personnes âgées et les personnes 
présentant des limitations physiques ou mentales.  
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>í~fxkg®sp i¯ §ª~qª^{{k ´s«k b ^««¯ªkª z^ «lg¯ªs®l g~|®ªk zk« s|gk|isk« ^¯ «ks| ik 
la collectivité. Il vise également à transmettre à la population les connaissances 
de base en matière de sécurité des incendie sÏ b «k|«sfszs«kª zís{§~ª®^|gk 
ií^i~§®kª ik« comportements  sécuritaires ^ps| iíl´s®kª zk« s|gk|isk«Ï ií^g©¯lªsª 
des connaissances afin de reconnaître zk« ªs«©¯k« ©¯s «~|® b zí~ªsqs|k ies 
incendies et enfin , de faire connaître le service des incendies pour créer un e 
proximité avec la communauté .  

Lors de la révision du schéma, la MRC devait mettre en pl ace un programme 
ªlqs~|^z iíli¯g^®s~| i¯ §¯fzsgÎ Cependant, ck §ª~qª^{{k |í^ §^« l®l ªl^zs«l, 
car les services de sécurité incendie préféraient  conserver leur autonomie . En 
conséquence, l^ ?M+ «ík|q^qk désormais  à mettre à jour le programme en y 
intégrant une dimension régionale, reconnais s^|® ^s|«s zíimportance de 
zíli¯cation du public en matière de sécurité des incendies . 

Objectif de protection arrêté  par la MRC  

Action  11 "§§zs©¯kª k® {~ispskª ^¯ fk«~s| zk §ª~qª^{{k ií^g®s´s®l« ik 
sensibilisation du public, lequel doit se référer aux modalités 
définies dans le Guide relatif  à la planification des activités de 
prévention des incendies  du MSP et de ses annexes. 

3.2.8  Développement du territoire  

>k« «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk i~s´k|® m®ªk g~|«¯z®l« z~ª« ik z^ §z^|sƑg^®s~| i¯ 
il´kz~§§k{k|® ¯ªf^s| ik« {¯|sgs§^zs®l«Ï |~®^{{k|® §~¯ª ^x¯«®kª zk« 
§ª~qª^{{k« ik §ªl´k|®s~|Ï §~¯ª «í^««¯ªkª i¯ ªk«§kg® ik z^ ªlqzk{k|®^®s~| k| 
´sq¯k¯ª k| {^®soªk ik §ªl´k|®s~| ik« s|gk|isk« ^s|«s ©¯k §~¯ª §ªl´~sª ik« 
s|®kª´k|®s~|« ^il©¯^®k« i^|« gk« |~¯´k^¯¶ «kg®k¯ª«Î /| kppk®Ï zk il´kz~§§k{k|® 
i¯ ®kªªs®~sªk §k¯® k|®ª^u|kª ik« ªl§kªg¯««s~|« «¯ª zk« g^§^gs®l« iís|®kª´k|®s~| ik« 
«kª́sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|iskÎ 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Lors de la première  rédaction  du schéma de couverture de risques inc endie, il y 
a eu un manque  de communication entre les différents services (urbanisme, 
inspect ion municipale, services de sécurité incendie ( SSI) et MRC). Lors de la 
révision du schéma de 2e génération , la MRC a clarifié les rôles et responsabilités  
et les préventionnistes ont collaboré  avec les inspecteurs municipaux . 
Cependant , certains montrent une résistance à partager les informations 
requises et le roulement de personnel dans ces fonctions a été élevé au cours 
des cinq dernières années.    
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Depuis 2 ans, des rencontres annuelles k|®ªk zk« «kª´sgk« ií¯ªf^|s«{k, les 
inspecteurs municipaux et la MRC ont lieu pour discuter de la planification du 
développement urbain et non urbain, de la réglementation en prévention des 
incendie s et des responsabilités en matière de  sécurité incendieÎ >í~fxkg®sf est 
ik {sk¯¶ z~g^zs«kª zk« «~¯ªgk« ik ªs«©¯k« iís|gk|isk k® ik «í^««¯ªkª ©¯k zk« ^ggo« 
§~¯ª zk« ´lrsg¯zk« ií¯ªqk|gk «~|® ªk«§kg®l« i^|« zk« ®·§k« ik il´kz~§§k{k|®Î  

Désormais, lk« «kª´sgk« ií¯ªf^|s«{k g~{§ªk||k|® {sk¯¶ zk« ªk«§~|«^fszs®l« ik« 
services incendie et les conséquences qui peuvent en découler  dans le 
développement du territoire . Les «kª´sgk« ií¯ªf^|s«{k ~¯ iíinspecteurs 
municipaux communiquent davantage avec le Service de prévention  incendie  
ik z^ ?M+Î >k« g~{{¯|sg^®s~|« «í^{lzs~ªk|® k|®ªk zk« «kª´sgk«, mais il reste 
encore d es efforts à faire en matière de collaboration lors de la planification de 
nouveaux développements.  

Objectif de protection arrêté  de la MRC  

Action  12  Mettre en place un mécanisme afin que les services de sécurité 
incendie et la MRC soient consultés dans la planification du 
développement du territoire et avant  zíl{s««s~| ií¯| §kª{s«Î 
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4. Section 2 ς Intervention 

Il est demandé aux autorités locales de planifier  et de coordonner les 
interventions de façon optimale en tenant compte des ressources disponibles et 
en faisant abstraction des limites administratives. Pour ce faire, il est nécessaire 
de procéder au recensement des ressources consacrées à la sécurité inc endie de 
chacune des municipalités et des SSI pouvant intervenir sur le territoire.  

4.1  Ressources humaines et matérielles  

4.1.1  Services de sécurité incendie  

>k« ®ªksºk Ý¿ÁÞ {¯|sgs§^zs®l« ik z^ ?M+ «~|® ik««kª´sk« §^ª r¯s® ÝÆÞ «kª´sgk« ik 
«lg¯ªs®l s|gk|iskÏ i~|® ¯|k Mlqsk s|®kª{¯|sgs§^zk k® ¯|k ilzlq^®s~| ik 
g~{§l®k|gkÎ "̄ g¯| gr^|qk{k|® |í̂ k¯ zsk¯ ik§¯s« zk ikª|skª «grl{^Î 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

La Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord  (RISIF) regroupe cinq (5) 
municipalités  soit : Petit-Saguenay, Rivière-Éternit é, LíAnse-Saint-Jean, Saint-
Félix-díOtis et Ferland -et-Boil leau. La municipalité de Sainte -Rose-du-Nord a 
délégué sa compétence à la municipalité de Saint -Fulgence. Les autres services 
incendie fonctionnent de façon individuelle. La municipalité de Larouche a eu 
des discussions avec la Régie intermunicipale du secteur sud de la MRC du Lac-
Saint-Jean-/«® k| ´¯k ií¯|k s|®lqª^®s~n, mais celles-gs |í~|® §^« l®l g~|gz¯^|®k«Î 
Dernièrement, la RISIF ainsi que les municipalités de Saint -Honoré et de Saint -
David-de-Falardeau ont conclu une entente de partage de ressource en sécurité 
s|gk|isk §^ª zík{f^¯grk ií¯| isªkg®k¯ª s|gk|isk §~¯ª zk« ®ª~s« «kª´sgk«Î -í^¯®ªk« 
discussions sont en cours entre différentes municipalités, que ce soit pour la mise 
en commun ou le regroupement de services.  

Chaque SSI est autonome dans son fonctionnement . Elle est responsable des 
s|®kª´k|®s~|«Ï ik zí^gr^® k® ik zík|®ªk®sk| ik« l©¯s§k{k|®« k® ik« s|pª^«®ª¯g®¯ªk«Ï 
ik z^ p~ª{^®s~|Ï ik zík|®ª^u|k{k|®Ï ik z^ §ªl´k|®s~| ik« ªs«©¯k« p^sfzk« ^s|«s ©¯k 
des communications. Les municipalités confient à leur directeur du servic e de 
sécurité incendie (SSI) la gestion des ressources humaines, matérielles et 
financières. 

Les municipalités  et la RISIF ont mis en place des ententes dík|®ª^sik {¯®¯kzzk k® 
automatique  §~¯ª ~§®s{s«kª z^ {~fszs«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk« k| g^« ií¯ªqk|gkÎ 
Chaque service  de sécurité incendie (SSI) a des protocoles de déploiement 
optimaux qui sont mis à jour régulièrement en fonction des besoins spécifiques 
comme les changement s ií¯«^qkÏ zk« ªs«©¯k«Ï z^ is«§~|sfszs®l ik« ªk««~¯ªgk« 
(particulièrement en saison de la chasse) k® zk« §z^|« iís|®kª´kntion . 
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Chaque entente est renouvelable automatiquement chaque année.  

Tableau 5 : Entente pour la fourniture de service 

Entente Municipalité / Ville 

/|®k|®k s|®kª{¯|sgs§^zk iík|®ª^sik ^¯®~{^®s©¯k k® 
mutuelle pour la fourniture de services en sécurité 
incendie  

Toutes les municipalités et villes du territoire de 
la MRC du Fjord du Saguenay  

Entente intermunicipale pour la fourniture de services 
en sécurité incendie et désincarcération (entente 
automatique)  

Entente entre Ville de Saguenay et la MRC pour 
le territoire des municipalités de la MRC du 
Fjord -du-Saguenay 

Entente de prestation de services pour la couverture en 
désincarcération et incendie sur une partie du territoire 
TNO Mont -Valin 

Entente entre la MRC et la municipalité de Saint -
Fulgence (Secteur Mont -Valin) 

Entente de prestation de services pour la couverture en 
désincarcération et incendie sur une partie du territoire 
Mont -Valin 

Entente entre la MRC et la municipalité de Saint -
Honoré (Secteur Onatchiway)  

Entente de prestation de services pour la couverture en 
désincarcération et incendie sur une partie du territoire 
Mont -Valin 

Entente entre la MRC et la municipalité de Sacré -
+¦¯ª Ýª~¯®k 172) 

Entente intermunicipale pour les services de sauvetage 
ií¯ªqk|gk r~ª« i¯ ªl«k^¯ ª~¯®skª «¯ª zk« P@B 

Entente entre la MRC, la RISIF et la municipalité 

de Saint-Honoré  

/|®k|®k s|®kª{¯|sgs§^zk ªkz^®s´k b zíl®^fzs««k{k|® ií¯| 
§z^| ií^sik §~¯ª zk g~{f^® ik« s|gk|isk«Ï z^ 
désincarcération et les autres services  

Entente entre la municipalité de Larouche et de  
la ´szzk ií"z{^ 

Entente intermunicipale relative au partage de 
ressources en sécurité incendie  

RISIF, Saint-Honoré et Saint -David-de-Falardeau 
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Tableau 6 : Service de sécurité incendie par municipalité sur le territoire de la MRC 

Municipalité 
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Nom du SSI ou de la Régie correspondante 

Bégin  X    

Ferland-et-Boil leau  X  Régie intermunicipale en sécurité incendie du Fjord  

>í"|«k-Saint-Jean  X  Régie intermunicipale en sécurité incendie du Fjord  

Larouche X    

Petit-Saguenay  X  Régie intermunicipale en sécurité incendie du Fjord  

Rivière-Éternité   X  Régie intermunicipale en sécurité incendie du Fjord  

Saint-Ambroise  X    

Saint-Charles-de-Bourget  X    

Saint-David-de-Falardeau X    

Sainte-Rose-du-Nord    X Saint-Fulgence  

Saint-Félix-iíB®s«  X  Régie intermunicipale en sécurité incendie du Fjord  

Saint-Fulgence  X    

Saint-Honoré  X    

TNO Lalemant     

TNO Lac Ministuk      

TNO Mont -Valin   X 
Selon différentes ententes avec les services incendie 
limitrophes  

Source :  MRC du Fjord -du-Saguenay, mai 2025 
 

Objectif de protection  arrêté de la MRC  

Action  13  Maintenir et mettre à jour les ententes intermunicipales  requises 
afin que la force de frappe pour les risques faibles revête un 
g^ª^g®oªk ~§®s{^z ps¶l ^§ªo« g~|«silª^®s~| ik zík|«k{fzk ik« 
ressources disponibles, en faisant abstraction des limites 
administratives . 

4.1.2  Réseaux dƐaqueduc 

J~¯ª m®ªk g~|«silªl g~{{k l®^|® g~|p~ª{kÏ ¯| ªl«k^¯ ií^©¯ki¯g i~s® m®ªk k| 
{k«¯ªk ik p~¯ª|sª ¯| ilfs® ik ¿ Ã¾¾ zs®ªk« §^ª {s|¯®k §k|i^|® Á¾ {s|¯®k« k| 
g~|®s|¯Î 
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/| zí^f«k|gk ií¯| ªl«k^¯ ií^©¯ki¯g g~|p~ª{kÏ z~ª«©¯ísz · ^ ¯| f`®s{k|® ik ªs«©¯k 
p^sfzkÏ zí^¯®~ªs®l ªk«§~|«^fzk i~s® ^grk{s|kª ¿Ã ¾¾¾ zs®ªk« iík^¯ b zí^§§kz s|s®s^zÎ 7z 
k«® ªkg~{{^|il ik §z^|sƑkª ¯| ^§§ª~´s«s~||k{k|® ´s«^|® b {^s|®k|sª ¯| ilfs® 
iík^¯ k| g~|®s|¯ §~¯ª ^««¯ªkª ik« g~|is®s~|« iík¶®s|g®s~| kpƑg^gk« k® «lg¯ªs®^sªk« 
©¯s zs{s®k|® zk ªs«©¯k ik §ª~§^q^®s~|Î 

"¯««sÏ zk« §~®k^¯¶ iís|gk|isk i~s´k|® m®ªk sik|®sƑl« k| p~|g®s~| ik z^ g~|p~ª{s®l 
i¯ ªl«k^¯ ií^©¯ki¯g k| kppkg®¯^|® zk« ®k«®« §ªl´¯« ^¯ 5¯sik ik f~||k« §ª^®s©¯k« 
iík¶§z~s®^®s~| ik« s|«®^zz^®s~|« ik is«®ªsf¯®s~| iík^¯ §~®^fzk i¯ {s|s«®oªk ik 
zí/|´sª~||k{k|®Ï ik z^ >¯®®k g~|®ªk zk« gr^|qk{k|®« gzs{^®s©¯k«Ï ik z^ 4^¯|k k® 
ik« J^ªg« Ý?/>++4JÞ k® ik´ª^sk|® m®ªk g~isƑl« Ýg~isƑg^®s~| @4J" ÀÇ¿Þ «kz~| zk 
ilfs® p~¯ª|sÎ 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Sur le territoire de la MRC, dix  {¯|sgs§^zs®l« is«§~«k|® ií¯| ªl«k^¯ ik f~ª|k« 
iís|gk|iskÎ +r^g¯| ik gk« ªl«k^¯¶ ik««kª® zík|«k{fzk ~¯ z^ ©¯^«s-totalité des 
f`®s{k|®« «s®¯l« i^|« zk §lªs{o®ªk ií¯ªf^|s«^®s~|. Dans les secteurs où les 
bornes iíincendie ne sont pas conforme s ou ne peuvent fournir le débit minimal 
requis , les services de sécurité incendie (SSI) assurent le déploiement des 
ressources nécessaires afin de garantir la mobilisation de 15  000 zs®ªk« iík^¯ io« 
zí^§§kz s|s®s^zÎ 

Certaines municipalités possèdent depuis le dernier schéma leur propre 
§ª~qª^{{k iík|®ªk®sk| k® ik ´lªspsg^®s~| i¯ ªl«k^¯ ik f~ª|k« iís|gk|iskÎ "ps| 
ik p^gszs®kª gk®®k il{^ªgrkÏ z^ ?M+ ^ ªlisql ¯| §ª~qª^{{k k® zí^ ®ª^|«{s« ^¯¶ 
municipalités en avril 2025. Chaque municipalité est responsable de la mise en 
application du programme. Cette responsabilité incombe principalement au 
service des travaux publics de chaque municipalité ou, selon les besoins, à des 
entreprises privées.  

-k§¯s« zk ikª|skª «grl{^Ï ®~¯« zk« ªl«k^¯¶ ik f~ª|k« iís|gk|isk ~|® l®l 
inspectés conformément à une périodicité de cinq ans  afin de garantir leur 
performance hydraulique et leur bon fonctionnement. Le programme respecte 
le 5¯sik ik f~||k« §ª^®s©¯k« iík¶§z~s®^®s~| ik« s|«®^zz^®s~|« ik is«®ªsf¯®s~| iík^¯ 
potable i¯ {s|s«®oªk ik zí/|´sª~||k{k|®Ï ik z^ >¯®®k g~|®ªk zk« gr^|qk{k|®« 
climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), ainsi que des normes NFPA 
applicables.  

Les cartes 1 et 2 jointe s en annexes 5 et 6 localisent les infrastructures (conformes 
ou non conformes) , les «~¯ªgk« ií^§§ª~´s«s~||k{k|® k| k^¯ et les zones du 
®kªªs®~sªk Ýªl«k^¯ ií^©¯ki¯g g~|p~ª{kÞÎ 
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Tableau 7 : Réseaux d'aqueduc municipaux 

Municipalité 
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Poteaux incendie 
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Total 
Nombres de 

poteaux 
conformes 1 

Bégin  X 278 276 Oui  Oui  

Ferland-et-Boilleau N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

>í"|«k-Saint-Jean X 76 72 Non  Oui  

Larouche X 84 72 Non  Oui  

Petit-Saguenay X 32 28 Oui  Oui  

Rivière-Éternité  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

Saint-Ambroise  X 129 125 Non  Oui  

Saint-Charles-de-Bourget  X 12 10 Oui  Oui  

Saint-David-de-Falardeau X 132 108 Oui  Oui  

Sainte-Rose-du-Nord  X 12 9 Non  Oui  

Saint-Félix-iíB®s« N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

Saint-Fulgence  X 45 24 Non  Oui  

Saint-Honoré  X 278 276 Oui  Oui  

Source : Municipalité s, 2025 
 
Note  1 :  Poteaux répondant au critère de 1  500 l/min pendant 30  minutes. 
Note  2 :  >k« ^¯®~ªs®l« ªk«§~|«^fzk« i~s´k|® «í^««¯ªkª ik z^ g~|p~ª{s®l ik zk¯ª« ªl«k^¯¶ k| kppkg®¯^|® zk« ®k«®« 

prévus au 5¯sik ik« f~||k« §ª^®s©¯k« iík¶§z~s®^®s~| ik« s|«®^zz^®s~|« ik is«®ªsf¯®s~| iík^¯ §~®^fzk 
i¯ {s|s«®oªk ik zí/|´sª~||k{k|®Ï ik z^ >¯®®k g~|®ªk zk« gr^|qk{k|®« gzs{^®s©¯k«Ï ik z^ 4^¯|k k® ik« 
Parcs (MELCCFP). 

Note  3 :  Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement . Les municipalités sont tenues de faire la mise à 
jour.  
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Objectifs de protection arrêtés de la MRC  

Action  14  "§§zs©¯kª k® {~ispskª ^¯ fk«~s| zk §ª~qª^{{k iík|®ªk®sk| k® 
iíl´^z¯^®s~| ik« ilfs®« ik« §~®k^¯¶ iís|gk|iskÏ zk©¯kz i~s® ®k|sª 
compte du Guide des f~||k« §ª^®s©¯k« iík¶§z~s®^®s~| ik« 
s|«®^zz^®s~|« ik is«®ªsf¯®s~| iík^¯ §~®^fzk du ministère de 
zí/|´sª~||k{k|®Ï ik z^ >¯®®k g~|®ªk zk« gr^|qk{k|®« gzs{^®s©¯k«Ï 
ik z^ 4^¯|k k® ik« J^ªg« k® «ís|«§sªkª ik« |~ª{k« @4J" 
applicables.  

 
Action  15  Identifier les poteaux incendie en fonction de la conformité  du 

ªl«k^¯ ií^©¯ki¯g k| «ís|«§sª^|® ik z^ |~ª{k @4J" 291.  

4.1.3  Points dƐeau 

>k« §~s|®« iík^¯ «~|® ik« s|pª^«®ª¯g®¯ªk« §kª{^|k|®k« g~{§ªk|^|® ¯|k 
g~||k¶s~| b ¯|k «~¯ªgk iík^¯ |~| §ªk««¯ªs«lkÎ 7z« §kª{k®®k|® ^¯¶ l©¯s§k{k|®« 
iís|®kª´k|®s~| s|gk|isk ¯| fª^|grk{k|® isªkg®Ï p^gszs®^|® ^s|«s 
zí^§§ª~´s«s~||k{k|® k| k^¯ §^ª «¯ggs~|Î >k« §~s|®« iík^¯ «~|® ^ggk««sfzk« b 
zí^||lk k® g~|«®s®¯k|® ¯|k «~¯ªgk ií^§§ª~´s«s~||k{k|® k| k^¯ ¯®szk §~¯ª z^ 
«lg¯ªs®l s|gk|isk ^¯ «k|« ik zí^ª®sgzk ¿¾ ik z^ >~s «¯ª z^ Nlg¯ªs®l s|gk|iskÎ >k« 
§~s|®« iík^¯ i~s´k|® m®ªk s|«§kg®l« k® k|®ªk®k|¯« «kz~| ¯|k §ª~gli¯ªk k® ¯|k 
§ª~qª^{{^®s~| ilƑ|s® §^ª zí^¯®~ªs®l ªk«§~|«^fzk k® k| «ís|«§sª^|® ik« |~ª{k« 
^§§zsg^fzk«Ï ®kzzk ©¯k z^ |~ª{k @4J" ¿¿ÂÀÎ 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Les municipalités de Rivière -Éternité, de Saint-Félix-iíB®s« k® ik 4kªz^|i-et-
Boil leau ne disposent pas de réseau de borne s iíincendie. Le Service de sécurité 
incendie de la RISIF achemine , io« zí^§§kz s|s®s^z, ¯| ´~z¯{k iík^¯ ik 
15 000 litres pour ainsi «í^««¯ªkª ik z^ g~|®s|¯s®l ií^§§ª~´s«s~||k{k|® k| k^¯Î  

Les municipalités de Saint -Charles-de-Bourget, de Rivière-Éternité et de 
>^ª~¯grk ~|® §ª~glil b zís{§z^|®^®s~| ik §~s|®« iík^¯ ^ggk««sfzks b zí^||lk z~ª« 
ik z^ {s«k k| ¦¯´ªk i¯ «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik ªs«©¯k« ªl´s«l ÝÀe génération).  
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Le territoire  présente une grande présence de nombreux lacs et rivières qui sont 
disponibles et facilement accessibles, certains {m{k b zí^||lk. Cependant, ils 
|k is«§~«k|® §^« ií¯|k §ªs«k ik f~ª|k «ogrkÎ >k« NN7 i~s´k|® «í^zs{k|®kª b zí^sik 
de pompes portatives . La municipalité de Ferland -et-Boil leau is«§~«k ií¯| §~s|® 
iík^¯ x¯ql |~| g~|p~ª{k k® za municipalité de Saint -Félix-díB®s« is«§~«k ií¯|k 
borne incendie non conforme , mais ceux-ci peuvent tout de même être  utilisés 
^ps| ií^{lzs~ªkª ~¯ ií~§®s{s«kª zí^grk{s|k{k|® k| k^¯ z~ª« ií¯| s|gk|iskÎ  

Les municipalités de Saint -Félix-díB®s«Ï de Saint-Ambroise  et de Saint-Fulgence 
«~|® §ªl«k|®k{k|® k| ^|^z·«k §~¯ª z^ {s«k k| §z^gk ik §~s|®« iík^¯ «¯ª zk¯ª 
®kªªs®~sªkÎ Q|k ^|^z·«k ií~§®s{s«^®s~| ií^§§ª~´s«s~||k{k|® k| k^¯ «kª^ l´^z¯lk 
§~¯ª z^ |lgk««s®l ik {k®®ªk k| §z^gk ik« §~s|®« iík^¯ ^¯ g~¯ª« i¯ §ªl«k|® 
schéma. 

>^ ?M+ ^ ªlisql ¯| §ª~qª^{{k §~¯ª z^ ´lªspsg^®s~| k® zík|®ªk®sk| ik« §ªs«k« iík^¯ 
sèches k® zí^ ®ª^|«{s« ^¯¶ {¯|sgs§^zs®l« k| ^´ªsz À¾ÀÃÎ +r^©¯k {¯|sgs§^zs®l k«® 
responsable de la mise en application du programme. Cette responsabilité 
incombe principalement au service des travaux publics de chaque municipalité  
en collaboration avec les services incendie.  

>k ®^fzk^¯ «¯s´^|® il|~{fªk zk« §~s|®« iík^¯ ^{l|^ql« «¯ª zk ®kªªs®~sªk ik z^ 
MRC. 

Tableau 8 : Points d'eau accessibles à l'année 

Municipalité 

tƻƛƴǘǎ ŘΩŜŀǳ 1  

PU Hors PU Total 
Programme 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 
(oui/non) 

Ferland-et-Boil leau 1 2 3 Oui  

Rivière-Éternité  1 3 4 Oui  

Saint-Charles de Bourget   2 2 Oui  

Larouche  1 1 Oui  

Saint-Fulgence   1 1 Oui  

Bégin  1  1 Oui  

Source : Municipalité s, 2025 
 
Note  1 : J~s|®« iík^¯ ^{l|^ql« Ýf~ª|k« «ogrk«Ï ªl«kª´~sª« ~¯ ^¯®ªk« ^{l|^qk{k|®«Þ k® ^ggk««sfzk« k| ®~¯® 
temps. 
Note  2 : Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement . Les municipalités sont tenues de faire la mise à 
jour.  

 

La cartes 1 et 2 jointe s en annexes 5 et 6 montre nt z^ z~g^zs«^®s~| ik« §~s|®« iík^¯ 
actuels ^ggk««sfzk« b zí^||lkÎ 
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Objectifs de protection arrêtés  de la MRC  

Action  16  "§§zs©¯kª k®Ï ^¯ fk«~s|Ï {~ispskª zk §ª~qª^{{k iík|®ªk®sk| k® 
iís|«§kg®s~| ik« §~s|®« iík^¯ ik {^|soªk b p^gszs®kª zk 
ravitaillement des véhicules de type  gs®kª|kÏ k| «ís|«§sª^|® ik« 
normes NFPA applicables, telles que la norme NFPA  1142. 

 
Action  17  4^sªk l´^z¯kª zk« §~s|®« iík^¯ ^ps| iím®ªk ªkg~||¯ g~{{k ¯| 

«kª´sgk ik ®ª^|«§~ª® iík^¯ ª^§sik ^qªlkÎ 
 
Action  18  4^sªk ¯|k ^|^z·«k ií~§®s{s«^®s~| ií^§§ª~´s«s~||k{k|® k| k^¯ 

§~¯ª l´^z¯kª z^ |lgk««s®l ik {k®®ªk k| §z^gk ik« §~s|®« iík^¯Î 

4.1.4  Casernes 

Q|k g^«kª|k s|gk|isk x~¯k ¯| ª¡zk gk|®ª^z i^|« z^ §ª~®kg®s~| ik z^ §~§¯z^®s~|Ï 
ik« fsk|« k® ik zók|´sª~||k{k|® g~|®ªk zk« ªs«©¯k« iós|gk|isk k® ^¯®ªk« «s|s«®ªk«Î 
"´^|® iók|®ªk§ªk|iªk z^ g~|«®ª¯g®s~| ió¯|k |~¯´kzzk g^«kª|kÏ sz k«® k««k|®skz ik 
§ª~glikª b ¯|k ^|^z·«k ^§§ª~p~|isk §kª{k®®^|® ik il®kª{s|kª zók{§z^gk{k|® 
k® zk« fk«~s|« k| p~|g®s~| ik zó~§®s{s«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk«Ï ik z^ is«§~|sfszs®l i¯ 
§kª«~||kzÏ ik« g~±®« §~¯ª z^ {¯|sgs§^zs®l k® ik zó^{lzs~ª^®s~| ik z^ g~¯´kª®¯ªk 
s|gk|isk ~ppkª®k ^¯¶ gs®~·k|«Î +k®®k il{^ªgrk ^««¯ªk ¯| s|´k«®s««k{k|® x¯isgsk¯¶ 
©¯s q^ª^|®s® |~| «k¯zk{k|® ¯|k {kszzk¯ªk kpƑg^gs®l ~§lª^®s~||kzzkÏ {^s« ^¯««s 
¯|k qk«®s~| ªk«§~|«^fzk ik« p~|i« §¯fzsg«Î 

>ós{§~ª®^|gk ió¯|k ®kzzk g^«kª|k ªk§~«k «¯ª §z¯«sk¯ª« p~|g®s~|« k««k|®skzzk« Ð 

¶ La localisation doit être dans les périmètres d'urbanisation et à proximité 
de la plupart des risques à couvrir;  

¶ La rapidité d'intervention;  
¶ Les obstacles naturels; 

¶ La circulation;  

¶ La facilité d'accès;  
¶ Le plus important  : avoir des pompiers disponibles. Autrement dit, sans 

personnel opérationnel, la caserne ne peut pas remplir son rôle;  
¶ La distance avec les casernes limitrophes.  

 
J~¯ª z^ g~|«®ª¯g®s~| ik z^ g^«kª|kÏ zó~§®s{s«^®s~| k® z^ §z^|sƑg^®s~| «®ª^®lqs©¯k 
i~s´k|® m®ªk ^|^z·«lk« §^ª z^ ?M+ k| g~zz^f~ª^®s~| ^´kg zk «kª´sgk ik «lg¯ªs®l 
s|gk|iskÎ +k®®k ^|^z·«k i~s® §ªk|iªk k| g~{§®k zk« «gl|^ªs~« ik ªl§~|«kÏ z^ 
ªl§^ª®s®s~| ik« kppkg®sp«Ï zk« k|xk¯¶ Ƒ|^|gskª« {¯|sgs§^¯¶ k® z^ g~{§zl{k|®^ªs®l 
^´kg zk« g^«kª|k« ^´~s«s|^|®k«Ï ^Ƒ| ió^««¯ªkª ¯|k g~¯´kª®¯ªk ^il©¯^®k k® kpƑg^gk 
ik zók|«k{fzk i¯ ®kªªs®~sªkÎ 
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PORTRAIT DE LA SITUATION 

Chaque municipalité est responsable de sa caserne sur son territoire incluant les 
municipalités qui font partie de la RISIF . 

Trois casernes, soit celles de Petit -Saguenay, de Ferland-et-Boil leau et de 
Larouche sont identifiées comme ne répondant pas aux normes actuelles de 
santé et sécurité au travail, et fon® i~|g zí~fxk® ik ªlpzk¶s~|« ©¯^|® b z^ |lgk««s®l 
iís|´k«®sª i^|« ¯|k |~¯´kzzk g~|«®ª¯g®s~| ~¯ iík¶^{s|kª ií^¯®ªk« ^z®kª|^®s´k«Î 

Sept casernes, soit celles de >í"|«k-Saint-Jean, de Rivière-Éternité, de Saint-
Félix-iíB®s«Ï de Saint-Honoré, de Saint-David-de-Falardeau, de Saint-Charles-de-
Bourget  et de Bégin ont été rénovées ou construites dans le cadre du schéma 
révisé (2e génération) et respectent actuellement les exigences.  

À Saint-4¯zqk|gkÏ ¯| §ª~xk® ik |~¯´kzzk g^«kª|k k«® b zíl®^§k ik z^ §z^|spsg^®s~|: 
líanalyse díemplacement a été réalisée conjointement par la MRC et la 
municipalit é. Quant à la municipalité de Saint-Ambroise , elle est en phase 
ií^|^z·«k ik §ª~xk® §~¯ª «^ g^«kª|kÎ 

Les casernes sont identifiées sur les cartes 1 et 2 en annexes. 
 

Tableau 9 : Emplacement et description des casernes 

Service de sécurité incendie 
Numéro 
de la 

caserne 
Adresse Commentaires sur la caserne (contraintes) 

Larouche 36 709, rue Gauthier  
¶ Toilette et douche = Non 

¶ Vestiaire = espace restreint  

¶ Espace de décontamination =  Non 

Bégin 42 126, rue Brassard 

¶ Douche = Non 

¶ Vestiaire = Espace restreint  

¶ Espace de décontamination =  Non  

¶ Bureau partagé = Oui 

Saint-Ambroise  41 330, rue Gagnon  

¶ Trois véhicules pour 2  portes  

¶ Vlrsg¯zk ªk{s«l b zík¶®lªsk¯ª 

¶ Espace de décontamination = Non 

¶ P~szk®®k k® f¯ªk^¯ §^ª®^ql ^´kg zír¡®kz 
de ville  

¶ Vestiaires et douche = Non 

¶ Espace pour la pompe de réserve = 
Non 

¶ Salle de formation ou de repos = Oui 

¶ *¯ªk^¯ §^ª®^ql þ B¯s ^´kg zír¡®kz ik 
ville 

Saint-Charles-de-Bourget  43 357, 2e Rang 
¶ Toilette et douche = Oui  

¶ Vestiaire  

¶ Espace de décontamination =  Non 
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Service de sécurité incendie 
Numéro 
de la 

caserne 
Adresse Commentaires sur la caserne (contraintes) 

Saint-David-de-Falardeau 40 45, boul.  Saint-David 

¶ Toilette et douche = Oui  

¶  Vestiaire = Oui  

¶ Espace de décontamination =  Non  

¶ Salle de formation ou de repos = Oui  

¶ Bureau partagé = Oui  

Saint-Fulgence  38 384, route  Tadoussac 

¶ Toilette, douche et vestiaire = Non  

¶ Espace de décontamination = Non 

¶ 3 véhicules pour 2 portes  

¶ 1 toilette  

¶ Espace partagé avec les travaux publics  

¶ Bureau partagé = Oui  

Saint-Honoré  39 3611, boul.  Martel  

¶ Toilette , douche  et vestiaire = Oui  

¶ Espace de décontamination =  Non  

¶ Salle de formation ou de repos = Oui  

¶ Bureau partagé = Oui  

Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord  

Petit-Saguenay 31 37, rue du Quai  
¶ Douche et vestiaire = Non 

¶ Espace de décontamination = Non 

¶ Espace partagé avec les travaux publics  

L'Anse-Saint-Jean 32 
92, rue Saint-Jean-
Baptiste 

¶ Toilette, douche et vestiaire = Non 

¶ Espace de décontamination = Non 

¶ Salle de formation ou de repos = Oui  

¶ Bureau partagé = Oui   

Rivière-Éternité  33 319, rue Principale  
¶ Toilette, douche = Oui  

¶ Vestiaire = Non 

¶ Espace de décontamination = Non  

Saint-Félix-d'Otis  34 455, rue Principale  

¶ Toilette et douche = Oui  

¶ Vestiaire = Oui  

¶ Espace de décontamination =  Non  

¶ Salle de formation ou de repos = Oui  

¶ Bureau partagé = Oui   

Ferland-et-Boil leau 35 105, rue Paquet  
¶ Douche et vestiaire = Non  

¶ Espace de décontamination = Non 

Source : Municipalités , 2025 
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4.1.5  Véhicules dƐintervention 

>k« ´lrsg¯zk« iís|®kª´k|®s~| §kª{k®®^|® iís|®kª´k|sª «¯ª zk« s|gk|isk« ik 
f`®s{k|®« i~s´k|® m®ªk g~|p~ª{k« Q>+Î >í^¯®~ªs®l ªk«§~|«^fzk i~s® {k®®ªk k| 
§z^gk ¯| §ª~qª^{{k iís|«§kg®s~|Ï iíl´^z¯^®s~| k® ik ªk{§z^gk{k|® ik« 
l©¯s§k{k|®« s|gk|isk ©¯s ªk«§kg®k zk 5¯sik ií^§§zsg^®s~| ªkz^®sp ^¯¶ ´lrsg¯zk« k® 
^ggk««~sªk« iís|®kª´k|®s~|Ï ik«®s|l« ̂¯¶ «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk i¯ ?NJÎ5 

/| §ªl«k|gk ií¯| ªl«k^¯ ik f~ª|k« iís|gk|isk g~|p~ª{kÏ sz k«® |lgk««^sªk ik 
il§z~·kª b zí^§§kz s|s®s^z ^¯ {~s|« ¯| ´lrsg¯zk ik ®·§k ̂¯®~§~{§k g~|p~ª{k Q>+ 
«¯ª zk« zsk¯¶ ií¯|k s|®kª´k|®s~| s{§zs©¯^|® ¯| ªs«©¯k p^sfzkÎ /| ^f«k|gk ií¯| 
ªl«k^¯ ik f~ª|k« iís|gk|isk g~|p~ª{k ~¯ «^|« ªl«k^¯ ik f~ª|k« iís|gk|iskÏ sz 
k«® |lgk««^sªk ik il§z~·kª b zí^§§kz s|s®s^zÏ k| §z¯« ií¯| ´lrsg¯zk ik ®·§k 
^¯®~§~{§k g~|p~ª{k Q>+Ï ^¯ {~s|« ¯| ´lrsg¯zk ik ®·§k gs®kª|k g~|p~ª{k b z^ 
{m{k |~ª{kÎ 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

>í`qk ik« ´lrsg¯zk« ´^ªsk ik ÀÃ ^|« §~¯ª zk §z¯« ^|gsk| b Á {~s« §~¯ª zk §z¯« 
récent . Tous sont conformes aux normes en vigueur et régulièrement entretenus. 
Chaque service de sécurité s|gk|isk kppkg®¯k z^ ´lªspsg^®s~|Ï zík|®ªk®sk| k® zk« 
inspections des véhicules conformément aux exigences applicables depuis la 
mise en place du schéma révisé de deuxième génération. Cependant, les 
«kª´sgk« |í^´^sk|® §^« k|g~ªk {s« k| §z^gk ¯| §ª~qª^{{k pormel.   

 
5 Référence : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. 

Afin d'assurer une harmonisation des pratiques, 
la MRC a réalisé pour les municipalités et la RISIF 
un programme d'inspection, d'évaluation et de 
remplacement des équipe-ments ŘΩincendie, 
conformément aux dispositions du Guide 
d'application relatif aux véhicules et 
accessoires d'intervention destinés aux services 
de sécurité incendie du MSP. 
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Diffusé aux municipalités en mai 2025, ce programme relève de la responsabilité 
de chaque service de sécurité incendie, dont la direction est chargée de veiller 
b «^ §zks|k {s«k k| ¦¯´ªk k® b «~| ªk«§kg®Î 

Par ailleurs, la municipalité de Saint -Fulgence est actuellement en processus 
ií^|^z·«k §~¯ª zk ªk{§z^gk{k|® ik «~| ^¯®~§~{§k `qlk ik ÀÃ ans. La RISIF est 
également à évaluer sa flotte de véhicules pour planifier les remplacements 
nécessaires au cours des dix prochaines années.   

Le comité de sécurité publique incendie et civil e a abordé une réflexion 
«®ª^®lqs©¯k ^ps| ií^ggª~u®ªk zíkppsg^gs®l ~§lª^®s~||kzzk k® z^ i¯ª^fszs®l i¯ §^ªg ik 
´lrsg¯zk«Î V~sgs ¯|k silk ií^|^z·«k g~|gªo®k k® s||~´^|®k ©¯s §~¯ªª^s® |~| 
seulement permettre de réaliser des économies, mais aussi de renforcer la 
planification régionale à long terme.  

>ísilk ií^|^z·«k ´s«k z^ {~ilzs«^®s~| ik {¯®¯^zs«^®s~| k® ií~§®s{s«^®s~| ik« 
ressources véhicules. 

Objectif s principa ux  : 

¶ Procéder à une analyse approfondie de la flotte de véhicules, dans une 
perspective régionale et interservices  ^ps| ií~§®s{s«kª zk¯ª ¯«^qkÎ 

¶ Mli¯sªk «sq|spsg^®s´k{k|® zk« g~±®« ií^g©¯s«s®s~|Ï iík|®ªk®sk| k® ik 
fonctionnement des véhicules spécialisés.  

¶ Accroître la durée de vie des équipements grâce à une réorganisation 
optimisée.  
 

>k ®^fzk^¯ ¿¾ ik z^ §^qk «¯s´^|®k §ªl«k|®k ¯|k ik«gªs§®s~| ik« ´lrsg¯zk« §^ª 
g^«kª|k s|gz¯^|® z^ ik«gªs§®s~| ik« ´lrsg¯zk« ik« g^«kª|k« zs{s®ª~§rk« ©¯s «~|® 
^§§kzl« b ´k|sª k| k|®ª^sikÎ 
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Tableau 10 - /ŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ {{L Ŝǘ ŘŜǎ {{L ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ 
territoire de la MRC 
 

Service de sécurité 
incendie 

Numéro Type de véhicule 
Année de 

construction 
Certification 

ULC 

Capacité du 
réservoir  
(en litres) 

Larouche 

636 Autopompe  2007 Oui  6800 

336 
Autopompe å 
citerne  

2003 Oui  13 600 

936 Pick-up  2006 s.o. s.o. 

Saint-Fulgence / 
Sainte-Rose-du-Nord  

238 Autopompe  1997 Oui  4091 

538 Citerne  2007 Oui  7955 

638 
Autopompe 
citerne  

2007 Oui  6820 

938 
Q|s®l ií¯ªqk|gk å 
désincarcération  

2002 s.o. s.o. 

Saint-Honoré  

239 
Autopompe avec 
mousse  

2009 Oui  3785 / 114  

639 
Autopompe å 
citerne  

2013 Oui  7092 

839 
Q|s®l ií¯ªqk|gk å 
désincarcération  

2016 s.o. s.o. 

1539 SUMI- VTT  2018 s.o. s.o. 

1439 Sumi motoneige  2025 s.o. s.o 

939 Pick-up  2019 s.o. s.o. 

101 VUS Chef  2022 s.o. s.o. 

Saint-David-de-
Falardeau 

640 
Autopompe -
citerne / mousse  

2025 Oui  6365/114  

540 Citerne  2021 Oui  9092 

940 Q|s®l ií¯ªqk|gk  2003 s.o. s.o. 

1540 Pick-up  2015 s.o. s.o. 

Saint-Ambroise  

241 
Véhicule 
autopompe  

2025 Oui  4500 

2041 
Véhicule 
autopompe  

2001 Oui  3600 

541 Véhicule citerne  2000 Oui  9000 

941 
Q|s®l ií¯ªqk|gk å 
désincarcération  

2006 Oui  s.o. 

141 
Véhicule de 
transport  

2022 s.o. s.o. 

Bégin  242 Autopompe  2017 Oui  3028 

142 Pick-up / officier  2017 s.o. s.o. 

Saint-Charles-de-
Bourget  

343 
Autopompe 
citerne  

2008 Oui  6800 

543 
Autopompe -
citerne  

2000 Oui  6800 

Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord  

Petit-Saguenay 631 Autopompe å citerne  2007 Oui  6800 

>í"|«k-Saint-Jean 
632 Autopompe å citerne  2007 Oui  6800 

932 
Unité 
désincarcération  

2012 s.o. s.o. 
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Service de sécurité 
incendie 

Numéro Type de véhicule 
Année de 

construction 
Certification 

ULC 

Capacité du 
réservoir  
(en litres) 

1232 
Unité sauvetage 
sur glace 

2024 s.o. s.o. 

Rivière-Éternité  
633 

Autopompe - 
citerne  

2007 Oui  6800 

533 Citerne  2000 Oui  13638 

Saint-Félix-iíB®s« 

634 
Autopompe -
citerne  

2007 Oui  6800 

334 
Mini -pompe avec 
mousse et 
désincarcération  

2012 Oui  2270 

1534 
VTT, motoneige et 
remorque SUMI  

s.o. s.o. s.o. 

934 
Pick-up GMC 
1500 

2017 s.o. s.o. 

134 
Véhicule de 
prévention et 
officier  

2017 s.o. s.o. 

Ferland-et-Boilleau  635 
Autopompe -
citerne  

2007 Oui  6800 

Services de sécurité incendie limitrophes  

Saint-Bruno 323 Autopompe  2009 Oui  8 100 litres  

2012 Q|s®l ií¯ªqk|gk 2012 s.o. s.o. 

Alma 201 Autopompe  2005 Oui  3600 litres  

301 Autopompe -
citerne  

2022 Oui  8100 litres  

401 Échelle aérienne  2001 Oui  1200 litres  

801 Mini -pompe  2006 Non  1200 litres  

1001 Q|s®l ií¯ªqk|gk 2005 s.o. s.o. 

1105 SUMI VTT 6X6 2018 s.o. s.o. 

1106 SUMI VTT 4X4 2019 s.o. s.o. 

1101 Zodiac  2015 s.o. s.o. 

1103 SUMI motoneige  2019 s.o. s.o. 

1104 SUMI motoneige  2006 s.o. s.o. 

102 Unité de service  2018 s.o. s.o. 

101 Q|s®l ií~ppsgskª 2017 s.o. s.o. 

120 Q|s®l ií~ppsgskª 2021 s.o. s.o. 

130 Q|s®l ií~ppsgskª 2020 s.o. s.o. 

1901 Remorque de 
matières 
dangereuses  

2007 s.o. s.o. 

1201 Remorque SUMI 2012 s.o. s.o. 

1202 Remorque SUMI 2018 s.o. s.o. 

1801 Unité de soutien 
technique  

2013 s.o. s.o. 

Saint-Nazaire 231 Autopompe  2006 Oui  3600 litres  

631 Q|s®l ií¯ªqk|gk 2009 s.o. s.o. 

Labrecque  232 Autopompe  1995 Oui  3600 litres  

632 Q|s®l ií¯ªqk|gk 2010 s.o. s.o. 
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Service de sécurité 
incendie 

Numéro Type de véhicule 
Année de 

construction 
Certification 

ULC 

Capacité du 
réservoir  
(en litres) 

Sacré-+¦¯ª 268 Autopompe  2012 Oui  3964 litres  

468 Citerne  2000 Oui  8500 litres  

1068 Q|s®l ií¯ªqk|gk k® 
désincarcération  

 s.o. s.o. 

 SUMI 2VTT 2018-2024 s.o. s.o. 

968 Véhicule pick -up 2016 s.o. s.o. 

 SUMI 2 
motoneiges  

2018-2024 s.o. s.o. 

Ville de Saguenay 201 Autopompe  2020 Oui  3964 

501 Camion å échelle 
¿¾¾í 

2014 Oui  s.o. 

601 Citerne -vacuum 2018 Oui  13520 

204 Autopompe  2022 Oui  3728 

504 Camion -échelle 
¿¾¾í 

2017 Oui  s.o. 

604 Citerne  2009 Oui  11020 

125 Camionnette  2015 s.o. s.o. 

205 Autopompe  2013 Oui  2371 

225 Autopompe  1999 Oui  2270 

425 Échelle-
plateforme avec 
§~{§k ÇÃí 

2005 Oui  1136 

605 Citerne -vacuum 2013 Oui  13454 

2005 Bateau zodiac 2008 s.o. s.o. 

1105 Remorque Argo et 
SSG 

2017 s.o. s.o. 

805 VTT Argo 2017 s.o. s.o. 
Source :  Municipalités , juillet 2025  

 
Note  1 :  Les SSI limitrophes inscrits dans ce tableau sont ceux qui desservent une municipalité sur le territoire de la MRC 

et qui ont une incidence sur la force de frappe des municipalités concernées.  
Note  2 :  >^ gkª®spsg^®s~| Q>+ «sq|spsk ©¯k zk ´lrsg¯zk ^ p^s® zí~fxk® ií¯|k r~{~z~q^®s~|Ï ií¯|k ^ggªlis®^®s~|Ï ~¯ ií¯|k 

reconnaissance de conformité de ULC (ULC  S515). 
Note  3 : Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement. Les SSI sont tenus de faire la mise à jour des véhicules de 

leur service. 

 

Objectifs de protection arrêtés  par la MRC  

Action  19  "§§zs©¯kª k® {~ispskª ^¯ fk«~s| zk §ª~qª^{{k iís|«§kg®s~|Ï 
iíl´^z¯^®s~| k® ik ªk{§z^gk{k|® ik« ´lrsg¯zk«Ï zk©¯kz i~s® 
respecter les exigences des fabricants  k® k| «ís|«§sª^|® i¯ Guide 
ií^§§zsg^®s~| ªkz^®sp ^¯¶ ´lrsg¯zk« k® ^ggk««~sªk« iís|®kª´k|®s~| b 
zís|®k|®s~| ik« «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk, ainsi que toutes autres 
normes ou guides applicables.  

 
Action  20  4^sªk ¯|k ^|^z·«k ií~§®s{s«^®s~| ik« ´lrsg¯zk« «¯ª ®~¯® zk ®kªªs®~sªk 

de la MRC. 
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4.1.6  Équipements et accessoires dƐintervention ou de protection  

>ís{§~ª®^|gk ik« l©¯s§k{k|®« k® ik zk¯ª k|®ªk®sk| ^¯ «ks| ik« «kª´sgk« 
iís|gk|isk k«® g^§s®^zkÎ P~¯® g~{{k §~¯ª zk« ´lrsg¯zk« iís|gk|iskÏ zíkpƑg^gs®l ik« 
s|®kª´k|®s~|« k® z^ «lg¯ªs®l ik« §~{§skª« il§k|ik|® isªkg®k{k|® i¯ ®·§k k® ik 
zíl®^® ik« is´kª« l©¯s§k{k|®« k® ^ggk««~sªk« {s« b zk¯ª is«§~«s®s~|Î Q| «kª´sgk ik 
«lg¯ªs®l s|gk|isk i~s® i~|g §~««likª ®~¯« zk« l©¯s§k{k|®« |lgk««^sªk« |~| 
«k¯zk{k|® §~¯ª z¯®®kª kpƑg^gk{k|® g~|®ªk zk« s|gk|isk«Ï {^s« ^¯««s §~¯ª 
ªl§~|iªk b ®~¯®k ^¯®ªk «s®¯^®s~| ií¯ªqk|gk ^¯ «kª´sgk ik z^ §~§¯z^®s~|Î 

>k« l©¯s§k{k|®« §~¯ª g~{f^®®ªk zís|gk|iskÏ ©¯ísz «í^qs««k ik« ^¯®~§~{§k«Ï ik« 
g^{s~|«ãgs®kª|k«Ï ik« ^§§^ªksz« ik §ª~®kg®s~| ªk«§sª^®~sªkÏ ik« k¶®s|g®k¯ª« 
§~ª®^®sp« ~¯ ik« ´m®k{k|®« ik §ª~®kg®s~| i~s´k|® m®ªk k| k¶gkzzk|® l®^® ik 
p~|g®s~||k{k|® §~¯ª q^ª^|®sª zk¯ª kpƑg^gs®l ^¯ {~{k|® gªs®s©¯k ik zís|®kª´k|®s~|Î 
>k¯ª k|®ªk®sk| ªlq¯zskª k«® |lgk««^sªk §~¯ª §z¯«sk¯ª« ª^s«~|« Ð 

¶ Assurer la sécurité des intervenants et du public, car un équipement 
défectueux peut mettre en danger la vie des pompiers et des citoyens.  

¶ Optimiser la performance des interventions  : un matériel bien entretenu 
§kª{k®®^|® ¯|k ªl§~|«k ª^§sik k® ^i^§®lk b ®~¯®k «s®¯^®s~| ií¯ªqk|gkÎ 

¶ Réduire les risques de défaillance : un entretien préventif limite les 
pannes soudaines et prolonge la vie des équipements, tout en évitant des 
^ggsik|®« k| g~¯ª« iís|®kª´k|®s~|Î 

¶ Respecter les normes et réglementations : les équipements doivent être 
conformes aux exigences des fabricants et aux normes applicables afin 
ií^««¯ªkª z^ zlq^zs®l k® z^ ps^fszs®l i¯ {^®lªskz ¯®szs«lÎ 

 
J^ª ^szzk¯ª«Ï zís|´k|®^sªkÏ zís|«§kg®s~|Ï zk« ®k«®« ªlq¯zskª« k® z^ ®k|¯k ik« ªkqs«®ªk« 
«ís|«gªs´k|® i^|« ¯|k qk«®s~| ªsq~¯ªk¯«k k® s|is«§k|«^fzk b zí^{lzs~ª^®s~| 
g~|®s|¯k ik« §ª^®s©¯k« ~§lª^®s~||kzzk« k® b z^ qk«®s~| ik« ªk««~¯ªgk«Î Q| 
§ª~qª^{{k iík|®ªk®sk| «®ª¯g®¯ªl ^sik |~| «k¯zk{k|® b qlªkª zk« g~±®«Ï {^s« ^¯««s 
b §ªl«kª´kª ¯| r^¯® |s´k^¯ ik §ªl§^ª^®s~| k® ik «lg¯ªs®l §~¯ª zk §kª«~||kz 
iís|®kª´k|®s~| k® zk« gs®~·k|« ik««kª´s«Î 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Depuis le schéma révisé 2 e génération, les services de sécurité incendie 
§ª~goik|® b ik« ´lªspsg^®s~|«Ï ik« s|«§kg®s~|« ^s|«s ©¯íb zík|®ªk®sk| ik« 
l©¯s§k{k|®« k® ^ggk««~sªk« iís|®kª´k|®s~|Î >ír~ª^sªk k® z^ pªl©¯k|gk ik gk« 
^g®s´s®l« ´^ªsk|® ií¯| «kª´sgk b zí^¯®ªkÎ >~ª« ik« ªk|g~|®ªks du comité technique, 
g~{§~«l ik« isªkg®k¯ª« ik« «kª´sgk« iís|gk|isk k® ik z^ ?M+Ï ik« {~iozk« ik 
p~ª{¯z^sªk« k® ik ªkqs«®ªk« «~|® §^ª®^ql«Ï gk ©¯s §kª{k® ií^««¯ªkª ¯|k gkª®^s|k 
uniformité . De plus, les directeurs discutent du c hoix dans les équipements afin 
díassurer une standardisation notamment pour les appareils respi ratoires. 
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En collaboration  avec le comité intermunicipal de sécurité incendie en santé et 
sécurité au travail, une directive a été élaborée et certains pompiers ont suivi une 
p~ª{^®s~| ^¯§ªo« i¯ p^fªsg^|® §~¯ª z^ ´lªspsg^®s~| k® zík|®ªk®sk| ik« r^fs®« ik 
combat.  Ck§k|i^|®Ï ®~¯« zk« «kª´sgk« |í^´^sk|® §^« k|g~ªk {s« k| §z^gk ¯| 
programme formel. Afin ií^««¯ªkª une meilleure uniformité, la MRC a rédigé un 
§ª~qª^{{k iís|«§kg®s~|Ï iíl´^z¯^®s~| k® ik ªk{§z^gk{k|® ik« l©¯s§k{k|®« 
incendie  incluant les équipements de protection individuel le, en respect  du le 
5¯sik ií^§§zsg^®s~| ªkz^®sp ^¯¶ ´lrsg¯zk« k® ^ggk««~sªk« iís|®kª´k|®s~|Ï ik«®s|l ^¯¶ 
services de sécurité incendie du MSP et du Guide des bonnes pratiques å 
zík|®ªk®sk| ik« ´m®k{k|®« ik §ª~®kg®s~| §~¯ª za z¯®®k g~|®ªk zís|gk|isk produit par 
la CNESST et du 5¯sik §~¯ª z^ ªl^zs«^®s~| ií¯| §ª~qª^{{k ik §ª~®kg®s~| 
respiratoire - Service de sécurité incendie  §ª~i¯s® §^ª zí"JN"?. Ce programme a 
été transmis aux municipalités en mai 2025 . La direction de chaque service de 
sécurité incendie est ªk«§~|«^fzk ik «^ {s«k k| ¦¯´ªk k® doit veiller à son 
application.  

Objectifs de protection arrêtés par la MRC  

Action  21  "§§zs©¯kª k® {~ispskª ^¯ fk«~s| zk §ª~qª^{{k iís|«§kg®s~|Ï 
iíl´^z¯^®s~|Ï iík|®ªk®sk| k® ik ªk{§z^gk{k|® ik« l©¯s§k{k|®« k® 
^ggk««~sªk« iís|®kª´k|®s~| Ýk¶Î : pompe portative, tuyaux, etc.), 
«kz~| zk« k¶sqk|gk« ik« p^fªsg^|®« k® k| «ís|«§sª^|® ik ®~¯®k« ^¯®ªes 
normes ou guides applicables, du 5¯sik ií^§§zsg^®s~| ªkz^®sp ^¯¶ 
´lrsg¯zk« k® ^ggk««~sªk« iís|®kª´k|®s~| b zís|®k|®s~| ik« «kª´sgk« ik 
sécurité incendie produit par le MSP.  

 
Action  22  Appliquer k® {~ispskª ^¯ fk«~s| zk §ª~qª^{{k iís|«§kg®s~|Ï 

entretien et remplacement des équipements de protection 
individuelle (ex.  : casque, cagoule, manteau, pantalons, gants, 
bottes), y compris les appareils de protection respiratoire isolants 
autonomes ou appar eil de protection respiratoire individuelle 
autonome  (APRIA) selon les exigences des fabricants, les 
modalités prévues au du 5¯sik ií^§§zsg^®s~| ªkz^®sp ^¯¶ véhicules 
k® ^ggk««~sªk« iís|®kª´k|®s~| b zís|®k|®s~| ik« «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l 
incendie  produit par  le MSP, du Guide des bonnes pratiques å 
>ík|®ªk®sk| ik« ´m®k{k|®« ik §ª~®kg®s~| §~¯ª z^ z¯®®k g~|®ªk 
zís|gk|isk produit par la CNESST et du Guide pour la réalisation 
d'un programme de protection respiratoire å Services de sécurité 
incendie  §ª~i¯s® §^ª zí"JN"?Î 
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4.1.7  La formation, le maintien des compétences et la santé et sécurité au 
travail  

-k§¯s« zó^i~§®s~|Ï k| À¾¾ÂÏ §^ª zk q~¯´kª|k{k|® i¯ L¯lfkgÏ i¯ Moqzk{k|® «¯ª 
zk« g~|is®s~|« §~¯ª k¶kªgkª ^¯ «ks| ií¯| «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk {¯|sgs§^zÏ 
zk {l®skª ik §~{§skª ^ g~||¯ ¯|k ®ª^|«p~ª{^®s~| {^xk¯ªkÎ >k g^iªk 
ªlqzk{k|®^sªk il«~ª{^s« k| ´sq¯k¯ª s{§~«k b ®~¯« zk« §~{§skª« k® ~pƑgskª« 
¦¯´ª^|® ^¯ «ks| ií¯| «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ÝNN7Þ ik «k g~|p~ª{kª ^¯¶ 
|~ª{k« «®ªsg®k« l®^fzsk« §^ª gk ªoqzk{k|®Î +k®®k k¶sqk|gk ´s«k b ^««¯ªkª z^ 
g~{§l®k|gkÏ z^ «lg¯ªs®l k® zíkpƑg^gs®l ik zík|«k{fzk ik« s|®kª´k|^|®« z~ª« ik« 
«s®¯^®s~|« ií¯ªqk|gkÏ §^ª®sg¯zsoªk{k|® z~ª« iís|gk|isk«Î >k ªk«§kg® ik gk« 
g~|is®s~|« §kª{k® ^¯¶ {k{fªk« ik« NN7 ik p^sªk §^ª®sk ik z^ p~ªgk ik pª^§§kÏ 
ªl§~|i^|® ^s|«s ^¯¶ ^®®k|®k« k| {^®soªk ik «lg¯ªs®l s|gk|iskÎ +ík«® i^|« gk®®k 
§kª«§kg®s´k ©¯k «ís|«gªs´k|® zk« k¶sqk|gk« k| p~ª{^®s~| ̂Ƒ| ik q^ª^|®sª ©¯k ®~¯« 
zk« §^ª®sgs§^|®« §~««oik|® zk« g~||^s««^|gk«Ï zk« r^fszk®l« k® zk 
§ª~pk««s~||^zs«{k ªk©¯s« §~¯ª k¶kªgkª zk¯ª ª¡zk k| ®~¯®k «lg¯ªs®lÎ 

>^ >~s «¯ª z^ «^|®l k® z^ «lg¯ªs®l i¯ ®ª^´^sz ^ l®l {~ikª|s«lk k® ^i~§®lk k| ~g®~fªk 
À¾À¿Î +k®®k ªlp~ª{k {k® b x~¯ª z^ >~s «¯ª z^ «^|®l k® z^ «lg¯ªs®l i¯ ®ª^´^sz Ý>NNPÞ 
^s|«s ©¯k z^ >~s «¯ª zk« ^ggsik|®« i¯ ®ª^´^sz k® zk« {^z^isk« §ª~pk««s~||kzzk« 
Ý>"P?JÞÎ /zzk ´s«k b ªk|p~ªgkª z^ §ªl´k|®s~|Ï b lz^ªqsª z^ §ª~®kg®s~| ik« ®ª^´^szzk¯ª« 
k® b p^gszs®kª zk §ª~gk««¯« ik ªk®~¯ª ^¯ ®ª^´^szÎ 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Les services de sécurité incendie (SSI) sont régulièrement en période de 
recrutement afin de maintenir un nombre suffisant de ressources formées et 
is«§~|sfzk«Î >k ªkgª¯®k{k|® ik §~{§skª« k® ií~ppsgskª«Ï ©¯ísz« «~sk|® ´~z~|®^sªk« 
ou à temps partiel en régi on, représente un défi, notamment en raison des 
exigences liées à la formation, à la conciliation travail -famille et à la nécessité 
ií^««¯ªkª ¯| {s|s{¯{ ik is«§~|sfszs®lÎ 

La formation des pompiers est dispensée soit de façon traditionnelle, soit en 
{~ik ´sª®¯kzÏ §^ª ik« p~ª{^®k¯ª« ^ggªlis®l« §^ª zí0g~zk |^®s~|^zk ik« §~{§skª« 
i¯ L¯lfkg Ý/@JLÞ ~¯ §^ª zís|®kª{lis^sªk ik z^ §z^®kp~ª{k ik zí/@JLÎ J~¯ª zk« 
officiers, la formatio n est assurée par un centre collégial désigné.  

+r^©¯k NN7 k«® ªk«§~|«^fzk ií^««¯ªkª z^ p~ª{^®s~| s|s®s^zk ik «k« §~{§skª« k® ik 
ses officiers. La MRC veille à la collaboration entre les différents services afin de 
constituer des groupes de formation complets. Elle assure également la gestion 
du Pª~qª^{{k ií^sik ps|^|gsoªk b z^ p~ª{^®s~| ik« §~{§soªk« k® ik« §~{§skª«Ï 
offert par MSP. Chaque SSI doit garantir le respect du règlement encadrant la 
formation au sein de son service. Il y a quelques différences entre les services 
selon la compréhension des tâc hes pouvant être accompli es pour les pompiers 
en cours de formation . Les points sont discutés lors des rencontres du comité 
technique représenté par les directeurs incendie.  
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7z |í· ^ §^« ik qk«®s~||^sªk ik p~ª{^®s~| ^®®s®ªl ^¯ |s´k^¯ ik z^ ?M+Î Par 
conséquent , les SSI doivent collaborer avec le gestionnaire de formation de la 
Vszzk ií"z{^Î 

B¯®ªk z^ p~ª{^®s~| s|s®s^zkÏ gr^©¯k «kª´sgk k«® ªk«§~|«^fzk ií^««¯ªkª z^ {s«k b 
niveau et le maintien des acquis des pompiers et officiers. Dans un souci 
ií¯|sp~ª{s«^®s~| k® ik «^|®l k® «lg¯ªs®lÏ z^ ?M+ ^ lz^f~ªl k| À¾¿Æ ¯| §ª~qª^{{k 
ik p~ª{^®s~| k® iík|®ªaînement, inspiré du g^|k´^« ik zí0g~zk |^®s~|^zk ik« 
pompiers du Québec,  ©¯íkzzk ^ ®ª^|«{s« ^¯¶ NN7Î Le programme est discuté 
annuellement en comité technique et il a été mis à jour en février 2025. Chaque 
service est responsable de planifier et de réalis er les entraînements requis.  

>^ {^x~ªs®l ik« NN7 «í^««¯ªk ©¯k les pompier s et officier s participent à un nombre 
{s|s{^z iík|®ª^înements annuel et évalue leur compétence . Dans certains cas, 
une formation adaptée ou du rattrapage seront  prévus.   Une pratique 
multicaserne  est tenue, au minimum une fois par année, entre les SSI 
«¯«gk§®sfzk« iís|®kª´k|sª k|«k{fzk i^|« zk g^iªk iík|®ª^sikÎ Q|k §z^|spsg^®s~| 
iík¶kªgsgk« g~|x~s|®«Ï ®^|® b zís|®lªsk¯ª ©¯íb zík¶®lªsk¯ª i¯ ®kªªs®~sªk ik z^ ?M+Ï k«® 
également à prévoir.  

En complément du programme de formation, différentes sessions ont été 
~ªq^|s«lk« ^ps| ií^««¯ªkª z^ {s«k b |s´k^¯ ik« l©¯s§k«Î J^ª{s gkzzk«-ci on 
retrouve  zk« ªs«©¯k« iíkpp~|iªk{k|® ik «®ª¯g®¯ªk«Ï z^ qk«®s~| ik z^ ®^fzk ik 
g~{{^|ik{k|®Ï z^ {s«k k| §z^gk iíl©¯s§k« iís|®kª´k|®s~| ª^§sik, le cancer 
chez les pompiers  ainsi que la formation destinée aux moniteurs encadrant les 
formations de Pompier  1 ou responsables des entraînements.  

Jk¯ ik NN7 is«§~«k|® ^g®¯kzzk{k|® ik §z^|« iís|®kª´k|®s~| p~ª{kz« k® §k¯ 
procèdent à des exercices basés sur ceux -ci. Le présent plan de travail prévoit 
donc des efforts soutenus pour développer cet aspect.  

Depuis la modernisation de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (SST), les 
pompiers sont dorénavant membres du comité SST de leur municipalité. En 
2020, la MRC a mis en place un comité intermunicipal de sécurité incendie en 
matière de santé et séc urité au travail. Celui -gs ^ §~¯ª {^|i^® ií^{lzs~ªkª zk« 
mesures de prévention, notamment en facilitant leur intégration lors des 
opérations et en favorisant une responsabilisation individuelle par rapport à 
zísik|®spsg^®s~|Ï zílzs{s|^®s~| ~¯ zk g~|®ª¡zk ies risques. 
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Toujours en 2020, la MRC, en collaboration avec ce comité, a élaboré un 
§ª~qª^{{k ik §ªl´k|®s~| ©¯íkzzk ^ ®ª^|«{s« b zík|«k{fzk ik« {¯|sgs§^zs®l«Î >k 
comité intermunicipal travaille étroitement avec le comité technique des 
isªkg®k¯ª« s|gk|isk ^s|«s ©¯í^´kg le comité de sécurité publique incendie et 
gs´szkÎ /|«k{fzkÏ sz« is«g¯®k|® iík|xk¯¶ ªlqs~|^¯¶Ï §^ª®^qk|® ik« §ª^®s©¯k« 
k¶k{§z^sªk« k® ®ª^´^szzk|® b zí¯|sp~ª{s«^®s~| ik gkª®^s|k« isªkg®s´k« 
opérationnelles en matière de sécurité. Toutefois, le maintien de ce comité 
intermunicipal demeure difficile en raison du manque de ressources et de temps 
dédié à la préparation des documents et aux suivis administratifs.  

J^ª{s zk« fkzzk« s|s®s^®s´k« s««¯k« ik gk g~{s®lÏ |~®~|« zí^gr^® g~zzkg®sp ií¯| 
^§§^ªksz «kª´^|® b kppkg®¯kª zk« ®k«®« iíl®^|grls®l ik« {^«©¯k« ik §ª~®kg®s~| 
respiratoire pour les pompiers et les employés municipaux.  

Objectifs de protection arrêté s par la MRC  

Action  23  Respecter les règlements sur les conditions pour exercer au sein 
ií¯| «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk {¯|sgs§^zÎ 

 
Action  24  "§§zs©¯kª k®Ï ^¯ fk«~s|Ï {~ispskª zk §ª~qª^{{k iík|®ª^u|k{k|® 

des pompiers ( maintien des compétences)  inspiré du canevas de 
zí0g~zk |^®s~|^zk ik« §~{§skª« i¯ L¯lfkgÏ ik z^ |~ª{k 
NFPA 1550 et toutes autres normes ou guides applicables.  

 
Action  25  Appliquer et, au besoin, modifier le programme intermunicipal de 

santé et de la sécurité au travail  en respect de la Loi sur la santé et 
sécurité au travail. 

4.1.8  Nombre de pompiers  

7z |ík«® §^« §~««sfzk ik il®kª{s|kª ik p^h~| ¯|s´kª«kzzk zk |~{fªk k¶^g® ik 
§~{§skª« ªk©¯s« §~¯ª ¯| «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk p~|g®s~||^|® ^´kg ik« 
§~{§skª« ´~z~|®^sªk« ~¯ b ®k{§« §^ª®skzÎ >^ isªkg®s~| i¯ «kª´sgk i~s® p~|ikª «~| 
l´^z¯^®s~| «¯ª §z¯«sk¯ª« p^g®k¯ª« gzl«Ï |~®^{{k|® Ð 

¶ >íanalyse des risques présents sur son territoire ; 
¶ La répartition géographique des effectifs ; 

¶ La disponibilité réelle des pompiers ; 
¶ >í~§®s{s«^®s~| des ressources; 
¶ Les contraintes financières.  

 
+k« lzl{k|®« §kª{k®®k|® iíl®^fzsª ¯| kppkg®sp {s|s{^z ^il©¯^® ^Ƒ| ií^««¯ªkª ¯|k 
ik««kª®k kpƑg^gk i¯ «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|iskÏ i^|« zk f¯® ik q^ª^|®sª ¯|k 
s|®kª´k|®s~| ª^§sik k® ~§®s{^zkÎ 7z p^¯® lq^zk{k|® |~®kª ©¯kÏ i^|« gk ®·§k ik 
«®ª¯g®¯ªkÏ z^ is«§~|sfszs®l {~·k||k ik« §~{§skª« ´^ªsk ql|lª^zk{k|® k|®ªk À¾ Ć 
k® ÄÃ ĆÎ 
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PORTRAIT DE LA SITUATION  

>ík|«k{fzk ik« «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ÝNN7Þ ik z^ ?M+ «~|® g~{§~«l« ik 
pompiers volontaires. Le territoire compte environ 190  pompiers et officiers. 
*sk| ©¯k zk« NN7 ªkgª¯®k|® ®~¯® ^¯ z~|q ik zí^||lkÏ zk« g^|isi^®« |k «~|® §^« 
toujours sélectionnés en fonction des besoins réels du service, par exemple pour 
assurer une plus grande disponibilité durant les périodes critiques, 
princ ipalement en journée.  

Chaque service de sécurité  incendie a ses propres modalités de 
fonctionnement  : 

¶ La RISIF a instauré une garde interne en semaine, une garde externe en tout 
®k{§« §~¯ª ¯| ~ppsgskªÏ ^s|«s ©¯í¯|k q^ªik k¶®kª|k i¯ª^|® z^ ps| ik «k{^s|kÏ 
du vendredi 18 h au lundi 6 h.  

¶ Les services incendie de Saint-Ambroise, Saint -Honoré et Saint -Fulgence 
^§§zs©¯k|® ik« {~i^zs®l« ik q^ªik k¶®kª|kÏ «~s® ¯|s©¯k{k|® §~¯ª zí~ppsgskªÏ 
soit avec des pompiers. Selon les besoins, une garde interne peut être mise 
en place pour certaines périodes , notamment durant la saison estivale, 
g~{{k gík«® zk g^« b N^s|®-Ambroise et à Saint -Honoré.  

¶ >k« ^¯®ªk« «kª´sgk« |í~|® ^g®¯kzzk{k|® ^¯g¯| «·«®o{k ik q^ªik k| ´sq¯k¯ªÎ 
 
+r^©¯k NN7 is«§~«k ií¯|k ^§§zsg^®s~| ií^zkª®k §kª{k®®^|® ^¯¶ §~{§skª« 
iís|«gªsªk zk¯ª is«§~|sfszs®l k® ik ªl§~|iªk zk¯ª §ªl«k|gk ~¯ zk¯ª ^f«k|gk z~ª« 
ií^§§kzÎ +k®®k ^§§zsg^®s~| §kª{k® ^¯ isªkg®k¯ª k® b zí~ppsgskª ik q^ªik ik p^sªk 
^§§kz b zík|®ª^sik §z¯« ªapidement.  

Iz |í· ^ §^« ik §ªl´k|®s~||s«®k ^®®s®ªl ^¯ «ks| ik« ispplªk|®« NN7. Cette ressource 
se retrouve à la MRC. Toutefois, la MRC emploie un préventionniste qui est 
également pompier à Saint -Honoré.  

À noter aussi que certains pompiers à temps plein de la Ville de Saguenay 
travaillent également, à titre volontaire, au sein des services incendie de la MRC.  

Enfin, parmi les 190 pompiers, on compte 9 femmes . 

  



MRC du Fjord-du-Saguenay  Schéma de couverture de risques incendie | 2026-2036 

 
 
 
 

  57 

Tableau 11 - bƻƳōǊŜ ŘΩƻŦŦƛŎƛŜǊǎ Ŝǘ ŘŜ ǇƻƳǇƛŜǊǎ 

Service de sécurité incendie 1 
Nombre 
ŘΩƻŦŦƛŎƛŜǊǎ 2 

Nombre de 
pompiers 

Nombre de 
pompiers en 
formation 

Total  

Larouche 5 8  13  

Bégin  4 10 2 16  

Saint-Ambroise  7 22  29  

Saint-Charles-de-Bourget  6 9 3 18  

Saint-David-de-Falardeau 4 16 3 23  

Saint-Fulgence  6 14  19  

Saint-Honoré  10 19  29  

Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord  

Petit-Saguenay 0 2 2 4 

>í"|«k-Saint-Jean 3 9 1 13  

Rivière-Éternité  1 5 1 7 

Saint-Félix-díB®s« 4 12 3 19  

Ferland-et-Boilleau 1 6 1 8 

TOTAL 42  132  16  190  
Source : Service de sécurité incendie , 2025 
 
Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement. Les SSI sont tenus de faire la mise à jour des effectifs de leur service . 

4.1.9  Disponibilité des pompiers  

>^ isªkg®s~| i¯ «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk k«® ªk«§~|«^fzk ií^««¯ªkª zk «¯s´s 
§lªs~is©¯k ik z^ is«§~|sfszs®l ik «k« §~{§skª«Ï k| p~|g®s~| ik z^ §lªs~ik ik z^ 
x~¯ª|lkÏ ik z^ «k{^s|k ~¯ ik zí^||lkÎ /zzk i~s® lq^zk{k|® ´^zsikª zís|p~ª{^®s~| 
Ƒq¯ª^|® i^|« zk« §ª~®~g~zk« ik il§z~sk{k|® ik« ªk««~¯ªgk« k® · ^§§~ª®kªÏ zk g^« 
lgrl^|®Ï zk« {~isƑg^®s~|« |lgk««^sªk«Î 

& gkª®^s|k« §lªs~ik« ik zí^||lkÏ g~{{k z^ «^s«~| ik z^ gr^««kÏ z^ §lªs~ik ik 
§mgrkÏ zk« ´^g^|gk« k«®s´^zk« ~¯ zk« pm®k« ik Ƒ| ií^||lkÏ zk |~{fªk ik §~{§skª« 
is«§~|sfzk« §k¯® ´^ªskªÎ +k« §lªs~ik« k¶sqk|® ik z^ §^ª® ik z^ isªkg®s~| ¯|k 
iszsqk|gk ^ggª¯k ^Ƒ| ik {k®®ªk b x~¯ª zk« §ª~®~g~zk« ik il§z~sk{k|® ik« 
ªk««~¯ªgk« k® ik «í^««¯ªkª ©¯k zís|p~ª{^®s~| g~{{¯|s©¯lk b z^ gk|®ª^zk ií^§§kz« 
ií¯ªqk|gk å s|gk|isk Ý+"QÞ k«® g~|p~ª{kÎ 

>k« «kª´sgk« s|gk|isk ^·^|® «sq|l ¯|k k|®k|®k iík|®ª^sik ^¯®~{^®s©¯k i~s´k|® 
«í^««¯ªkª ik {k®®ªk b x~¯ª zk¯ª« kppkg®sp« ^¯§ªo« ik« ^¯®ªk« «kª´sgk« §^ª®sgs§^|®« 
z~ª«©¯ísz« |k «~|® §z¯« k| {k«¯ªk ik p~¯ª|sª zk« ªk««~¯ªgk« ªk©¯s«k«Î +r^©¯k 
«kª´sgk i~s® ^z~ª« ^x¯«®kª «~| §ª~®~g~zk ik il§z~sk{k|® k| g~|«l©¯k|gkÏ §¯s« k| 
®ª^|«{k®®ªk z^ ´kª«s~| ^g®¯^zs«lk b z^ gk|®ª^zk ií^§§kz ií¯ªqk|gk å s|gk|iskÎ 

PORTRAIT DE LA SITUATION  

Chaque service de sécurité incendie (SSI) applique ses propres méthodes pour 
valider la disponibilité de ses effectifs. Certains exigent une mise à jour 
rkfi~{^i^sªkÏ ií^¯®ªk« zk p~|® ¯|k p~s« §^ª ^| ~¯ b zí^§§ª~grk ik §lªs~ik« 
particulières, comme la chas se ou les vacances. Comme mentionné 
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§ªlglik{{k|®Ï ®~¯« zk« NN7 is«§~«k|® ió¯|k ^§§zsg^®s~| ií^zkª®k §kª{k®®^|® ^¯¶ 
§~{§skª« iís|is©¯kª zk¯ª is«§~|sfszs®l k| ®k{§« ªlkzÎ 

Lors de la révision du schéma de couverture de risques 2e génération, la MRC a 
transmis aux SSI des tableaux visant à identifier les temps de mobilisation selon 
les périodes de jour, de soir et de nuit, ainsi que la méthode de calcul associée. 
Ces tableaux sont toujours accessibles aux SSI pour leurs mises à jour 
périodiques.  

En 2020, la MRC a mis en place une procédure de suivi trimestriel du plan de 
{s«k k| ¦¯´ªkÎ +r^©¯k NN7 i~s® · s|«gªsªk zk« s|p~ª{^®s~|« ªk©¯s«k«Ï s|gz¯^|® z^ 
mise à jour du tableau des disponibilités des effectifs. La MRC compile ensuite 
ces données et en réalise une analyse à partir des cartes ií^§§kz« générées par 
le système CSAU-incendie.  Les résultats sont ensuite partagés lors des 
rencontres du comité technique des directeurs incendie. Dans certains cas, les 
directeurs échangent ces informations direct ement entre eux.  

J^ª^zzozk{k|®Ï z^ ?M+ §ªl´~s® z^ {s«k k| §z^gk ií¯| ~¯®sz s|p~ª{^®s©¯k gk|®ª^zs«lÎ 
Ce tableau partagé sera accessible à toutes les directions iíincendie, leur 
permettant de modifier et de consulter la disponibilité des effectifs des autres 
SSI. 

>^ is«§~|sfszs®l ik« §~{§skª« ´^ªsk ií¯|k ^||lk b zí^¯®ªk k| p~|g®s~| ik §z¯«sk¯ª« 
facteurs, dont :  

¶ Les mouvements de personnel ; 
¶ Q| gr^|qk{k|® iík{§z~s; 
¶ >k il{l|^qk{k|® ií¯| §~{§skª; 

¶ >í^ªªs´lk ií¯| |~¯´kz k|p^|®; 
¶ >íl©¯szsfªk k|®ªk ®ª^´^szÏ ´sk ik p^{szzk k® z~s«sª«; 

¶ Une séparation conjugale ; 
¶ Q|k §kª®k ik {~®s´^®s~| ~¯ iís|®lªm®; 
¶ >^ ps| ik z^ p~ª{^®s~| ií¯| §~{§skª; 
¶ >ík{f^¯grk ik |~¯´k^¯¶ kppkg®sp«; 

¶ >íl®^® ik «^|®l ~¯ ¯| fk«~s| ik ªk§~«; 

¶ >k ®ª^´^sz b zík¶®lªsk¯ª i¯ ®kªªs®~sªk. 
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Au sein de la RISIF, une baisse de la disponibilité a été observée depuis la 
modification des modalités de la garde externe rémunérée. En effet, si la garde 
ik ps| ik «k{^s|k ik{k¯ªk ªl{¯|lªlkÏ kzzk |k g~|gkª|k il«~ª{^s« §z¯« ©¯í¯| 
officier et un pompier. De plus, la suppres sion de la garde externe de semaine 
rémunérée a aussi contribué à cette diminution de la disponibilité.  

Lors de la révision du schéma de couverture de risques de 3e génération, la MRC 
a de nouveau transmis aux SSI les tableaux permettant la mise à jour des données 
relatives à la disponibilité des effectifs et au temps de mobilisation.  

"¯g¯| NN7 |k is«§~«k ^g®¯kzzk{k|® ií¯|k q^ªik k¶®kª|k ^««¯ª^|® z^ §ªl«k|gk 
minimale de 8 à 10  §~{§skª« z~ª« ií¯| ^§§kzÎ J^ª g~|«l©¯k|®Ï zk« §ª~®~g~zk« ik 
il§z~sk{k|® §ªl´~sk|® ql|lª^zk{k|® ¯| ^§§kz ií^z^ª{k ql|lª^zkÏ ©¯kz ©¯k «~s® 
zk ®·§k iís|®kª´k|®s~|Î P~¯®kp~s«Ï gk« §ª~®~g~zk« «~|® ^x¯«®l« k| p~|g®s~| ik« 
disponibilités connues des pompiers afin  ií^««¯ªkª z^ {~fszs«^®s~| ik« 
ªk««~¯ªgk« |lgk««^sªk« io« zí^zkª®k s|s®s^zkÎ 

Le tableau 10 de la page suivante  présente le nombre de pompiers disponibles 
ayant complété leur formation et étant en mesure de se rendre à la caserne, que 
ce soit à partir de leur domicile ou de leur lieu de travail ainsi que les délais de 
mobilisation prévus. Un délai supplémentaire de  deux minutes est inclus afin de 
®k|sª g~{§®k i¯ ®k{§« |lgk««^sªk ^¯¶ §~{§skª« §~¯ª «íl©¯s§kª k® m®ªk §ªm®« b 
§^ª®sª b f~ªi i¯ ´lrsg¯zk iís|®kª´k|®s~|Î 
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Tableau 12 : 9ŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ƭΩŀƭŜǊǘŜ ƛƴƛǘƛŀƭŜ et temps de mobilisation 

Service de sécurité incendie 

En semaine 

Fin de semaine  Jour 
6 h à 18 h 

Soir 
18 h à 24 h 

Nuit 
24 h à 6 h 

Nbre de 
pompiers 

Nbre 

ŘΩƻŦŦƛŎƛŜǊǎ 
Temps 
(min.) 

Nbre de 
pompiers 

Nbre  
dΩ officiers 

Temps 
(min.) 

Nbre 

de pompiers 
Nbre 

 ŘΩ ƻŦŦƛŎƛŜǊǎ 
Temps 
(min)  

Nbre de 
pompiers 

Nbre 
dΩofficiers 

Temps  

Larouche 2 2 7 5 3 12 5 3 9 8 3 12 

Bégin 2 2 17 3 3 8 3 3 8 3 3 7 

Saint-Charles-de-Bourget  2 1 8 3 2 8 3 2 10 3 2 8 

Saint-Ambroise  4 2 11 7 3 9 7 3 8 7 3 10 

Saint-David-de-Falardeau 4 3 9 10 3 10 10 4 10 9 3 10 

Saint-Honoré  8 6 11 8 7 11 7 8 11 7 9 11 

Saint-Fulgence  4 4 19 4 4 11 4 4 11 4 4 11 

Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord  

Petit-Saguenay 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L'Anse-Saint-Jean 2 2 12 6 0 9 1 2 9 3 0 18 

Rivière-Éternité  2 1 7 3 0 7 3 0 10 1 0 7 

Saint-Félix-d'Otis  7 0 9 6 0 12 6 0 12 6 0 12 

Ferland-et-Boilleau  0 0 0 2 1 17 2 1 20 2 1 20 

Services de sécurité incendie limitrophes  

Saint-Siméon 8 10 9 10 9 10 12 10 

Saint-Bruno 3 8 6 8 5 8 5 8 

Alma å Caserne 1 4 1 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 

Alma å Caserne 2 5 1 7 5 1 7 5 1 7 5 1 7 

Saint-Nazaire 3 9 5 9 5 9 3 9 

Labrecque  4 9 4 9 4 9 4 9 

Chicoutimi å Caserne 1 4 2 4 2 4 2 4 2 

Chicoutimi å Caserne 4 4 2 4 2 4 2 4 2 

Chicoutimi å Caserne 5 4 2 4 2 4 2 4 2 

Sacré-+¦¯ª  7 9 7 9 7 9 7 9 

Source :  Municipalité s, septembre 2025  
 

Note  1 :  Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement . Les SSI sont tenus de faire la mise à jour des effectifs de leur 
service, de modifier en fonction des informations obtenues leurs protocoles de déploiement et de les faire 
§^ª´k|sª ^¯ gk|®ªk «kg~|i^sªk ik g~{{¯|sg^®s~|« ií¯ªqk|gk å incendie qui couvre le  territoire.  
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4.1.10  Temps de réponse  

>k ®k{§« ik ªl§~|«k g~ªªk«§~|i b z^ i¯ªlk |lgk««^sªk §~¯ª ©¯k z^ p~ªgk ik 
pª^§§k s|®kª´sk||k i^|« ¯| «kg®k¯ª i~||lÎ +k ilz^s s|gz¯® zk ®k{§« ik 
{~fszs«^®s~| ik« §~{§skª« ^s|«s ©¯k zk ®k{§« ik il§z^gk{k|® ik« ªk««~¯ªgk« 
ªk©¯s«k« x¯«©¯ó^¯ zsk¯ iós|®kª´k|®s~|Î >^ i¯ªlk i¯ ®ª^xk® §k¯® m®ªk l®^fzsk k| 
p~|g®s~| ik z^ ´s®k««k {~·k||k ik« ´lrsg¯zk« iós|®kª´k|®s~| ~¯ b §^ª®sª ik« 
´s®k««k« ªlqzk{k|®^sªk« s|is©¯lk« «¯ª zk« ®ª~|h~|« ª~¯®skª«Î 

7z ªk´sk|® b z^ isªkg®s~| i¯ «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ik ilƑ|sª z^ {l®r~ik z^ 
§z¯« ªk§ªl«k|®^®s´k ik z^ ªl^zs®l z~g^zkÏ k| ®k|^|® g~{§®k ik« «§lgsƑgs®l« i¯ 
®kªªs®~sªk ®kzzk« ©¯k z^ ®~§~qª^§rsk ~¯ ió^¯®ªk« §^ª®sg¯z^ªs®l«Î 

 

-^|« zk g^iªk ió¯|k s|®kª´k|®s~| |lgk««s®^|® zk ªkg~¯ª« b zók|®ª^sik 
s|®kªg~{{¯|^zkÏ zk ®k{§« ik ªl§~|«k i~s® m®ªk g^zg¯zl §~¯ª gr^g¯|k ik« 
g^«kª|k« s{§zs©¯lk«Ï zk ®k{§« ik ªl§~|«k ªk®k|¯ l®^|® gkz¯s zk §z¯« lzk´l §^ª{s 
gkzzk«ãgsÎ 

>~ª«©¯ó¯| {k{fªk i¯ «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk k«® ilxb k|q^ql i^|« ¯|k 
s|®kª´k|®s~| Ýs|gk|iskÏ «kg~¯ª« ~¯ ^¯®ªk s|®kª´k|®s~| §ªl´¯k ^¯ «grl{^ÞÏ ~¯ 
s{§zs©¯l i^|« ik« ^g®s´s®l« ik §ªl´k|®s~|Ï ik p~ª{^®s~| ~¯ iók|®ª^u|k{k|®Ï zk 
®k{§« ik ªl§~|«k §k¯® m®ªk {^x~ªlÎ +k®®k {^x~ª^®s~| i~s® §ªk|iªk k| g~{§®k 
zk« ilz^s« |lgk««^sªk« §~¯ª {~fszs«kª k® ^grk{s|kª zk« ªk««~¯ªgk« ió¯|k ^¯®ªk 
g^«kª|kÏ ªlg¯§lªkª zk« l©¯s§k{k|®« ¯®szs«l«Ï ~¯ §^ªg~¯ªsª ¯|k is«®^|gk 
^iis®s~||kzzk zslk ^¯ zsk¯ ik z^ p~ª{^®s~| ~¯ ik z^ §ªl´k|®s~|Î 

>k isªkg®k¯ª i¯ «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk i~s® ´kszzkª b ~§®s{s«kª zk 
il§z~sk{k|® ik z^ p~ªgk ik pª^§§k i^|« gk« gsªg~|«®^|gk« k® s|®lqªkª gk®®k 
§z^|sƑg^®s~| i^|« z^ qk«®s~| ~§lª^®s~||kzzk ik z^ «lg¯ªs®l s|gk|iskÎ 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Temps de réponse des pompiers 

 
Source : Orientation ministérielle  
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PORTRAIT DE LA SITUATION  

Le temps de réponse défini dans le schéma de 2e génération a été établi en 
fonction du délai de mobilisation des pompiers ainsi que du temps de 
il§z^gk{k|® b zís|®lªsk¯ª i¯ §lªs{o®ªk ¯ªf^s| §~¯ª ¯| ªs«©¯k p^sfzkÎ & zík¶®lªsk¯ª 
du périmètre urbain, un temps variable était indiqué, calculé en additionnan t le 
®k{§« ik {~fszs«^®s~| k® zk ®k{§« ik il§z^gk{k|® ´kª« zk zsk¯ iís|®kª´k|®s~|Ï 
estimé à raison de 1 km par minute. Le temps de préparation des pompiers 
|íl®^s® §^« §ªs« k| g~{§®kÎ 

Dans le cadre de lílz^f~ª^®s~| du schéma de couverture de risques 
3e génération, les directions des services de sécurité incendie (SSI) ont procédé 
à la mise à jour du temps de mobilisation des ressources, tel que présenté au 
tableau 10. Par la suite, grâce au travail de géomatique, des calculs du temps de 
déplacement ont é té réalisés en fonction de la vitesse indiquée pour chaque 
tronçon routier. Certaines exceptions ont toutefois été appliquées , soit les 
secteurs du Valinouët, le tronçon routier reliant S aint-Fulgence à Sainte-Rose-du-
Nord ainsi que les routes principales du Bas -Saguenay. Ces secteurs présentent 
des pentes abruptes, des courbes prononcées et de l'enneigement . Le calcul a 
été établi sur la base de 1 km par minute et a été validé par des vérifications 
terrain.  

Le territoire de la MRC présente également des particularités géographiques et 
d'accessibilité. Certains secteurs restent inaccessibles en tout temps, soit en 
raison de routes non carrossables ou impraticables pour les véhicules d'urgence, 
soit à cause de ponts ou de ponceaux incapables de supporter le poids des 
camions incendie. D'autres zones, pour leur part, ne sont pas déneigées durant 
l'hiver. Ces territoires ont été identifiés par les services incendie et la périodicité 
des activités de prévention y e st fixée à moins de cinq ans. Des discussions sont 
en cours avec certains propriétaires et des lettres leur seront transmises afin de 
les informer des délais d'intervention. Enfin, lors de la révision des règlements 
municipaux, ces enjeux seront intégrés. Dans ces  secteurs, les délais 
d'intervention sont identifiés sur la carte comme étant des délais variables, et les 
services de sécurité incendie interviendront dans la mesure de leurs capacités 
opérationnelles.  

Le temps de réponse et la force de frappe doivent être optimaux. Compte tenu 
ik zí^|^z·«k ik« is«§~|sfszs®l« ik« §~{§skª« k® ik zk¯ª« ilz^s« ik {~fszs«^®s~|Ï 
zí~§®s{s«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk« «í^´oªk |lgk««^sªkÎ +k®®k ~§®s{s«^®s~| ^ l®l 
réalisée sans considération des limites administratives. Chaque service de 
sécurité incendie des municipalités avoisinantes a communiqué les informations 
sur la disponibilité de ses pompiers ainsi que leurs temps de mobilisation. La 
?M+ ^ k|«¯s®k §ª~glil b zí^|^z·«k ik« i~||lk« et a transmis les résultats aux 
municipalités, permettant ainsi  de déterminer le temps de réponse et la force de 
pª^§§k §~¯ª gr^g¯|k iíkzzk«Î 
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Le tableau ci-dessous présente le temps de réponse pour un risque faible, 
s|gz¯^|® zí~§®s{s«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk« b zís|®lªsk¯ª i¯ §lªs{o®ªk ¯ªf^s|Î 

Les cartes 1 et 2 en annexe représente nt zk ®k{§« ik ªl§~|«k §~¯ª zí^®®ks|®k ik 
z^ p~ªgk ik pª^§§k §~¯ª ¯| f`®s{k|® ik ªs«©¯k p^sfzk «¯ª zík|«k{fzk i¯ ®kªªs®~sªkÎ 
Cette carte présente également les zones de contraintes influençant le temps de 
réponse.  

Tableau 13 : Temps de réponse pour un risque faible à l'intérieur du périmètre urbain 

Service de sécurité incendie 
Nombre de 

 pompiers Ŝǘ ŘΩƻŦŦƛŎƛŜǊǎ 
Temps de réponse 

Larouche PU1 8 25 minutes  

Larouche PU2 8 30 minutes  

Bégin  8 25 minutes  

Saint-Charles-de-Bourget PU1 8 25 minutes  

Saint-Charles-de-Bourget PU2 8 22 minutes  

Saint-Ambroise  8 20 minutes  

Saint-David-de-Falardeau PU1 8 27 minutes  

Saint-David-de-Falardeau PU2 8 50 minutes  

Saint-Honoré PU1 10 15 minutes  

Saint-Honoré PU2 10 17 minutes  

Saint-Fulgence  8 25 minutes  

Sainte-Rose-du-Nord PU1 8 50 minutes  

Sainte-Rose-du-Nord PU2 8 55 minutes  

Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord  

Petit-Saguenay 8 60 minutes  

L'Anse-Saint-Jean PU1 8 55 minutes  

L'Anse-Saint-Jean PU2 8 60 minutes  

Rivière-Éternité  8 30 minutes  

Saint-Félix-d'Otis  8 25 minutes  

Ferland-et-Boilleau PU1 8 55 minutes  

Ferland-et-Boilleau PU2 8 60 minutes  
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À la lecture du tableau  précédent , nous pouvons constater que pour la période 
de jour et dans certains secteurs , le temps de réponse dépasse 15  minutes 
même après optimisation des ressources  Pour ces secteurs, la fréquence des 
interventions et les actions de prévention sont définies dans le programme de 
§ªl´k|®s~| ik« ªs«©¯k« p^sfzk«Î >k« ilz^s« «ík¶§zs©¯k|® §^ª §z¯«sk¯ª« p^g®k¯ª« Ð z^ 
{^x~ªs®l ik« ªk««~¯ªgk« ®ª^´^szzk|® b zík¶®lªsk¯ª ik z^ {unicipalité durant le jour, 
z^ is«®^|gk k|®ªk zk« ispplªk|®k« {¯|sgs§^zs®l«Ï zílz~sq|k{k|® i¯ ik¯¶sème 
périmètre urbain de la caserne, ainsi que le fait que les municipalités de Ferland -
et-Boilleau (secteur Boilleau) et de Sainte-Rose-du-Nord ne disposent ií^¯g¯| 
«kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk zs{s®ª~§rk §~¯ª ^««¯ªkª zí~§®s{s«^®s~| ik« 
interventions.  

Pour les risques moyens, élevés et très élevés, z^ {m{k §ª~gli¯ªk «í^§§zs©¯k b 
líexception du nombre de pompiers  et des équipements requis selon le type de 
bâtiment  qui est déterminé par la direction du service de sécurité incendie . En 
ce qui  concerne  les périmètres non urbain sÏ zí~fxkg®sp b ^®®ks|iªk k| {^®soªk ik 
temps de réponse sera calculé indépendamment pour chaque incendie  de 
bâtiment en utilisant la formule suivante  : 

TR = TM + (D / V)  
 

Les symboles utilisés dans la formule précédente signifient  : 
 

 TR = Temps de réponse (en minutes)  
 TM = Temps de mobilisation des pompiers (en minutes)  
 D = Distance parcourue (en kilomètres)  
 V = Vitesse moyenne (1 kilomètre par minute)  

4.1.11   Centre secondaire de communication dƐurgence incendie 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Pour le territoire de la MRC du Fjord -du-Saguenay, le traitement des appels 
ií¯ªqk|gk s|gk|isk ^s|«s ©¯k zk« «kª´sgk« i¯ gk|®ªk «kg~|i^sªk ik 
g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk s|gk|isk «~|® ^««¯ªl« §^ª z^ Vszzk ií"z{^Ï ©¯s k«® 
certifiée par le ministère de la Sécuri té publique (MSP).  

>k« g~{{¯|sg^®s~|« k| §ª~´k|^|gk i¯ gk|®ªk «kg~|i^sªk ií^§§kz« ií¯ªqk|gk 
s|gk|isk «~|® ^il©¯^®k« «¯ª zík|«k{fzk i¯ ®kªªs®~sªkÎ 

Les services de sécurité incendie (SSI) de la Couronne -Nord peuvent 
g~{{¯|s©¯kª k|®ªk k¯¶ qª`gk ^¯¶ pªl©¯k|gk« g~{{¯|k«Ï b zík¶gk§®s~| ik gkz¯s 
de Saint-4¯zqk|gkÎ +k ikª|skª |k is«§~«k §^« ií¯|k s|®kª~§lª^fszs®l ^´kg zk« 
services susceptibles de lui prêter main -forte. Des investissements pour 
l'amélioration de leurs équipements de communication sont présentement à 
zíl®¯ikÎ 
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Dans le secteur de la Régie intermunicipale de sécurité  incendie du Fjord, les 
communications radio sont possibles avec les casernes du territoire et les 
officiers, mais aucune interopérabilité n'existe avec le SSI de Saguenay. Lors de 
z^ ªlgk§®s~| ik zí^§§kzÏ zós|p~ª{^®s~| ®ª^|«s®k §^ª zk gk|®ªk d'appels  d'urgence 
d'Alma (CU 9 -1-1) vers celui de Saguenay. Comme Saguenay ne possède pas de 
centre secondaire de communications d'urgence (CSCU) , les échanges se font 
par téléphone cellulaire avec le chef aux opé ª^®s~|« k® zó~ppsgskª ik q^ªik x¯«©¯íb 
zí^ªªs´le sur les lieux. 

Concernant la municipalité de Larouche, elle peut communiquer avec les SSI 
voisins lors de demandes d'entraide. Elle utilise le même système de 
radiocommunication que la Ville de Saguenay.  

>í^|^z·«k ik« g^ª®k« ií^§§kz §kª{k® ik g~|gz¯ªk ©¯k i^|« z^ qª^|ik {^x~ªs®l ik« 
cas, les transferts sont effectués en moins de deux minutes. Toutefois, les cartes 
d'appel de Saguenay ne sont pas disponibles, ce qui limite la vérification des 
délais de tran sfert entre les centrales.  

La communication entre la MRC  du Fjord -du-Saguenay, les SSI et la centrale 
ií"z{^ k«® ªlq¯zsoªk afin de répondre aux besoins et de discuter, si nécessaire, 
ik §s«®k« ik «~z¯®s~|« ^ps| ií~ppªsª ¯| «kª´sgk g~|p~ª{k ^¯¶ ^®®k|®k«Î 

Tous les SSI ªkh~s´k|® zk« ^§§kz« ´s^ ¯|k ^§§zsg^®s~| ií^zkª®k s|«®^zzlk «¯ª zk¯ª 
téléphone cellulaire. Dans certains SSI, la centrale contacte également un officier 
ik q^ªik §^ª ~|ik« ª^is~Î P~¯« zk« ´lrsg¯zk« iís|®kª´k|®s~| «~|® l©¯s§l« ik 
radios mobiles et portatives, assurant une communication efficace avec la 
gk|®ª^zk k® «¯ª zk« zsk¯¶ ik zís|®kª´k|®s~|Î 

/| g^« ik §ª~fzo{k {^xk¯ªÏ zk gk|®ªk «kg~|i^sªk ií¯ªqk|gk §~««oik zk« 
numéros de téléphone de chaque pompier et officier, ce qui permet de les 
joindre directement.  

 

Objectif de protection arrêté  par la MRC  

Action  26   Adapter et maintenir les ententes  afin que  le délai de transferts 
ií^§§kz pour les services de sécurité incendie  soit le plus court 
possible entre les différent s CSCU å incendie.  
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4.2  Objectif  3 : I|®kª´k|sª z~ª« iís|gk|isk« ik f`®s{k|®« ik ªs«©¯k 
faible 6 

Intervenir de façon sécuritaire lors dƐincendies de bâtiments de risque faible 
avec la force de frappe requise pour sauver des vies et réduire les pertes 
matérielles. Planifier et coordonner des interventions optimales en tenant 
compte des ressources dispo nibles et en faisant abstraction des limites 
administratives. Favoriser la collaboration entre les services de sécurité incendie 
située à proximité.  

4.2.1  Force de frappe  

>^ p~ªgk ik pª^§§k ªk©¯s«k b zí^§§kz s|s®s^z k«® g~{§~«lk ik ®ª~s« lzl{k|®«Ï «~s® Ð 
zk |~{fªk ik §~{§skª«Ï zík^¯ k® zk« ́ lrsg¯zk«Î J~¯ª ©¯k z^ p~ªgk ik pª^§§k «~s® 
g~|«silªlk g~{{k g~{§zo®kÏ kzzk i~s® g~{§~ª®kª zk |~{fªk «¯pƑ«^|® ik 
§~{§skª«Ï z^ ©¯^|®s®l iík^¯ ªk©¯s«k k® zk |~{fªk ik ´lrsg¯zk« iís|®kª´k|®s~| 
ik{^|ilÎ J~¯ª ©¯k zk« k¶sqk|gk« «~sk|® ªk«§kg®lk«Ï sz k«® |lgk««^sªk ©¯k 
zík|«k{fzk ik« ªk««~¯ªgk« ik z^ p~ªgk ik pª^§§k ªk©¯s«k ^s® ^®®ks|® z^ zs{s®k ik z^ 
§ª~§ªsl®l ~³ «k ®ª~¯´k zk zsk¯ ik zís|®kª´k|®s~| k| ikhb ik ®k{§« ik ªl§~|«kÎ >^ 
p~ªgk ik pª^§§k |k g~|gkª|k ©¯k zk il§z~sk{k|® ik« ªk««~¯ªgk« b zí^§§kz s|s®s^zÎ 
Nkz~| z^ |^®¯ªk k® z^ g~{§zk¶s®l ik zís|®kª´k|®s~|Ï sz ^§§^ª®sk|® ^¯ ªk«§~|«^fzk ik 
zís|®kª´k|®s~| ik §z^|sƑkª §^ª ik« §ª~®~g~zk« ik il§z~sk{k|®Ï zk« ªk««~¯ªgk« 
|lgk««^sªk« §~¯ª zk« ^zkª®k« «¯f«l©¯k|®k«Î 4s|^zk{k|®Ï zíl´k|®¯^zs®l ií|̄ «kg~|i 
s|gk|isk «¯ª zk ®kªªs®~sªk ik´ª^s® m®ªk k|´s«^qlk §^ª ik« ªk««~¯ªgk« ´s«^|® b 
{^s|®k|sª z^ g~¯´kª®¯ªk i¯ ®kªªs®~sªk §k|i^|® ¯|k s|®kª´k|®s~|Î 

J~¯ª zk« {¯|sgs§^zs®l« ik §z¯« ik ÀÃ ¾¾¾ r^fs®^|®«Ï zk ªkg~¯ª« b ¯|k p~ªgk ik 
pª^§§k k«® ik ¿¾ §~{§skª«Î J~¯ª zk« {¯|sgs§^zs®l« ik |~®ªk ®kªªs®~sªkÏ ¯|k p~ªgk 
ik pª^§§k ªli¯s®k ik Æ §~{§skª« §k¯® m®ªk g~|«silªlk ̂ ¯®^|® §~¯ª zk« 
s|®kª´k|®s~|« b zík¶®lªsk¯ª ©¯íb zís|®lªsk¯ª i¯ §lªs{o®ªk ¯ªf^s|Î "s|«sÏ 
zí^§§ª~´s«s~||k{k|® k| k^¯ i^|« zk« «kg®k¯ª« «^|« ªl«k^¯ ik f~ª|k« g~|p~ª{k 
~¯ «^|« ªl«k^¯ ik f~ª|k« i~s® m®ªk ^««¯ªl §^ª À §~{§skª« «¯§§zl{k|®^sªk«Î >k« 
|~ª{k« @4J" ¿Å¿¾ k® ¿ÅÀ¾ ªkg~{{^|ik|® ̄ | |~{fªk §z¯« lzk´l §~¯ª 
{^¶s{s«kª zíkpƑg^gs®l ik« ispplªk|®k« ®`grk« zslk« b z^ z¯®®k g~|®ªk zk« s|gk|isk« k® 
z^ «lg¯ªs®l ik« §~{§skª«Î Msk| |ík{§mgrk z^ isªkg®s~| i¯ «kª´sgk ik «lg¯ªs®l 
s|gk|isk ií^ppkg®kª ¯| |~{fªk «¯§lªsk¯ª ik §~{§skª« b ¯| s|gk|isk «ísz zk x¯qk 
|lgk««^sªkÎ 

+~|gkª|^|® zk ik¯¶so{k lzl{k|® ik z^ p~ªgk ik pª^§§k §~¯ª zk« ªs«©¯k« p^sfzk«Ï 
z^ ©¯^|®s®l iík^¯ ªk©¯s«k b zí^§§kz s|s®s^z il§k|i ik z^ g~|p~ª{s®l i¯ ªl«k^¯ ik 
f~ª|k« iís|gk|isk «s®¯l b §ª~¶s{s®l i¯ zsk¯ iís|®kª´k|®s~| k® ik« «kg®k¯ª« «^|« 
ªl«k^¯ ik f~ª|k« iís|gk|iskÎ   

 
6 Référence Orientation du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie article  3 
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+~{{k s|is©¯l i^|« z^ «kg®s~| À i¯ i~g¯{k|®Ï §~¯ª m®ªk g~|«silªl g~|p~ª{kÏ 
¯| ªl«k^¯ i~s® m®ªk k| {k«¯ªk ik p~¯ª|sª ^¯ {s|s{¯{ ¯| ilfs® ik ¿ Ã¾¾ zs®ªk« §^ª 
{s|¯®k« §~¯ª ¯|k i¯ªlk k| g~|®s|¯ ik Á¾ {s|¯®k«Î /| ^f«k|gk ií¯| ªl«k^¯ ik 
f~ª|k« iís|gk|isk g~|p~ª{kÏ zí^¯®~ªs®l ªk«§~|«^fzk i~s® ^grk{s|kªÏ b zí^§§kz 
s|s®s^zÏ ¯| {s|s{¯{ ik ¿Ã ¾¾¾ zs®ªk« iík^¯ «¯ª zk« zsk¯¶ ií¯|k s|®kª´k|®s~| k| 
§ªl«k|gk ií¯| f`®s{k|® ik ªs«©¯k p^sfzkÎ +k ´~z¯{k iík^¯ §kª{k® ik g~{{k|gkª 
zk« ~§lª^®s~|« ik «^¯´k®^qk k® zk« ^g®s´s®l« iík¶®s|g®s~| i¯ª^|® z^ {s«k k| §z^gk 
ik zí^§§ª~´s«s~||k{k|® k| k^¯Î 7z k«® p~ª®k{k|® ªkg~{{^|il ik §z^|sƑkª ¯| 
^§§ª~´s«s~||k{k|® k| k^¯ ´s«^|® b {^s|®k|sª ¯| ilfs® k| g~|®s|¯ §~¯ª ^««¯ªkª 
ik« g~|is®s~|« iík¶®s|g®s~| kpƑg^gk«Ï «lg¯ªs®^sªk« k® ©¯s zs{s®k|® zk ªs«©¯k ik 
§ª~§^q^®s~|Î  

 

 

 

 

 

                         
 

Source  : Orientation s du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie  

 

J~¯ª Ƒ|^zs«kª z^ g~{§~«s®s~| ik z^ p~ªgk ik pª^§§kÏ zk ®ª~s«so{k lzl{k|® ´s«k zk« 
´lrsg¯zk« iís|®kª´k|®s~| g~|p~ª{k« Q>+ ãÃ¿ÃÎ >k« k¶sqk|gk« «~|® s|is©¯lk« ^¯ 
§~s|® ÂÎ¿ÎÃ i¯ §ªl«k|® i~g¯{k|®Î  

>^ ?M+ ^ ^««¯ªl z^ §z^|sƑg^®s~| ik« s|®kª´k|®s~|« ~§®s{^zk« k| ®k|^|® g~{§®k 
ik« ªk««~¯ªgk« is«§~|sfzk« k® k| p^s«^|® ^f«®ª^g®s~| ik« zs{s®k« ^i{s|s«®ª^®s´k«Î 
>k« NN7 ^««¯ªk|® z^ ®ª^|«{s««s~| ik« §ª~®~g~zk« ik il§z~sk{k|® ^¯ gk|®ªk 
«kg~|i^sªk ik g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk Ý+N+Q å s|gk|iskÞ  ̂ Ƒ| ií^««¯ªkª zk 
il§z~sk{k|® ik« ªk««~¯ªgk« ªk©¯s«k«Î 

"i´k|^|® zís{§~««sfszs®l ®k{§~ª^sªk §~¯ª ¯| NN7 ik il§z~·kª zí¯| ik «k« ´lrsg¯zk« 
iís|®kª´k|®s~| Ýk| ª^s«~| ik fªs« {lg^|s©¯k«Ï iík|®ªk®sk|« §z^|spsl« ~¯ ik ®~¯®k 
autre situation de force majeure), cette lacune sera comblée par le recours, dès 
zí^zkª®k s|stiale, aux ressources disponibles des municipalités aptes à intervenir le 
plus rapidement.  

  

Figure 5 : 5Şōƛǘ ŘΩŜŀǳ ǊŜǉǳƛǎ 
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PORTRAIT DE LA SITUATION 

>í^|^z·«k ik« g^ª®k« ií^§§kz ªl´ozk ©¯kÏ i^|« §z¯« ik ÅÃ Ć ik« g^«Ï zk« «kª´sgk« 
ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ÝNN7Þ |ís|is©¯k|® §^« «·«®l{^®s©¯k{k|® zk il§^ª® ik gr^©¯k 
véhicule de la caserne, leur arrivée sur les lieux, le nombre de pompiers à bord , 
|s z^ g~|psª{^®s~| b z^ gk|®ª^zk ik zí^®®ks|®k ik z^ p~ªgk ik pª^§§k. Plusieurs 
rappels ont été effectués auprès des pompiers et des officiers.  

Cette problématique est abordée lors des rencontres du comité technique des 
isªkg®k¯ª« s|gk|isk k® is´kª«k« «~z¯®s~|« «~|® ^g®¯kzzk{k|® b zíl®¯ik ^ps| 
ií^««¯ªkª z^ ´lªspsg^®s~| k® zís|«gªs§®s~| ik zí^®®ks|®k ik z^ p~ªgk ik pª^§§k «¯ª z^ 
g^ª®k ií^§§kzÎ 

Tous les SSI ont planifié et transmis leurs protocoles de déploiement des 
ressources au gk|®ªk «kg~|i^sªk ik g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk et ils doivent en 
assurer la mise à jour régulière.  

4.2.2  Acheminement des ressources  

>k ®^fzk^¯ ik z^ §^qk «¯s´^|®k §ªl«k|®k zk« §ª~®~g~zk« ik il§z~sk{k|® ik« 
ªk««~¯ªgk« k| ´sq¯k¯ª §^ª {¯|sgs§^zs®l ¯®szs«l« §^ª zk« +N+Q ã s|gk|isk §~¯ª z^ 
ªl§^ª®s®s~| ik« ªk««~¯ªgk« b zí^§§kz s|s®s^z §~¯ª zk« ªs«©¯k« p^sfzk« §~¯ª zík|«k{fzk 
ik z^ ?M+Î 

+r^©¯k isªkg®s~| ik« NN7 k«® ªk«§~|«^fzk ií^««¯ªkª zk il§z~sk{k|® ik« 
ªk««~¯ªgk«Ï ik §ª~i¯sªk zk« §ª~®~g~zk« k® ik ®ª^|«{k®®ªk ^¯ gk|®ªk ií^§§kz« 
ií¯ªqk|gk Ç¿¿Î 

7z |í· ^ §^« ik «kª´sgk §~¯ª zk« pk¯¶ ik f`®s{k|®« k| P@BÎ -k« is«g¯««s~|« «~|® 
k| g~¯ª« ^´kg Vszzk ik N^q¯k|^· §~¯ª zk «kg®k¯ª ªl«sik|®skz ^¯ P@B >^gã?s|s«®¯yÎ 
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Tableau 14 :  Protocole de déploiement à l'appel initial en vigueur pour les risques faibles et les alertes d'un système 
d'alarme incendie 

 
SSI / Régie 

Municipalité 
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S
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u
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Larouche  P       P  P  P     

Bégin  P  P P      P        

Saint-Ambroise    P P P             

Saint-Charles-de-
Bourget  

P  P P              

Saint-David-de-
Falardeau 

    P P            

Saint-Honoré      P P         P   

Saint-Fulgence        P        P   

Sainte-Rose-du-Nord        P           

Petit-Saguenay        P        P  

>íAnse-Saint-Jean        P          

Rivière-Éternité         P          

Saint-Félix-díB®s«        P      P    

Ferland-et-Boilleau         P      P    

TNO Mont -Valin  
secteur Onatchiway  

    P             

TNO Mont Valin  
secteur Mont -Valin 

       P          

TNO Mont Valin route 
172  

                P 

 Source : Service de sécurité incendie  et MRC, 2025 
 

Légende  : 
P : Jª~®~g~zk ik il§z~sk{k|® io« zí^§§kz s|s®s^z k| ´sq¯k¯ª ^¯ gk|®ªk «kg~|i^sªk ik g~{{¯|sg^®s~| 
ií¯ªqk|gk å incendie.  
Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement . Les SSI sont tenus de faire la mise à jour des protocoles 
en vigueur sur leur territoire.  
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Objectifs de protection arrêtés  par la MRC  

Action  27   Maintenir et mettre à jour les protocoles de déploiement  afin que 
la force de frappe pour les risques faibles revête un caractère 
~§®s{^z ps¶l ^§ªo« g~|«silª^®s~| ik zík|«k{fzk ik« ªk««~¯ªgk« 
disponibles, en faisant abstraction des limites administratives  et 
zk« ®ª^|«{k®®ªk ^¯ gk|®ªk «kg~|i^sªk ik g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk 
incendie.  

 
Action  28  ?k®®ªk k| §z^gk ¯| {lg^|s«{k §~¯ª sik|®spskª zí^®®ks|®k ik z^ p~ªgk 

ik pª^§§k ^ps| ©¯íkzzk «~s® ®ª^|«{s«k ^¯ gk|®ªk «kg~|i^sªk ik 
g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk s|gk|iskÎ 

 

4.2.3  Modulation de la force de frappe pour répondre à une alerte dƐun 
système dƐalarme incendie  

>~ª«©¯k zk «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk k«® ^´s«l §^ª zk +N+Qãs|gk|isk ií¯|k 
^zkª®kÏ §^ª zík|®ªk{s«k ií¯|k gk|®ª^zk ik ®lzl«¯ª´kszz^|gkÏ §ª~´k|^|® ií¯| «·«®o{k 
ií^z^ª{k s|gk|iskÏ sz §k¯®Ï k| zí^f«k|gk ik ®~¯®k ^¯®ªk s|isg^®s~| ií¯| s|gk|iskÏ 
^§§zs©¯kª z^ {~i¯z^®s~| ik z^ p~ªgk ik pª^§§k ªk©¯s«kÎ 

Q|k s|isg^®s~| ik z^ §ªl«k|gk ií¯| s|gk|isk §k¯® m®ªkÏ ik p^h~| |~| zs{s®^®s´k Ð 

¶ >^ il®kg®s~| ik zís|gk|isk §^ª §z¯« ií¯| il®kg®k¯ª i¯ «·«®o{k ií^z^ª{kÑ 
¶ >í^§§kz ií¯| ®l{~s| §~¯ª «sq|^zkª ¯| s|gk|iskÑ 

¶ >^ §ªl«k|gk ik p¯{lk ií~ªsqs|k s|g~||¯kÑ 
¶ >^ §ªl«k|gk ik gr^zk¯ª ^|~ª{^zk ií~ªsqs|k s|g~||¯kÎ 

 
-^|« ®~¯« zk« g^« ~³ ¯|k ®kzzk s|isg^®s~| k«® §ªl«k|®kÏ sz k«® ªk©¯s« ik il§z~·kª z^ 
p~ªgk ik pª^§§k §ªl´¯k §ªl^z^fzk{k|® «kz~| zk |s´k^¯ ik ªs«©¯k«Î 

>^ {~i¯z^®s~| g~|«s«®k k| ¯| il§z~sk{k|® §^ª®skz ik z^ p~ªgk ik pª^§§k ªk©¯s«k 
§~¯ª ¯| s|gk|isk ik f`®s{k|® ik ªs«©¯k p^sfzkÎ +k®®k {~i¯z^®s~| ik z^ p~ªgk ik 
pª^§§k i~s® {s|s{^zk{k|® g~{§ªk|iªk Ð  

"´kg ik« §~{§skª« ik q^ªik Ýs|®kª|k ~¯ k¶®kª|kÞ k® z~ª«©¯k zk ®k{§« ik ªl§~|«k 
k«® ií¯| {^¶s{¯{ ik ¿¾ {s|¯®k« Ð  

¶  4 pompiers de garde (y compris un officier);  

¶  1 véhicule de type autopompe conforme ULC.   
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N^|« §~{§skª« ik q^ªik Ýs|®kª|k ~¯ k¶®kª|kÞ ~¯ z~ª«©¯k zk ®k{§« ik ªl§~|«k k«® 
«¯§lªsk¯ª b ¿¾ {s| Ð 

¶ 6 pompiers (y compris un officier);  

¶ 1 véhicule de type autopompe conforme ULC;  
¶ 1 véhicule de type citerne ULC (seulement lorsque le secteur est non 
ik««kª´s §^ª ¯| ªl«k^¯ ií^©¯ki¯g g~|p~ª{kÞÎ  

 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Actuellement, les services de sécurité incendie (SSI) ne disposent pas de la 
possibilité de moduler la force de frappe lors d'une réponse à un système 
d'alarme incendie. Les SSI souhaitent toutefois entreprendre une analyse de 
faisabilité afin d'évaluer la pertinence et les conditions d'application d'un tel 
mode de fonctionnement.  

À l'heure actuelle, la majorité des interventions enregistrées annuellement est 
liée à des alarmes non fondées. Dans ce contexte, il est prévu d'intégrer, lors de 
la prochaine révision du règlement de prévention des incendies, des 
dispositions encadrant l' installation et l'utilisation des systèmes d'alarme.  

De plus, considérant que plusieurs municipalités sont actuellement en discussion 
en vue de partager la gestion de leurs services de sécurité incendie, l'analyse 
relative à la modulation de la force de frappe sera réalisée au cours de la 
deuxième année du s chéma de couverture de risques.  

Objectifs de protection arrêtés  par la MRC  

Action  29   Faire une analyse pour la modulation de la force de frappe requise 
§~¯ª ¯|k ^zkª®k §ª~´k|^|® ií¯| «·«®o{k ií^z^ª{k §~¯ª ¯| 
incendie de bâtiment de risque faible pour chaque municipalité et 
voir à modifier la réglementation municipale concernant les 
alarmes non fondées.  

   
Action  30   Produire, maintenir et mettre à jour les protocoles de déploiement 

des ressources afin que la modulation de la force de frappe 
ªk©¯s«k §~¯ª ¯|k ^zkª®k §ª~´k|^|® ií¯| «·«®o{k ií^z^ª{k §~¯ª ¯| 
incendie de bâtiment de risque faible soit optimale et les 
transmk®®ªk ^¯ gk|®ªk «kg~|i^sªk ik g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk 
incendie.  
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4.3   Objectif  4 : 7|®kª´k|sª z~ª« iís|gk|isk« ik f`®s{k|®« ik ªs«©¯k« 
moyen, élevé et très élevé  

Intervenir de façon sécuritaire lors dƐincendies de bâtiments de risques moyen, 
élevé et très élevé avec la force de frappe appropriée permet de sauver des vies 
et de réduire les pertes matérielles ainsi que de minimiser les conséquences sur 
les collectivi tés. Planifier et coordonner des interventions optimales en tenant 
compte des ressources disponibles et en faisant abstraction des limites 
administratives. Se préparer à intervenir de manière sécuritaire et efficace. 
Favoriser la collaboration entre les se rvices de sécurité incendie situés à 
proximité.  

4.3.1  Force de frappe  

J~¯ª zk« ªs«©¯k« {~·k|«Ï lzk´l« k® ®ªo« lzk´l«Ï z^ p~ªgk ik pª^§§k ik´^|® m®ªk 
{~fszs«lk io« zí^§§kz s|s®s^z §~¯ª zk« pk¯¶ ik f`®s{k|®« «kª^ ~§®s{^zkÏ k® |k §k¯® 
m®ªk s|plªsk¯ªk b gkzzk ilxb §ªl´¯k §~¯ª ¯| f`®s{k|® ik ªs«©¯k« p^sfzk«Î  

7z k«® ^®®k|i¯ ©¯k z^ p~ªgk ik pª^§§k ^§§ª~§ªslk «~s® §ª~§~ª®s~||kzzk b z^ gz^««k 
ik ªs«©¯k i¯ f`®s{k|®Î "s|«s §z¯« zk ªs«©¯k k«® lzk´lÏ §z¯« zk« ªk««~¯ªgk« 
{~fszs«lk« «kª~|® s{§~ª®^|®k«Î >^ il®kª{s|^®s~| ik z^ p~ªgk ik pª^§§k 
^§§ª~§ªslk i~s® |~®^{{k|® ®k|sª g~{§®k ik« lzl{k|®« s|is©¯l« ^¯ §~s|® ÂÎ¿ ik« 
Bªsk|®^®s~|«Î >k «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ik´ª^s® §ªl´~sªÏ ´s^ zk« §ª~®~g~zk« ik 
il§z~sk{k|® b zí^§§kz s|s®s^zÏ ik« ªk««~¯ªgk« ^iis®s~||kzzk« b gkzzk« §ªl´¯k« §~¯ª 
zk« ªs«©¯k« p^sfzk«Ï ©¯s ik´ª^sk|® m®ªk «¯pƑ«^|®k« k| ªkq^ªi ik« g^ª^g®lªs«®s©¯k« 
§ª~§ªk« ^¯ f`®s{k|® ~³ zís|®kª´k|®s~| ^ zsk¯Î 

>^ gsfzk ^§§zsg^fzk §~¯ª zk ®k{§« ik ªl§~|«k §~¯ª zk« ªs«©¯k« §z¯« lzk´l« k«® 
il®kª{s|lk s|il§k|i^{{k|® §~¯ª chaque incendie en utilisant  la méthode 
indiquée à la section Temps de réponse  du présent schéma.  

/| g^« iís|®kª´k|®s~| k| g~¯ª«Ï ik p~ª{^®s~|Ï iík|®ª^u|k{k|® ~¯ ií^g®s´s®l« ik 
§ªl´k|®s~|Ï zk ®k{§« ik ªl§~|«k s|s®s^z ií¯| «kª´sgk ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ÝNN7Þ 
§k¯® m®ªk §ª~z~|ql §~¯ª ®k|sª g~{§®k ik« il§z^gk{k|®«Ï ik z^ {~fszs«^®s~| k® 
i¯ ªll©¯s§k{k|®Î >k isªkg®k¯ª i¯ NN7 is® gk§k|i^|® «í^««¯ªkª ií¯| il§z~sk{k|® 
kpƑg^gk ik« ªk««~¯ªgk«Î  

/| ªl«¯{lÏ z~ª«©¯k zk« {k{fªk« i¯ NN7 «~|® ilxb k|q^ql« i^|« ¯|k {s««s~| 
Ýs|gk|iskÏ «kg~¯ª«Þ ~¯ k| p~ª{^®s~|Û§ªl´k|®s~|Ï zk ®k{§« |lgk««^sªk §~¯ª 
{~fszs«kª k® il§z~·kª ií^¯®ªk« ªk««~¯ªgk« ik§¯s« ¯|k ̂ ¯®ªk g^«kª|k ~¯ §~¯ª 
ªlg¯§lªkª zk {^®lªskz ¯®szs«l z~ª« ik zí^g®s´s®l k| g~¯ª« §k¯® m®ªk §ªs« k| g~{§®k 
§~¯ª zk ®k{§« ik ªl§~|«k s|s®s^zÎ >k isªkg®k¯ª i~s® «í^««¯ªkª ©¯k zík|«k{fzk ik« 
p~ªgk« «~sk|® il§z~·lk« ik {^|soªk ~§®s{^zkÏ {^zqªl gk ilz^s «¯§§zl{k|®^sªkÎ  
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PORTRAIT DE LA SITUATION 

Les skª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ÝNN7Þ |í~|® §^« il®kª{s|l ¯|k p~ªgk ik pª^§§k 
«§lgsps©¯k §~¯ª zk« ªs«©¯k« §z¯« lzk´l«Î +~{{k §~¯ª zk« ªs«©¯k« p^sfzk«Ï zí^zkª®k 
ql|lª^zk k«® ®ª^|«{s«k ^¯¶ §~{§skª« io« zí^§§kz s|s®s^zÏ k® zk il§z~sk{k|® ik« 
ressources est ident ique à celui prévu pour un risque faible.  

Des discussions ont eu lieu au sein du comité technique des directeurs incendie 
^ps| iíl®^fzsª z^ {kszzk¯ªk §z^|spsg^®s~| §~««sfzkÏ |~®^{{k|® k| gk ©¯s g~|gkª|k 
la configuration des protocoles de déploiement dans le logiciel incendie utilisé 
®^|® §^ª zk gk|®ªk ií^§§kzs ií¯ªqk|gk ©¯k §^ª zk gk|®ªk ik g~{{¯|sg^®s~| 
ií¯ªqk|gk s|gk|iskÎ 

/| p~|g®s~| ik« ªk|«ksq|k{k|®« ~f®k|¯« z~ª« ik zí^§§kzÏ zk« ªk«§~|«^fzk« ik 
zís|®kª´k|®s~| |írl«s®k|® §^« b {~fszs«kª ik« ªk««~¯ªgk« «¯§§zl{k|®^sªk«Ï k| 
tenant compte du type de bâtiment et du niveau de risque.  

+r^©¯k {¯|sgs§^zs®l ^ g~|gz¯ ik« k|®k|®k« iík|®ª^sik k| {^®soªk ik «kª´sgk« 
iís|gk|isk ^´kg zk« {¯|sgs§^zs®l« ^´~s«s|^|®k«Î +k« k|®k|®k« §kª{k®®k|® ik 
{~fszs«kª zk« ªk««~¯ªgk« r¯{^s|k« k® {^®lªskzzk« |lgk««^sªk« k| g^« iís|gk|isk 
ik f`®s{k|®Ï g~{{k zíszz¯«®ªk zk ®^fzk^¯ ÃÎ 7z «í^qs® |~®^{{k|® iík|®k|®k« 
s|®kª{¯|sgs§^zk« iík|®ª^sik ^¯®~{^®s©¯k k® {¯®¯kzzkÏ ^s|«s ©¯k ií^gg~ªi« §~¯ª 
la fourniture de services en sécurité incendie et en désincarcération.  

4.3.2  Acheminement des ressources  

PORTRAIT DE LA SITUATION 

>í^grk{s|k{k|® ik« ªk««~¯ªgk« k«® z^ {m{k ©¯k gkzzk s|is©¯lk ^¯ ®^fzk^¯ 12. 
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Objectifs de protection arrêtés par la MRC  

Action  31   Maintenir et mettre à jour les ententes intermunicipales requises 
afin que la force de frappe pour les risques moyens, élevés et très 
élevés revête un caractère optimal fixé après considération de 
zík|«k{fzk ik« ªk««~¯ªgk« is«§~|sfzk«Ï k| p^s«^|® ^f«®ª^g®ion des 
limites administratives . 

 
Action  32   Mettre en place un mécanisme pour définir la force de frappe 

nécessaire pour les risques moyens, élevés et très élevés et mettre 
à jour les protocoles de déploiement et les transmettre au centre 
«kg~|i^sªk ik g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk s|gk|iskÎ 

 
Action  33   Maintenir et mettre à jour les protocoles de déploiement afin que 

la force de frappe pour les risques moyens, élevés et très élevés 
ªk´m®k ¯| g^ª^g®oªk ~§®s{^z ps¶l ^§ªo« g~|«silª^®s~| ik zík|«k{fzk 
des ressources disponibles et les transmettre au centre secondaire 
ik g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk s|gk|iskÎ  

4.3.3  Modulation de la force de frappe pour répondre à une alerte dƐun 
système dƐalarme incendie 

>~ª«©¯k zk NN7 k«® ^´s«l §^ª ¯|k gk|®ª^zk ik ®lzl«¯ª´kszz^|gk ií¯|k ^zkª®k 
§ª~´k|^|® ií¯| «·«®o{k ií^z^ª{k s|gk|iskÏ sz §k¯®Ï k| zí^f«k|gk ik ®~¯®k ^¯®ªk 
s|isg^®s~| ií¯| s|gk|iskÏ ^§§zs©¯kª z^ {~i¯z^®s~| ik z^ p~ªgk ik pª^§§k §~¯ª zk« 
f`®s{k|®« ik ªs«©¯k« {~·k|Ï lzk´l ~¯ ®ªo« lzk´lÎ >k« s|isg^®s~|« ií¯| s|gk|isk 
«~|® zk« {m{k« ©¯k gk¯¶ l|¯{lªl« §~¯ª zk« f`®s{k|®« ik ªs«©¯k p^sfzk b z^ 
«kg®s~| ÁÎÂ ik« Bªsk|®^®s~|«Î 

Cette modulation de la force de frappe doit minimalement comprendre  :  

Avec des pompiers de garde (interne ou externe) et lorsque le temps de réponse 
k«® ií¯| {^¶s{¯{ ik ¿¾ minutes :  

¶ 4 pompiers de garde (y compris un officier);  

¶ 1 véhicule de type autopompe conforme ULC;  
¶ Toute autre ressource requise en fonction des critères de vulnérabilité 

du bâtiment concerné.  
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Sans pompier de garde (interne ou externe) ou lorsque le temps de réponse est 
supérieur à 10  minutes  : 

¶ 6 pompiers (y compris un officier);  

¶ 1 véhicule de type autopompe conforme ULC;  
¶ 1 véhicule de type citerne conforme ULC (lorsque le secteur est non 
ik««kª´s §^ª ¯| ªl«k^¯ ií^©¯ki¯g g~|p~ª{kÞÑ 

¶ Toute autre ressource requise en fonction des critères de 

vulnérabilité du bâtiment concerné.  

 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Présentement les SSI ne sont pas en mesure de mettre en place la modulation 
ik z^ p~ªgk ik pª^§§k ^ps| ik ªl§~|iªk b ¯| «·«®o{k ií^z^ª{k s|gk|iskÎ 
Cependant, les SSI désirent faire une analyse de la faisabilité de ce mode de 
fonctionnement pour chaque caté gorie de risques.  

>k ®^¯¶ ií^§§kz« §~¯ª zk« ^z^ª{k« |~| p~|ilk« ªk§ªl«k|®k z^ {^x~ªs®l ik« ^§§kz« 
annuellement. Il est prévu lors de la révision du règlement de prévention 
s|gk|isk ií^´~sª ik« ªoqzk« k|g^iª^|® zk« «·«®o{k« ií^z^ª{kÎ 

 

Objectif de protection arrêté  par la MRC  

Action 34   Maintenir et mettre à jour les protocoles de déploiement afin que 
la modulation de la force de frappe requise pour une alerte 
§ª~´k|^|® ií¯| «·«®o{k ií^z^ª{k §~¯ª un incendie de bâtiment 
de risque moyen, élevé et très élevé soit optimale et les 
®ª^|«{k®®ªk ^¯ gk|®ªk «kg~|i^sªk ik g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk 
incendie.  

 

4.3.4  Plans dƐintervention  

>^ ªl^zs«^®s~| ik §z^|« iís|®kª´k|®s~| §~¯ª zk« ªs«©¯k« {~·k|Ï lzk´l k® ®ªo« lzk´l 
^ §~¯ª f¯® ií^ggª~u®ªk zíkpƑg^gs®l ik zís|®kª´k|®s~| ik« §~{§skª«Ï ií^««¯ªkª zk¯ª 
«lg¯ªs®l k® ik ªli¯sªk zk« g~|«l©¯k|gk« ií¯| s|gk|iskÎ -^|« zk g^« ik gk« 
f`®s{k|®«Ï ik« {k«¯ªk« §^ª®sg¯zsoªk« i~s´k|® m®ªk {s«k« k| §z^gk §~¯ª «k 
§ªl§^ªkª b s|®kª´k|sª ik p^h~| «lg¯ªs®^sªk k® kpƑg^gkÎ >í^¯®~ªs®l ªk«§~|«^fzk ik 
zís|®kª´k|®s~|Ï k| g~zz^f~ª^®s~| ^´kg zk §ª~§ªsl®^sªk i¯ f`®s{k|®Ï ik´ª^s®Ï §~¯ª 
gr^©¯k ªs«©¯k ®ªo« lzk´l «s®¯l «¯ª «~| ®kªªs®~sªkÏ lz^f~ªkª k® {^s|®k|sª b x~¯ª ¯| 
§z^| iís|®kª´k|®s~|Î >~ª«©¯ósz · ^ ¯| qª^|i |~{fªk ik ªs«©¯k« ®ªo« lzk´l «¯ª zk 
®kªªs®~sªkÏ zí^¯®~ªs®l ªk«§~|«^fzk i~s® §ªlgs«kª zk g^ª^g®oªk §ªs~ªs®^sªk ik gkª®^s|« 
f`®s{k|®«Î  
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PORTRAIT DE LA SITUATION 

>^ ?M+ ^ lz^f~ªl ¯| §ª~qª^{{k s|®kª{¯|sgs§^z ik §z^|« iís|®kª´k|®s~|Î +k 
§ª~qª^{{k ^ l®l g~|h¯ k| g~|p~ª{s®l ^´kg zk 5¯sik ªkz^®sp ^¯¶ ~§lª^®s~|« ik« 
«kª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk i¯ {s|s«®oªk ik z^ Nlg¯ªs®l §¯fzs©¯k Ý?NJÞÏ ^s|«s 
©¯ó^´kg z^ |~ª{k @4J" ¿ÄÀ¾Î 

>k« §ªl´k|®s~||s«®k« ik z^ ?M+ «~|® ªk«§~|«^fzk« ik z^ g~zzkg®k ik« i~||lk«Ï ik 
z^ §ª~i¯g®s~| ik« §z^|« g~|p~ª{l{k|® b z^ |~ª{k @4J" ¿ÄÀ¾Ï k® ik zk¯ª 
®ª^|«{s««s~| ^¯¶ «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|isk ÝNN7Þ §~¯ª Ƒ|^zs«kª zk ´~zk® 
~§lª^®s~||kzÎ J^ª z^ «¯s®kÏ zk §ªl´k|®s~||s«®k g~{§zo®k zk §z^| k® zk ªk{k® ^¯ NN7 
§~¯ª z^ p~ª{^®s~| ik« §~{§skª« k® ~pƑgskª« k® «^ {s«k k| ¦¯´ªkÎ 

>~ª« ik« ´s«s®k« iís|«§kg®s~|Ï zk §ªl´k|®s~||s«®k i~s® ´^zsikª zk« s|p~ª{^®s~|« 
ªkg¯kszzsk« k® §ª~glikª b z^ {s«k b x~¯ª ik« §z^|«Î & gk x~¯ªÏ «k¯z« ©¯kz©¯k« NN7 
~|® lz^f~ªl ik« §z^|« iís|®kª´k|®s~|Ï k® ^¯g¯|k {s«k b x~¯ª |í^ l®l kppkg®¯lkÎ 

/| ^|^z·«^|® zk« ik¯¶ «grl{^« §ªlglik|®«Ï ~| g~|«®^®k ©¯k zk« ~fxkg®sp« ªkz^®sp« 
^¯ |~{fªk ik §z^|« iís|®kª´k|®s~| |í~|® §^« l®l ^®®ks|®« i^|« zík|«k{fzk ik« NN7Î 
>k {^|©¯k ik ªk««~¯ªgk« ~¯ ik ®k{§«Ï ^s|«s ©¯k zí^f«k|gk ií~pƑgskª« b ®k{§« 
§^ª®skz ~¯ ®k{§« §zks| ªk§ªl«k|®k|® zk« §ªs|gs§^¯¶ ~f«®^gzk« b zí^®®ks|®k ik gk« 
~fxkg®sp«Î 

>k« isªkg®k¯ª« ik« «kª´sgk« s|gk|isk «~|® g~|«gsk|®« ik zís{§~ª®^|gk ik gk® ~¯®szÎ 
7z« «ík|q^qk|® b il§z~·kª ®~¯« zk« kpp~ª®« |lgk««^sªk« ^Ƒ| ik §ª~i¯sªk k® ik {k®®ªk 
k| ¦¯´ªk zk« §z^|« iís|®kª´k|®s~|Ï i¯ {~s|« §~¯ª zk« ªs«©¯k« ®ªo« lzk´l« k® zk« 
«kg®k¯ª« §ªl«k|®^|® ik« §ª~fzl{^®s©¯k« §^ª®sg¯zsoªk«Î 

 

Objectif de protection arrêté  par la MRC  

Action 35   Appliquer et, au besoin, modifier le programme de réalisation et 
de mise à jour des  §z^|« iís|®kª´k|®s~| pour les risques moyen, 
élevé et très élevé en se référant au Guide relatif aux opérations 
des services de sécurité incendie du MSP.  
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4.4  Objectif 5 : Intervenir lors des autres risques de sinistres ou 
ií^ggsik|®«7 

Intervenir de façon sécuritaire lors des autres risques de sinistres ou des 
accidents avec les ressources appropriées pour réduire au maximum les temps 
de réponse, pour sauver des vies et limiter les blessures et les capacités. Planifier 
et coordonner des interventions optimales en tenant compte des ressources 
disponibles, au -delà des limites administratives. Se préparer à intervenir de 
manière sécuritaire et efficace, dans le respect des normes et des cadres de 
référence en vigueur. Favoriser la collaborat ion entre les services de sécurité 
incendie situés à proximité.  

/| ´kª®¯ i¯ ik¯¶so{k ^zs|l^ ik zí^ª®sgzk 36 de la loi, les pompiers peuvent 
également être responsables, avec les autres services concernés, de la lutte 
g~|®ªk zk« «s|s«®ªk«Ï i¯ «kg~¯ª« ^¯¶ ´sg®s{k« ií^ggsik|®Ï i¯ «kg~¯ª« ik« §kª«~||k« 
sinistrées et de leuª l´^g¯^®s~| ií¯ªqk|gkÎ >k« §~{§skª« «~|® ik« s|®kª´k|^|®« ik 
proximité dans les municipalités offrant une réponse rapide dans plusieurs 
sphères de la sécurité publique. Dans de nombreux endroits, les services de 
sécurité incendie regroupent les premières ressources offrant une réponse rapide 
en cas de sinistre. 

>í~fxkg®sp §ªk{skª ií¯|k s|®kª´k|®s~| ik «kg~¯ª« k«® ik «^¯´kª z^ ´sk ik z^ ´sg®s{k 
~¯ ií^®®l|¯kª «k« fzk««¯ªk« k| ªli¯s«^|® ^¯ {^¶s{¯{ zk ®k{§« ik ªl§~|«kÎ 
Chaque direction de service de sécurité incendie est responsable de planifier les 
interventions afi| ©¯íkzzk« «k ilª~¯zk|® ik {^|soªk kppsg^gkÏ «lg¯ªs®^sªk k® 
optimal e. De plus, elle doit définir pour chacun des autres risques de sinistre ou 
ií^ggsik|®Ï zk« ªk««~¯ªgk« ^§§ª~§ªslk« b {~fszs«kª k® b il§z~·kª io« zí^§§kz s|s®s^z 
en fonction des cadres de ré plªk|gk« ^§§zsg^fzk«Î /|ps|Ï kzzk i~s® «í^««¯ªkª ik 
former adéquatement leur personnel, mettre en place un programme 
iík|®ª^î|k{k|® k® ik {^s|®sk| ik g~{§l®k|gkÏ ií^g©¯lªsª zk {^®lªskz k® {k®®ªk 
k| §z^gk ¯| §ª~qª^{{k iís|«§kg®s~|Ï iíl´^z¯^®s~|Ï iík|®ªk®sk| k® ik 
ªk{§z^gk{k|® ik« l©¯s§k{k|®« k® ik« ^ggk««~sªk« iís|®kª´k|®s~| k| ®k|^|® 
comp®k ik« k¶sqk|gk« ik« p^fªsg^|®« k® ik« |~ª{k« ^§§zsg^fzk«Î "ps| ií^««¯ªkª z^ 
sécurité du personnel, la direction du SSI doit également fixer le cadre de leurs 
interventions . 

  

 
7 Référence Orientation du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie.  
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J^ª ^szzk¯ª«Ï zí^ª®sgzk ÂÅ ik z^ z~s §ªl´~st que lík¶~|lª^®s~| ik ªk«§~|«^fszs®l 
«í^§§zs©¯k ^¯¶ {k«¯ªk« ik «kg~¯ª« ~fzsq^®~sªk« §ªl´¯k« à un schéma de 
couverture de risques. Les autorités locales et régionales qui décideront de les 
inclure dans leur schéma devront faire la démonstration que les ressources 
^ppkg®lk« ^¯¶ s|®kª´k|®s~|« z~ª« ií^¯®ªk« ªs«©¯k« ik «s|s«®ªk« ~¯ iíaccidents ont été 
planifiées de manière optimale impliquant la prise en compte de toutes les 
ressources disponibles en faisant abstractio n des limites administratives.  

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Le conseil des maires de la MRC a convenu de ne pas inclure toutes les 
spécialisations dans le schéma, afin de concentrer les efforts des services de 
«lg¯ªs®l s|gk|isk ÝNN7Þ «¯ª zí^®®ks|®k ik« ~fxkg®sp« zsl« b z^ z¯®®k g~|®ªk zk« 
incendies. Le comité de sécurité publique, incendie et séc urité civile mènera une 
ªlpzk¶s~| b zílgrkzzk ªlqs~|^zk «¯ª zk« «kª´sgk« b ~ppªsª «¯ª zík|«k{fzk i¯ ®kªªs®~sªk 
de la MRC, y compris dans les territoires non organisés (TNO), que ce soit par 
des équipes intermunicipales ou pa ª zók|®ªk{s«k iík|®k|®k« ^´kg ií^¯®ªk« NN7Î 

Un sous-g~{s®l ^ ilxb ^{~ªgl zí^|^z·«k ik z^ g~¯´kª®¯ªk §~¯ª zk «^¯´k®^qk 
nautique, en fonction du cadre de référence établi par le ministère de la Sécurité 
publique (MSP).  

Les ressources affectées aux interventions mentionnées dans le tableau 1 5 sont 
planifiées de façon optimale, en tenant compte des ressources disponibles au 
sein des SSI. 

Tableau 15 : Spécialités offertes par les SSI sur le territoire 

Type de service offert 
Saint-

Ambroise 
Saint-

Fulgence 
Saint-
Honoré 

Régie  
intermunicipale 

du Fjord 

Désincarcération  X X X X 

Sauvetage hors du réseau routier  et 
en pente modérée  

  X  
X 

Sauvetage sur glace    X 

Source : Service de sécurité incendie , 2025 
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4.4.1  Désincarcération  

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Comme  mentionné dans la description du territoire, la MRC  du Fjord -du-
Saguenay se caractérise par un réseau comprenant de nombreuses routes 
provinciales et municipales, ainsi que des voies situées en territoires non 
organisés. La topographie particulière, marquée par des pentes abruptes et des 
courbes prononcées, accentue les risque s d'accident. À cela s'ajoutent la 
circulation de matières dangereuses, le transport forestier, l'utilisation de 
véhicules agricoles, la croissance du nombre et de la diversité des véhicules 
routiers (électriques, à essence, au propane, etc.), ainsi que l' afflux de nombreux 
visiteurs, qui contribuent tous à augmenter les dangers potentiels.  

Le service de désincarcération est disponible en tout temps (24/7) sur l'ensemble 
du territoire de la MRC grâce aux services de sécurité incendie de Saint -
Ambroise, Saint -Honoré, Saint-Fulgence, de la RISIF, ainsi que les SSI de 
Saguenay et de Sacré-Coeur . Ces équipes interviennent dans les meilleurs délais 
possibles avec les ressources nécessaires pour agir efficacement sur les lieux 
d'un accident.  

Afin d'assurer ce service, les municipalités  et la MRC ont conclu des ententes 
avec les services des six partenaires mentionnés. Lors d'une intervention, un 
minimum de quatre pompiers qualifiés est mobilisé avec l'équipement requis. 
Parallèlement, le service de sécurité incendie local intervient avec  l'équipe de 
désincarcération afin d'assurer la sécurité des intervenants et la protection  
incendie, à l'aide d'une autopompe conforme avec un minimum de deux 
pompiers. Pour la municipalité de Larouche, la couverture en désincarcération 
est assurée par les services incendie d'Alma et de Saguenay, en raison de sa 
position géographique.  

En ce qui concerne les territoires non organisés, quelques secteurs sont  
actuellement desservi s dans le TNO Mont -Valin, par les services incendie de 
Saint-Honoré, Saint-Fulgence et Sacré-+¦¯ªÎ >^ g~¯´kª®¯ªk s|gk|isk i^|« zk« 
zones longeant les routes RȤ253 et RȤ200 se limite à l'utilisation d'extincteurs 
portatifs. Sur la route 175, la désincarcération est assurée par Patrouille Secours, 
sans couverture incendie. Des discussions sont en cours avec cette organisation 
ainsi qu'avec le ministère des Transports  et de la Mobilité durable du Québec 
afin d'améliorer la desserte.  

Enfin, les services de sécurité incendie appliquent des programmes de 
formation, d'entraînement et d'entretien des équipements adaptés aux 
exigences particulières de ce type d'intervention, en se basant sur les normes en 
vigueur et les recommandations des fabricants 
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Tableau 16 : Desserte - Désincarcération 

 
SSI / Régie 

Municipalités  
de la MRC 
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R
IS

IF 

S
a
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Larouche P P        

Bégin      P     

Saint-Ambroise     P P     

Saint-Charles-de-Bourget      P     

Saint-David-de-Falardeau      P    

Saint-Honoré     P  P    

Saint-Fulgence     P   P   

Sainte-Rose-du-Nord        P   

Petit-Saguenay        P  

>í"|«k-Saint-Jean        P  

Rivière-Éternité         P  

Saint-Félix-iíB®s«        P  

Ferland-et-Boilleau    P     P  

TNO Mont -Valin  
secteur Onatchiway  

     P   
 

TNO Mont -Valin  
secteur Mont -Valin 

      P  
 

TNO Mont -Valin route 172        P   

Source :  Municipalités  et MRC  2025 

 
> ̂z~g^zs«^®s~| ik« l©¯s§k{k|®« «§lgs^zs«l« ¯®szs«l« k«® szz¯«®ªlk «¯ª zk« g^ª®k« ¿ k® 
À k| ^||k¶kÎ >k« g^ª®k« Á b Ã {~|®ªk|® zk« º~|k« ik g~¯´kª®¯ªk ~§®s{^zk i¯ 
«kª´sgk ik il«s|g^ªglª^®s~| «¯ª zk ®kªªs®~sªkÎ 
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4.4.2  Service dƐurgence en milieu isolé (SUMI) 

>~ª« ií¯| «^¯´k®^qk ií¯ªqk|gk k| {szsk¯ s«~zlÏ z^ §ªk«®^®s~| ik« «kª´sgk« i~s® «k 
ªlplªkª ^¯ +^iªk ik ªlplªk|gk ã >ís|®kª´k|®s~| ií¯ªqk|gk r~ª« i¯ ªl«k^¯ ª~¯®skª i¯ 
?NJÎ 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Comme  {k|®s~||l i^|« z^ ik«gªs§®s~| i¯ ®kªªs®~sªkÏ zí~ppªk ªlgªl~®~¯ªs«®s©¯k 
ªk§~«k «¯ª ¯| ´^«®k ªl«k^¯ iís|pª^«®ª¯g®¯ªk«Ï g~{§ªk|^|® §z¯« ik À ¿ÂÀ y{ ik 
sentiers motorisés et 1 887 km de sentiers non motorisés, sans compter les 
nombreux sentiers situés en terr s®~sªk {¯|sgs§^z ^s|«s ©¯í¯|k ~ppªk ik «ys r~ª«-
piste. 

De plus, la MRC du Fjord -du-Saguenay se distingue par la richesse de ses 
caractéristiques naturelles et la diversité de son offre touristique. Le territoire 
g~{§®k ®ª~s« §^ªg« |^®s~|^¯¶Ï ¿Â º~|k« iík¶§z~s®^®s~| g~|®ª¡zlk Ýzecs), 
22 pourvoiries, une réserve faunique, ainsi que des territoires non organisés 
(TNO) qui dominent la région. On y retrouve également plus de 5 000 résidences 
de villégiature et plus de 250 000 visiteurs annuellement.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

J~¯ª ^««¯ªkª z^ «lg¯ªs®l ik« ¯«^qkª« «¯ª zík|«k{fzk ik «~| ®kªªs®~sªkÏ ¯| service 
ik «^¯´k®^qk ií¯ªqk|gk k| {szsk¯ s«~zl ÝNQ?7Þ a été mis en place 2018. Les 
services de sécurité incendie (SSI) de Saint-Honoré et de la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie i¯ 4x~ªi ~ppªk|® gk «kª´sgk ÀÂrÛÀÂÏ ÅxÛÅÏ §~¯ª zík|«k{fzk i¯ 
®kªªs®~sªk ik z^ ?M+Ï b zík¶gk§®s~| ik z^ {¯|sgs§^zs®l ik >^ª~¯grkÏ ~³ zk «kª´sgk 
k«® ^««¯ªl §^ª z^ Vszzk ií"z{^Î +k «kª´sgk k«® {~fszs«l §~¯ª ik« ^ggsik|®« 
survenant hors du réseau routier, mais  aussi pour secourir des marcheurs, 
skieurs, villégiateurs victimes d e malaise ou de blessures, ou encore en cas de 
§^||k iík««k|gkÏ k®gÎ >k NQ?7 ´s«k b s|®kª´k|sª i^|« zk« {kszzk¯ª« ilz^s« §~««sfzk« 
en déployant les ressources les plus proches et les plus aptes à intervenir 
rapidement sur les lieux.  

Les adeptes de nature et de sensations 
fortes pratiquent leurs activités de plus en 
plus en dehors des sentiers balisés, ce qui 
complique les interventions des services 
ŘŜ ǎŀǳǾŜǘŀƎŜ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ ƛǎƻƭŞ 
(SUMI). Afin de pouvoir intervenir 
efficacement et en toute sécurité dans les 
zones présentant des pentes modérées, la 
MRC et les services incendie offrant le 
service SUMI ont amélioré en 2024 la 
formation des intervenants et bonifié leur 
équipement. 
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>k ª¡zk i¯ NN7 i^|« zk g^iªk i¯ NQ?7 k«® ií^««s«®kª zk« ®kgr|sgsk|« ^{f¯z^|gskª« 
paramédicaux (TAP) lorsque ceux -ci ne peuvent pas procéder seuls à 
zíl´^g¯^®s~| {lisg^zk ~¯Ï k| zí^f«k|gk ik P"JÏ p~¯ª|sª zk« §ªk{skª« «~s|« k® 
prendre en charge la victime ju «©¯íb zí^ªªs´lk b zí^{f¯z^|gkÎ 

>íl©¯s§k {s|s{^zk iís|®kª´k|®s~| k«® g~{§~«lk ií¯| g~~ªi~||^®k¯ª k® ik ®ª~s« 
pompiers. La coordination des événements relève du service  de sécurité  
incendie.  

Toutes les interventions hors réseau routier se réfèrent  au Cadre de référence å 
7|®kª´k|®s~|« ií¯ªqk|gk r~ª« i¯ ªl«k^¯ ª~¯®skªÏ §ª~i¯s® §^ª zk {s|s«®oªk ik z^ 
Sécurité publique (MSP). Ce cadre prévoit notamment :  

¶ La coordination assurée par un membre désigné du SSI ; 

¶ Q|k l©¯s§k k| zkg®¯ªk ik g^ª®k« ®~§~qª^§rs©¯k«Ï ^s|«s ©¯ík| ¯®szs«^®s~| 
de la boussole et du GPS, pour faciliter le transport des TAP et 
zíl´^g¯^®s~| ik z^ ´sg®s{k; 

¶ Un protocole mis à jour précisant le déploiement des ressources, la 
is«§~|sfszs®l k® zík{§z^gk{k|® ik« l©¯s§k{k|®«; 

¶ +r^©¯k {k{fªk ik zíl©¯s§k iíl´^g¯^®s~| {lisg^zk i¯ NN7 i~s® 
posséder au minimum une carte de secouriste valide. La majorité des 
pompiers affectés au sauvetage en dehors du réseau routier et sur 
pentes modérées possèdent une carte de premier répondant ou un 
minimum de secouriste Ï ¯|k p~ª{^®s~| b zí¯®szs«^®s~| i¯ 5JNÏ ^s|«s ©¯k 
ií^¯®ªk« «§lgs^zs«^®s~|« §kª®s|k|®k«Î 

 
 

Il est important de noter que le service offert par le 
NN7 «k zs{s®k b zí^««s«®^|gk ®kªªk«®ªk ^¯¶ P"J §~¯ª 
zíl´^g¯^®s~| k® |k i~s® k| ^¯g¯| g^« m®ªk g~|«silªl 
comme un service de sauvetage technique.  

Chaque service de sécurité incendie offrant le SUMI 
applique un programme spécifique de formation et 
ik {^s|®sk| ik« g~{§l®k|gk«Ï ^s|«s ©¯í¯| 
§ª~qª^{{k iík|®ªk®sk| k® ik ªk{§z^gk{k|® ik« 
équipements, en conformité avec les normes en 
vigueur et les recomman dations des fabricants.  

Les services SSI ont également établi leur propre 
protocole lors du déploiement des ressources pour le 
{¦aLΣ ǘǊŀƴǎƳƛǎ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩŀǇǇŜƭs ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ό/!¦ύ Ŝǘ ŀǳ 
ŎŜƴǘǊŜ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ŘΩŀǇǇŜƭs ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ό/{!¦ύΦ 
Ces centres communiquent directement avec le centre de 
ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǎŀƴǘŞ ό/{{ύ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǾŜŎ ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ 
police local. 
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Dans la majorité des appels, les blessures ne mettaient pas la vie de la victime en 
i^|qkªÎ J^ª g~|«l©¯k|®Ï b zí^ªªs´lk ik zí^{f¯z^|gkÏ z^ ´sg®s{k ªkp¯«k «~¯´k|® zk 
transport et retourne à son domicile. Dans plus de trois cas, l'intervention des 
services SQ?7 ^ |lgk««s®l zí^§§¯s ií¯| rlzsg~§®oªk ik z^ N±ªk®l i¯ L¯lfkg ~¯ 
des Forces armées canadiennes. 

B| |~®k lq^zk{k|® ¯| |~{fªk |~| |lqzsqk^fzk ií^§§kz« ^||¯zl«Î >k« 
principales causes sont :  

¶ Information inexacte donnée par la personne demandant le service;  

¶ 7|gkª®s®¯ik i¯ «kª´sgk ^{f¯z^|gskª ©¯^|® b zí^ggk««sfszs®l i¯ «s®k k| 
véhicule;  

¶ Jªs«k k| gr^ªqk ik z^ ´sg®s{k §^ª ik« ®skª« §~¯ª zí^grk{s|kª b ¯| §~s|® 
accessible aux secours. 

 
En TNO en particulier, la géolocalisation des appels reste un enjeu majeur . 
En effet, les appelants, souvent peu familiers avec le territoire, fournissent des 
noms de secteurs ou de lacs non reconnus, ce qui complique la planification du 
trajet à emprunter par les équipes SUMI. Bien que des publications et affiches 
sik|®sps^|® zk« §~s|®« iíévacuation aient été installées, la localisation exacte et les 
besoins de la victime restent souvent erronés.  

+~|«silª^|® zíl´~z¯®s~| ik« ^§§kz« k| «^¯´k®^qk ©¯s |k «~|® §^« «k¯zk{k|® r~ª« 
du réseau routier, mais également en sentier avec pente modérée, en septembre 
À¾ÀÀÏ z^ ?M+ ^ §ª~glil b zí^g©¯s«s®s~| ik |~¯´k^¯¶ l©¯s§k{k|®« k® ik 
formation auprès des 2 équipes de sauvetage afin de répondre plus 
efficacement et sécuritairement.  

 

 

  

Il faut comprendre que les interventions en 
territoire non organisé (TNO) peuvent entraîner 
ŘŜǎ ŘŞƭŀƛǎ ŎŀǳǎŞǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ 
communication cellulaire ou satellite, ou encore la 
ŘƛǎǘŀƴŎŜ Ł ǇŀǊŎƻǳǊƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǾƛŎǘƛƳŜΦ  

Les différents services impliqués dans les 
urgences ont établi un protocole clair pour assurer 
une meilleure planification et coordination des 
interventions. 
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/| pl´ªskª À¾ÀÃÏ z^ +@/NNP ^ kppkg®¯l ¯|k s|«§kg®s~| ik zíl©¯s§k ik 
Saint-Honoré. Le véhicule utilisé a été jugé non conforme en raison de 
modifications apportées pour zís|«®^zz^®s~| iíl©¯s§k{k|®« ik «^¯´k®^qk k® §~¯ª 
le transport des intervenants et de la victime. Ces  modifications  |í~|® pas été 
homologuées par un ingénieur.  Le service a retiré ces équipements jugés non 
conformes  et, e| g~zz^f~ª^®s~| ^´kg z^ ?M+Ï sz ^ §ª~glil b zí^gr^® ií¯|k 
{~®~|ksqk k® ií¯| traîneau iíl´^g¯^®s~|Î 

Les installations de la Régie sont en cours de vérification pour assurer leur 
conformité. La RISIF is«§~«k lq^zk{k|® ií¯|k {~®~|ksqk k® ií¯| traîneau 
iíl´^g¯^®s~|Î 

Enfin, la MRC a formulé une demande auprès du ministère de la Sécurité civile 
ªlqs~|^zk k® ik zí"««~gs^®s~| ik« qk«®s~||^sªk« k| «lg¯ªs®l s|gk|isk k® gs´szk i¯ 
Québec afin que le comité SUMI reprenne ses activités et que la MRC puisse y 
être représentée.  

Les cartes 3 à 5 jointe s en annexes montre nt la localisation des équipements 
spécialisés utilisés ainsi que la desserte offerte sur le territoire par chaque 
NN7Ûg^«kª|k §~¯ª z^ §ªk«®^®s~| ik gk ®·§k ik «kg~¯ª«Ï zk« §~s|®« iíl´^g¯^®s~| 
ií¯ªqk|gk k® zk« §~s|®« ik ª^««k{fzk{k|®Ï zk g^« lgrl^|®Î 

4.4.3  Sauvetage nautique  

>~ª« ií¯| «^¯´k®^qk |^¯®s©¯kÏ z^ §ªk«®^®s~| ik« «kª´sgk« i~s® «ís|«§sªkª ik« 
|~ª{k« k| ´sq¯k¯ª k® «k ªlplªkª ^¯ +^iªk ik ªlplªk|gk k| «^¯´k®^qk |^¯®s©¯k i¯ 
?NJÎ +k ikª|skª i~g¯{k|® §ªl´~s® |~®^{{k|® Ð 

¶ >^ g~~ªis|^®s~| ik« s|®kª´k|®s~|« §^ª ¯| {k{fªk il«sq|l ií¯| NN7 i^|« 
les eaux intérieures;  

¶ La coordination des interventions par la Garde côtière canadienne dans 
les eaux sous compétences fédérales;  

¶ Une embarcation conforme à la r églementation  ^s|«s ©¯í¯|k l©¯s§k 
constituée minimalement de 3  personnes formées selon le type de plan 
iík^¯Ñ 

¶ Un plan de sauvetage à jour sur le déploiement des ressources ainsi que 
«¯ª z^ is«§~|sfszs®l k® zík{§z^gk{k|® ik« l©¯s§k{k|®«Ñ 

¶ Chaque service de sécurité incendie offrant le service applique son 
programme §~¯ª z^ p~ª{^®s~| k® iík|®ª^u|k{k|® «§lgsps©¯k §~¯ª zk 
sauvetage nautique ;  

¶ Chaque service de sécurité incendie offrant le service applique un 
§ª~qª^{{k §~¯ª zík|®ªk®sk| k® zk ªk{§z^gk{k|® ik« l©¯s§k{k|®« 
spécifiques pour le sauvetage nautique selon les recommandations des 
fabricants. 
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PORTRAIT DE LA SITUATION 

Le service de sauvetage nautique 
|íl®^s® §^« s|gz¯« i^|« zk« «grl{^« 
précédents. Le SSI de Saint-Fulgence 
offrait ce service, tout comme la RISIF, 
dans le schéma révisé de 
2e génération , cependant, les 
équipements des deux services ne 
sont plus conformes.  

Concernant le sauvetage sur glace, le SSI de la RISIF assure le service et le 
maintien de la formation et des équipements de son équipe. L'équipe de Saint -
Fulgence n'est pas à jour, la municipalité est en cours de réflexion. Le cadre de 
référence ne fait p as état des exigences pour le sauvetage sur glace. L'analyse 
sera complété e lorsque les informations seront disponibles . En attendant , des 
discussions sont en cours avec le SSI de Saguenay. 

À la suite de la publication du cadre de référence en sauvetage nautique du 
ministère de la Sécurité publique (MSP), la RISIF a mis fin à ses activités dans ce 
domaine. Le comité de sécurité publique, incendie et sécurité civile a alors 
mandaté un sous -g~{s®l ^ps| ií^|^z·«kª zí~ppªk ik «kª´sgk ^g®¯kzzk k| p~|g®s~| ik« 
exigences applicables au territoire de la MRC. Cette analyse n'est pas encore 
finalisée, et certaines questions demeurent, notamment en ce qui concerne les 
rôles et responsabilités liés au sau vetage en eaux fédérales.  

En conséquence, le conseil des maires de la MRC a décidé de ne pas inclure le 
sauvetage nautique dans le schéma de couverture de risques de 3 e génération.  

4.4.4  Autres services 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Les ressources consacrées à la sécurité incendie sont appelées à intervenir lors 
ik «s|s«®ªk« ~¯ iíl´l|k{k|®« ^¯®ªk« ©¯k ik« pk¯¶ ik f`®s{k|®«. En effet, les SSI 
s|®kª´sk||k|® k| g~zz^f~ª^®s~| ^´kg ispplªk|®« s|®kª´k|^|®« ií¯ªqk|gkÏ ®kz« ©¯k 
les services policiers, ambulanciers, la Société de protection des forêts contre le 
feu (SOPFEU) et même le service des travaux publics de la municipalité. Le 
tableau ci -dessous présente, à titre indicatif et de façon non limitative, les 
différents types de services off erts. 

7z g~|´sk|® lq^zk{k|® ik §ªlgs«kª ©¯kÏ g~{{k §~¯ª zk« ®·§k« iís|®kª´k|®s~|« 
l|¯{lªl« i^|« zk« «kg®s~|« §ªlglik|®k«Ï zk §ª~qª^{{k iík|®ª^u|k{k|® §ªl´~s® 
z^ p~ª{^®s~| ªkz^®s´k b gk« g^®lq~ªsk« iís|®kª´k|®s~|Î 
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Tableau 17 : Différents services offerts par les SSI 

 
Feu de 

véhicule 

Feu de 
forêt et 

de 
végétaux 

Matières 
dangereuses 

sensibilisation 
et opérations 

Monoxyde 
de 

carbone 

Accident sans 
désincarcération 

Assistance 
autres 

services et 
à la 

personne 

Situation 
climatique 

Accident 
aérien 

Sauvetage 
nautique 

Bégin  X X X X X X X   

Larouche X X X X X X X   

Saint-Ambroise  X X X X X X X   

Saint-Charles-de-
Bourget  

X X X X X X X   

Saint-David-de-
Falardeau 

X X X X X X X   

Saint-Fulgence  X X X X X X X  X 

Saint-Honoré  X X X X X X X X  

RISIF X X X X X X X   

Source : Service de sécurité incendie , 2025 
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Objectifs de protection arrêtés par la MRC  

Action 36   ?^s|®k|sª zk ~¯ zk« ^¯®ªk« ®·§k« iís|®kª´k|®s~|« qui sont  prévus au 
présent schéma de couverture de risques révisé 3 e génération.  

Action 37   Faire une analyse des services à offrir sur les territoires non 
organisés. 

Action 38   4^sªk ¯|k ^|^z·«k ik« ^¯®ªk« ®·§k« iís|®kª´k|®s~| b ~ppªsª k| 
g~|«silª^|® zík|«k{fzk ik« ªk««~¯ªgk« is«§~|sfzk« «¯ª zk ®kªªs®~sªk 
de la MRC et de lí~§®s{s«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk« k| p^s«^|® 
abstraction des limites administratives.  

Action 39   Appliquer et, au besoin, modifier le ou les programmes de 
p~ª{^®s~| k® iík|®ª^u|k{k|® «§lgsps©¯k« ^¯¶ ^¯®ªk« ®·§k« 
iís|®kª´k|®s~|« §ªl´¯« ^¯ «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik ªs«©¯k« ªl´s«l 
k| «ís|«§sª^|® ik« g^iªk« ik ªlplªk|gk« ^§§zsg^fzk«Î 

Action 40   Appliquer et, au besoin, modifier le ou les programmes de 
´lªspsg^®s~|Ï iís|«§kg®s~|Ï iík|®ªk®sk| k® ik ªk{§z^gk{k|® ik« 
équipements et accessoires spécifiques aux autres types 
iís|®kª´k|®s~|« qui sont  prévus au schéma de couverture de 
ªs«©¯k« ªl´s«l k| «ís|«§sª^|® ik« g^iªk« ik ªlplªk|gk« ^§§zsg^fzk« 
et selon les recommandations des fabricants.  

Action 41   Appliquer et, au besoin, modifier le ou les programmes 
iís|«§kg®s~|Ï iík|®ªk®sk| k® ik ªk{§z^gk{k|® ik« l©¯s§k{k|®« ik 
protection individuelle spécifiques aux autres types 
iís|®kª´k|®s~|« §ªl´¯« ^¯ «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik ªs«©¯k« ªl´s«l 
k| «ís|«§sª^|® ik« cadres de références applicables et selon les 
recommandations des fabricants.  

Action 42   Maintenir et mettre à jour les ententes intermunicipales requises 
^ps| ©¯k zk il§z~sk{k|® ik« l©¯s§k« iís|®kª´k|®s~| «§lgs^zs«lk« 
ªk´m®k ¯| g^ª^g®oªk ~§®s{^z ps¶l ^§ªo« g~|«silª^®s~| ik zík|«k{fzk 
des ressources disponibles, en faisant abstraction des lim ites 
administratives.  

Action 43   Maintenir, mettre à jour et transmettre au centre secondaire de 
g~{{¯|sg^®s~|« ií¯ªqk|gk s|gk|iskÏ zk« §ª~®~g~zk« iís|®kª´k|®s~| 
spécifiques revêtant un caractère optimal pour chacun des autres 
services de secours prévus au schéma de couverture de risques  
révisé. 
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5. Coordination 

5.1  Objectif  6 : B§®s{s«kª zís|®kª´k|®s~| ik« «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l 
incendie 8 

Déployer la force de frappe requise à lƐappel initial le plus rapidement possible 
sur les lieux de lƐincendie. Utiliser les ressources disponibles en faisant 
abstraction des limites administratives. Assurer à lƐensemble des citoyens des 
temps de réponse qu i respectent les exigences de protection établies aux 
objectifs 3 et 4. Planifier et coordonner ces interventions et les inscrire dans un 
protocole de déploiement. Établir la collaboration intermunicipale rendant 
possibles ces interventions optimisées.  

>í~§®s{s«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk« g~|«s«®k b §z^|spskª zís|®kª´k|®s~| «¯ª zk« zsk¯¶ ií¯| 
incendie, avec la force de frappe requise, à partir des ressources disponibles le 
plus rapidement sur le territoire, et ce, sans tenir compte des limites 
administratives. Pour chaque bâtiment du territoire, les autorités doivent identifier 
zk« ªk««~¯ªgk« iís|®kª´k|®s~| Ý§~{§skª«Ï ´lrsg¯zk«Ï k^¯Þ ©¯ísz p^¯iª^ {~fszs«kª 
pour former une force d e frappe qui pourra y intervenir. Elles doivent ensuite 
déterminer à partir de quell es casernes ces ressources seront déployées pour 
m®ªk zk« §z¯« ª^§sik« b ^ªªs´kª «¯ª zk« zsk¯¶ ik zís|®kª´k|®s~|Î /|ps|Ï sz« i~s´k|® 
inscrire les ressources identifiées dans un protocole de déploiement transmis au 
CSAU - incendie qui effectuera la répartit s~| b zí^§§kz s|s®s^zÎ  

>^ il{^ªgrk ií~§®s{s«^®s~| ªkzo´k ik zí^¯®~ªs®l ªlqs~|^zk k| g~zz^f~ª^®s~| ^´kg 
zk« ^¯®~ªs®l« z~g^zk«Î >í^¯®~ªs®l ªlqs~|^zk §ª~§~«k ik« ~fxkg®sp« ik §ª~®kg®s~| 
optimale qui peuvent être atteints par le  développement des mesures adéquates 
k® §^ª ¯|k qk«®s~| kppsgsk|®k ik zík|«k{fzk ik« ªk««~¯ªgk« is«§~|sfzk«Î +k« 
objectifs peuvent porter sur la prévention, la formation des effectifs, la 
§ªl§^ª^®s~| ik« s|®kª´k|®s~|« k® zk« «kg~¯ª«Î >í^¯®~ªs®l ªlqs~|^zk §ropose 
également des stratégies pour atteindre  les objeg®sp«Ï ®kz ©¯k zí^i~§®s~| ik ªoqzk« 
minimales de prévention, le développement des procédures opérationnelles 
¯|sp~ª{k« k® zíl®^fzs««k{k|® ~¯ za mise en commun de services. 9 

 

 

 

 
8 Référence : Orientation du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie  
 
9 Loi sur la sécurité incendie  article 14  
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>k« {¯|sgs§^zs®l« i~||k|® zk¯ª ^´s« b zí^¯®~ªs®l ªlqs~|^zk «¯ª «k« §ª~§~«s®s~|« k| 
faisant notamment mention des impacts de celles -gs «¯ª zí~ªq^|s«^®s~| ik zk¯ªs 
ressources humaine sÏ {^®lªskzzk« k® ps|^|gsoªk«Î & zís««¯k ik« lgr^|qk«Ï zí^¯®~ªs®l 
régionale arrête des objectifs de protection optimale pour chaque catégorie de 
ªs«©¯k« ~¯ gr^©¯k §^ª®sk i¯ ®kªªs®~sªk ©¯íkzzk ilps|s® k® il®kª{s|k zk« ^g®s~|« 
^®®k|i¯k«Ï b zílgrkzzk ªlqs~|^zk, locale ou sur une partie du territoire pour 
atteindre ces objectifs. 10 

>~ª«©¯k zk NN7 ªk«§kg®k z^ p~ªgk ik pª^§§k k¶sqlk b zílq^ªi i¯ ªs«©¯k ©¯íkzzk 
couvre, z^ il{^ªgrk ií~§®s{s«^®s~| k«® ^z~ª« g~{§zl®lkÎ  

PORTRAIT DE LA SITUATION 

Comme s|is©¯l i^|« zk« ~fxkg®sp« ÁÏ Â k® ÃÏ zí~§®s{s«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk« k«® 
réalisée sur le territoireÎ >í^¯®~ªs®l ªlqs~|^zk ^s|«s ©¯k zk« isªkg®s~|« ik« «kª´sgk« 
iís|gk|isk ik´ª~|® ´kszzkª b ~§®s{s«kª zk« ªk««~¯ªgk« §~¯ª gr^©¯k ®·§k ií^§§kzÏ 
k| ®k|^|® g~{§®k ik« ªk««~¯ªgk« r¯{^s|k« k® {^®lªskzzk« is«§~|sfzk« b zílgrkzzk 
régionale, sans se limiter aux limi®k« ^i{s|s«®ª^®s´k«Î >í~§®s{s«^®s~| i~s® §ªk|iªk 
en considération les risques à couvrir, plutôt que le service de sécurité incendie 
(SSI) qui en assurer̂  z^ g~¯´kª®¯ªkÏ ®kz ©¯k zk §ªlgs«k zí~fxkg®sp Ä ik« ~ªsk|®^®s~|« 
du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie.  

>í^¯®~ªs®l ªlqs~|^zk il®kª{s|k zk« ªk««~¯ªgk« iís|®kª´k|®s~| b {~fszs«kª b §^ª®sª 
de la caserne disposant des effectifs les plus rapides pour intervenir dans un 
«kg®k¯ª i~||lÏ k| «í^§§¯·^|® «¯ª zk« §~s|®« iíl©¯s´^zk|gk l®^fzs« «¯ª zík|«k{fzk 
des routes du territoire.  

>^ ?M+ ps|^zs«kª^ zí~§®s{s«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk« «kz~| ¯|k il{^ªgrk «®ª¯g®¯ªlk 
k| ©¯^®ªk qª^|ik« l®^§k«Ï ^§§zs©¯lk« b gr^©¯k g^®lq~ªsk ií^§§kz Ýs|gk|isk ik 
bâtiment, sauvetage, etc.) :  

1. Rassembler les informations sur les caractéristiques du territoire 
(périmètre urbain, conformité du réseau de bornes iíincendie, 
classification du risque) ainsi que sur les ressources disponibles 
Ý§~{§skª«Ï ´lrsg¯zk«Ï ªl«kª´k iík^¯Ï k®gÎÞÎ 

2. Identifier les ressources les plus rapides à intervenir dans chaque 
secteur du territoire, en prenant en compte les temps de mobilisation 
et de déplacement.  

3. Déterminer les ressources complémentaires pouvant intervenir 
rapidement si les ressources initiales ne suffisent pas à atteindre la 
force de frappe requise ou à respecter les délais de réponse attendus.  

4. Établir des protocoles de déploiement, utilisés par le CSAU incendie, 
^ps| ik ªl§^ª®sª zk« ªk««~¯ªgk« z~ª« ik zí^§§kz s|s®s^zÎ 
 

 
10 Loi sur la sécurité incendie , article 15  
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Une fois cette optimisation complétée, tous les SSI devront organiser des 
k|®ª^u|k{k|®« {¯z®sg^«kª|k« ^ps| ik p^´~ªs«kª zk ®ª^´^sz iíl©¯s§kÏ ií¯|sp~ª{s«kª 
zk« ®kgr|s©¯k« k® §ª~gli¯ªk«Ï k® ií^««¯ªkª ¯|k {kszzk¯ªk «lg¯ªs®l z~ª« ik« 
interventions.  

Par ailleurs, la gestion des interventions incendie se caractérise par une 
complexité et une exigence qui sont croissantes, générant des enjeux 
~ªq^|s«^®s~||kz« ©¯s ªk©¯soªk|® zí^ppkg®^®s~| ik p~|g®sons dédiées . Par exemple , 
une l©¯s§k iís|®kª´k|®s~| ª^§sikÏ un officier en santé et sécurité au travail, un 
assistant au poste de commandement, etc. Toutefois, considérant la limitation 
ik« ªk««~¯ªgk« ^¯ «ks| ik« «kª´sgk« iís|gk|iskÏ ¯|k ^|^z·«k ^§§ª~p~|isk ik« 
structures organisationnelles et des modes de fonct s~||k{k|® «ís{§~«kÏ i^|« 
¯|k §kª«§kg®s´k ik {^¶s{s«^®s~| ik zí¯®szs«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk«Ï ií^{lzs~ª^®s~| 
ik zíkppsg^gs®l ~§lª^®s~||kzzk k® ik ªli¯g®s~| ik« g~±®«Ï |~®^{{k|® §^ª z^ 
mutualisation de certaines fonctions lors des interventions . 

Les SSI assurent déjà un recrutement régulier. Il serait toutefois plus avantageux 
de mettre en place un programme intermunicipal de recrutement des pompiers, 
gk ©¯s §kª{k®®ª^s® ik p^gszs®kª zí~ªq^|s«^®s~| ik gkz¯s-gs k® iík| ^««¯ªkª zí¯|sp~ª{s®l 
«¯ª zík|«k{fzk i¯ ®kªªs®~sªkÎ -k §z¯«Ï zk« {¯|sgs§^zs®l« |í~|® ^g®¯kzzk{k|® §^« ik 
§ª~qª^{{k s|®kª{¯|sgs§^z ik ªkg~||^s««^|gk ik« §~{§skª«Î "ps| ií^««¯ªkª z^ 
pérennité des ressources, il sera nécessaire, dans le cadre du schéma de 
couverture de risque de 3 e générat ion, de développer un programme 
intermunicipal de reconnaissance des compétences pour les pompiers et les 
officiers.  
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Source : Orientation ministérielle  

 
Les cartes 1 et 2 jointe s en annexe montre nt zk ®k{§« ik ªl§~|«k §~¯ª zí^®®ks|®k ik z^ 
p~ªgk ik pª^§§k §~¯ª zk« f`®s{k|®« ik ªs«©¯k« p^sfzk« «¯ª zík|«k{fzk i¯ ®kªªs®~sªkÎ 
  

Figure 6 : Optimisation des ressources 
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Objectifs de protection arrêtés de la MRC  

Action 44   Pour les municipalités de moins de 10  000 habitants, planifier la 
«lg¯ªs®l s|gk|isk «¯ª zík|«k{fzk i¯ ®kªªs®~sªk k| ´s«^|® ¯| ®k{§« 
de réponse inférieur à 15  minutes. À défaut, appliquer le principe 
ií~§®s{s«^®s~|Î 

  
Action 45  Jªl´~sª ¯| {lg^|s«{k ií^|^z·«k ií~§®s{s«^®s~| ik {s«k k| 

commun de certains équipements et accessoires.  
 
Action 46   4^sªk zís|´k|®^sªk ik« isppsg¯z®l« ií^ggo« §~¯ª zk «kª´sgk de sécurité 

s|gk|iskÏ ^´s«kª zk gs®~·k| ik« zs{s®k«Ï p^sªk ¯| §z^| iís|®kª´k|®s~|Ï 
mettre à jour les protocoles de déploiement et de transmettre au 
gk|®ªk «kg~|i^sªk ik g~{{¯|sg^®s~| ií¯ªqk|gk s|gk|iskÎ 

 
Action 47   Faire une analyse des moyens efficaces afin de connaître les 

disponibilités des pompiers sur le territoire de la MRC, des 
ispplªk|®k« {l®r~ik« ik p~|g®s~||k{k|® ií^§§kz ^¯¶ §~{§skª« 
z~ª« ií^§§kz ^ps| ií^««¯ªkª zí~§®s{s«^®s~| ik« ªk««~¯ªgk«Î 

 
Action 48   Mise en place ií̄| «·«®o{k ií^§§kz ik ªk««~¯ªgk« §~¯ª ik« ®`grk« 

z~ª« iís|®kª´k|®s~| Ý"J+Ï BNNPÏ 7M7+Ï ^§§ª~´s«s~||k{k|® k| ^sªÏ 
H2O, etc.). 

 
Action 49   Produire et appliquer un programme intermunicipal pour le 

recrutement et la reconnaissance des pompiers et officiers.  
 
Action 50   "««¯ªkª zír^ª{~|s«^®s~| k® zí^ªªs{^qk ik« k|®ª^înements 

multicasernes appel és à travailler ensemble en faisant abstraction 
des limites administratives au minimum une fois par année.  

 
Action 51   Maintenir ou optimiser les outils informatiques de gestion 

incendie (ex . : ICO). 
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5.2  Objectif  7 : Coordonner la sécurité incendie au palier régional 11  

Définir les rôles et responsabilités des autorités locales et régionales en matière 
de sécurité incendie. Favoriser la collaboration entre les différents acteurs 
locaux pour mieux prévenir les incendies et mieux intervenir  lors de ceux -ci. 
Mettre en place des structures de concertation et de soutien visant à améliorer 
lƐoptimisation et lƐefficience des interventions. Coordonner lƐélaboration et la 
mise en Ŏuvre du schéma de couverture de risques à lƐinstar dƐune planification 
stratégique en sécurité incendie. Déterminer une procédure de vérification et 
dƐévaluation du degré dƐatteinte des actions prévues au schéma. 

La loi confie la responsabilité de planifier et de coordonner la sécurité incendie 
«¯ª «~| ®kªªs®~sªk ^¯¶ ^¯®~ªs®l« ªlqs~|^zk«Î >í^¯®~ªs®l ªlqs~|^zk k¶kªgk ¯| ª¡zk ik 
mise en commun, de soutien et de concertation dans différents domaines comme 
zí^{l|^qk{k|t du territoire, le développement économique et la gestion des 
matières résiduelles. Elle doit également jouer ce rôle en matière de sécurité 
s|gk|iskÎ /| «~{{kÏ zí^¯®~ªs®l ªlqs~|^zk i~s® m®ªk ^¯ g¦¯ª ik z^ g~~ªis|^®s~| ik« 
activités réalisées par les auto rités locales en matière de gestion des risques, de 
§ªl´k|®s~| k® iís|®kª´k|®s~| k| «lg¯ªs®l s|gk|iskÎ  

/zzk «k i~s® iík¶kªgkª ¯| zk^ikª«rs§ ^¯§ªo« ik« {¯|sgs§^zs®l«Ï |~®^{{k|® k| 
créant et en animant des comités de concertation, en favorisant le regroupement 
ik« ªk««~¯ªgk« ^s|«s ©¯ík| ~ppª^|® «~| «~¯®sk| ^¯¶ «kª´sgk« ik «lg¯ªs®l s|gk|iskÎ 

PORTRAIT DE LA SITUATION 

>^ ?M+ is«§~«k ií¯|k ªk««~¯ªgk ilislk b z^ «lg¯ªs®l s|gk|isk k® b z^ «lg¯ªs®l 
civile. Elle entend poursuivre la coordination du schéma de couverture de 
risques, conformément aux obligations prévues par la Loi sur la sécurité incendie .  

  

 
Référence : Orientation du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie 

La MRC maintient également son rôle de 
leader et offre un accompagnement 
continu aux municipalités et aux services 
de sécurité incendie (SSI), tout en 
assurant la vérification périodique de 
ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Şǘŀōƭƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ Ǉƭŀƴ 
ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 
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En 2020, le conseil de la MRC a adopté une procédure de vérification du plan de 
{s«k k| ¦¯´ªkÏ g~|p~ª{l{k|® b zí^ª®sgzk ¿Å ik z^ Loi sur la sécurité incendie . 
Ainsi, chaque SSI doit remplir un rapport trimestriel portant sur la planification et 
la réalisation des actions prévues. Ce rapport trimestriel, en lien avec le rapport 
annuel, constitue un outil de planification pour les SSI et un outil de vérification  
pour les municipalités et la MRC.  

>^ ?M+ «í^««¯ªk ©¯k gr^©¯k {¯|sgs§^zs®l g~{§zo®k «~| ª^§§~ª® ^||¯kz §¯s« 
procède à la compilation et à la transmission des informations et des 
commentaires au comité de sécurité publique, incendie et civile . La transmission 
du rapport est effectuée au x deux ans au ministère de la Sécurité publique en 
conformité de la Loi sur la sécurité incendie . 

>^ g~{{¯|sg^®s~|Ï z^ g~zz^f~ª^®s~| k® zí^ggo« b zís|p~ª{^®s~| k|®ªk zk« 
{¯|sgs§^zs®l«Ï zk« NN7 k® z^ ?M+ «~|® ik ©¯^zs®l k® p^gszk« ií^ggo«Î 

Dans le cadre du schéma de 2e génération, la MRC a mis en place un comité 
technique des directeurs incendie. Ce comité se réunit régulièrement, environ 
toutes les six à huit semaines. Il est également ouvert aux officiers mandatés par 
zk¯ª isªkg®k¯ªÎ >k {^|i^® i¯ g~{s®l k«® ií^««¯ªkª zí^®®ks|®k ik« ~fxkg®sp« i¯ §z^| 
ik {s«k k| ¦¯´ªkÎ 7z is«g¯®k k|®ªk ^¯®ªk« ik« ªl«¯z®^®« ~f®k|¯«Ï ik« k|xk¯¶ zsl« 
^¯¶ ªk««~¯ªgk« r¯{^s|k« k® {^®lªskzzk«Ï ik zí¯|sp~ª{s«^®s~| ik« §ª~gli¯ªk«Ï ik 
la planification de formations  et i¯ «¯s´s ik zíl´~z¯®s~| ik« §ª^®s©¯k« i^|« zk 
domaine de la sécurité incendie. Le comité analyse également les moyens à 
mettre en place pour répondre aux exigences, planifie les inspections annuelles 
des véhicules, des achats (APRIA, tuyaux) et aborde tout  autre sujet pouvant 
p^´~ªs«kª zí^{lzs~ª^®s~| ik« «kª´sgk« ~ppkª®«. 

Ce comité émet des recommandations au comité de sécurité publique incendie 
k® gs´szkÎ & ®s®ªk iík¶k{§zkÏ sz ^ §kª{s« z^ ªl^zs«^®s~| ik is´kª«k« s|s®s^®s´k« ik {s«k 
k| g~{{¯|Ï ®kzzk« ©¯k zí^gr^® ií¯| ®k«®k¯ª ik ®¯·^¯¶Ï ií¯| ^§§^ªksz ik 
´lªspsg^®s~| iíl®^|grls®l ik« {^«©¯k« p^gs^¯¶ Ý4s® ®k«®ÞÏ z^ gªl^®s~| ií¯|k l©¯s§k 
s|®kª{¯|sgs§^zk ik M++7 Ýªkgrkªgrk ik« g^¯«k« k® gsªg~|«®^|gk« iís|gk|iskÞÏ z^ 
{s«k k| §z^gk ií¯|k §ª~gli¯ªk ií^§§ª~´s«s~||k{k|® k| ^sª z~ª« iís|®kª´k|®s~|«Ï 
~¯ k|g~ªk zí~ªq^|s«^®s~| i¯ NQ?7Î 
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La MRC a également mis en place un comité de sécurité publique incendie et 
civile, composé de maires, de directeurs généraux et de directeurs incendie.  

Le mandat de ce comité est de :  

¶ +~zz^f~ªkª ^¯ «¯s´s i¯ §z^| ik {s«k k| ¦¯´ªk i¯ «grl{^ ik 
couverture de risques en sécurité incendie (SCRI) et fournir, au besoin, 
des recommandations en la matière;  

¶ Formuler des recommandations et des avis relatifs à la sécurité 
§¯fzs©¯k ^s|«s ©¯íb z^ «^|®l k® z^ «lg¯ªs®l ^¯ ®ª^´^sz ik« «kª´sgk« 
s|gk|isk «¯ª zk ®kªªs®~sªk ik z^ ?M+Ï b zí^®®k|®s~| i¯ g~|«ksz iks maires; 

¶ Pª^|«{k®®ªk zís|p~ª{^®s~| §kª®s|k|®k ^¯¶ {k{fªk« i¯ g~|«ksz des 
maires et aux municipalités à la suite des rencontres.  
 

-^|« ¯| ~fxkg®sp ií^{lzs~ª^®s~| g~|®s|¯k k® k| ´¯k ik z^ §ªl§^ª^®s~| i¯ «grl{^ 
de 3e génération, la MRC, en collaboration avec le comité de sécurité publique 
incendie et civile, a organisé trois journées de réflexion sur la sécurité incendie 
sur son territoire. Ce nouvel exercice vise une planification stratégique portant 
sur les dix proc haines années. 

Par ailleurs, la MRC assure un service 
de prévention des incendies 
compétent pour la réalisation des 
inspections des risques élevés  grâce 
à la présence de deux 
préventionnistes à temps plein. En 
plus des inspections, les municipalités 
font appel à ce service pour des 
situations particulières telles que les 
cas de syndrome de Diogène , 
l'insalubrité, l'organisation 

iíl´o|k{k|®« «§lgs^¯¶Ï z^ ´lªspsg^®s~| ik §z^|« k® ik §kª{s« ^s|«s ©¯k ió^¯®ªk« 
g~|®k¶®k« |lgk««s®^|® zík¶§kª®s«k «§lgs^zs«lk ií¯| §ªl´k|®s~||s«®k. 

/|ps|Ï z^ ?M+ ^ §ª~glil b ik¯¶ ªk|g~|®ªk« ^´kg zk« «kª´sgk« ií¯ªf^|s«{k k® ik« 
s|«§kg®k¯ª« {¯|sgs§^¯¶ i^|« ¯| «~¯gs ií^««¯ªkª ¯|k {kszzk¯ªk g~{§ªlrk|«s~| 
i¯ «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik ªs«©¯k« s|gk|isk k® ik zís{§~ª®^|gk i¯ §^ª®k|^ªs^® 
entre les services. La MRC prévoit z^ {s«k k| §z^gk ií¯| g~{s®l ií¯ªf^|s«{k k® 
des inspecteurs municipaux au cours du présent schéma.  
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Objectifs de protection arrêtés par la MRC  

Action 52  +~|®s|¯kª ií^««¯ªkª z^ g~~ªis|^®s~| i¯ «grl{^ ik g~¯´kª®¯ªk ik 
ªs«©¯k« ªl´s«l k® zk «¯s´s ik «^ {s«k k| ¦¯´ªk k® «^ ªl´s«s~|Î 

 
Action 53   Maintenir la compétence dans la gestion de la prévention et des 

inspections des risques plus élevés.  
 
Action 54   4^sªk ¯|k ^|^z·«k §~¯ª z^ {s«k k| g~{{¯| ^ps| ií~§®s{s«kª zk« 

visites de prévention selon les catégories de risques.  
 
Action 55   Maintenir ou modifier la procédure de vérification périodique de 

zíkppsg^gs®l ik« ^g®s~|« {s«k« k| ¦¯´ªk k® i¯ ikqªl ií^®®ks|®k ik« 
~fxkg®sp« ^ªªm®l« g~{{k §ªl´¯ b zí^ª®sgzk ¿Å ik z^ >N7. 

 
Action 56  Jª~i¯sªk k® ®ª^|«{k®®ªk zk ª^§§~ª® ií^g®s´s®l ^||¯kzzk{k|® b 

zí^¯®~ªs®l ªlqs~|^zk «kz~| zílgrl^|gskª §ªl´¯ b zí^ª®sgzk ÁÃ ik z^ >N7Ï 
ainsi que toute information demandée, et ce, dans le délai 
déterminé par cette dernière.  

 
Action 57   Jª~i¯sªk ¯| ª^§§~ª® s|gz¯^|® ¯| l®^® ik «s®¯^®s~| ©¯^|® b zí^®®ks|®k 

des objectifs de protection optimale arrêtés et des actions 
attendues prévues par le schéma de couverture de risques et le 
®ª^|«{k®®ªk ^¯ ?NJÏ «kz~| zílgrl^|gskª §ªl´¯ b zí^ª®sgzk 35 de la 
LSI. 

 
Action 58   Maintenir le comité de  Sécurité publique incendie et civile ainsi 

que le comité technique des directeurs incendie.  
 
Action 59   J^ª®sgs§kª ^¯ g~{s®l ií¯ªf^|s«{k k® ik« s|«§kg®k¯ª« {¯|sgs§^¯¶ 

de la MRC, au minimum une fois par année.  
  

Action 60  Privilégier la mise en commun de certaines fonctions liées à la 
sécurité incendie (administration, prévention, intervention) . 
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5.3  Objectif 8  : "ªªs{kª zk« ispplªk|®k« ªk««~¯ªgk« iís|®kª´k|®s~| 

Les services de sécurité incendie doivent fréquemment intervenir lors de 
sinistres demandant lƐarrimage avec dƐautres partenaires. LƐarrimage, avec les 
autres fonctions vouées à la sécurité du public, se doit dƐêtre harmonieux et 
exempt dƐobstacles. LƐautorité régionale peut établir les rôles et les 
responsabilités des différents acteurs, créer des protocoles dƐintervention et 
favoriser la collaboration entre ceux -ci. Autrement dit, les éléments touchant la 
sécurité incendie doivent être planifiés en parten ariat avec les autres acteurs.  

PORTRAIT DE LA SITUATION 

>^ ?M+ ^ {s« k| §z^gkÏ k| À¾À¾Ï ¯| g~{s®l ªlqs~|^z ik« s|®kª´k|^|®« ií¯ªqk|gk 
regroupant les services ambulanciers  et §~zsgskª«Ï zk« gk|®ª^zk« ií^§§kz« ií¯ªqk|gk 
incendie et santé, ainsi que le service chargé de l'assurance qualité et de la 
formation des services préhospitaliers d'urgence. Elle prévoit également 
iís|®lqªkª zk {s|s«®oªk ik« Pª^|«§~ª®« k® ik z^ ?~fszs®l i¯ª^fzk ^¯ g~¯ª« ik zí^||lk 
2025. 

Le mandat de ce comité est de favoriser un meilleur partenariat entre les différents 
«kª´sgk« ií¯ªqk|gkÏ ik is«g¯®kª ik« s|®kª´k|®s~|« g~{{¯|k« ^ps| ií^««¯ªkª ¯|k 
meilleure compréhension des rôles de chacun, et de trouver des pistes 
ií^{lzs~ª^®s~| g~|®s|¯k. 

J^ª ^szzk¯ª«Ï z^ ?M+ is«§~«k lq^zk{k|® ií¯| g~{s®l ik «lg¯ªs®l §¯fzs©¯k g~{§~«l 
du service policier et de maires. Les maires siégeant à ce comité sont les mêmes 
©¯k gk¯¶ i¯ g~{s®l ik «lg¯ªs®l §¯fzs©¯k s|gk|isk k® «lg¯ªs®l gs´szk ^ps| ií^««¯ªkª 
la cohérence  des actions et une compréhension commune des rôles. Ce comité 
se réunit au minimum trois fois par année, ou selon les besoins.  

La MRC compte mettre en place un comité avec les partenaires des travaux publics 
k® zk« NN7 ik gr^©¯k {¯|sgs§^zs®l ^ps| ií^««¯ªkª z^ g~{§ªlrk|«s~| ik« ª¡zk« ik 
chacun en matière de sécurité publique et de trouver des solutions dans 
zí^{lzs~ª^®s~| ik« «kª´sces mutuels. 

Enfin, la MRC a mis en place au printemps 20 25, un système de communication 
en TNO pour assurer une communication avec les inspecteurs lors de situation 
ií¯ªqk|gkÎ +k «·«®o{k «kª^ lq^zk{k|® ¯®szs«l §^ª zk« l©¯s§k« ik «^¯´k®^qkÎ  
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Objectifs de protection arrêtés  de la MRC  

Action 61  Maintenir un comité régional de concertation dévoué à la sécurité 
publique et tenir au minimum une réunion par année.  

 
Action 62   ?^s|®k|sª k® §^ª®sgs§kª ^¯ g~{s®l ik« s|®kª´k|^|®« ií¯ªqk|gk. 
 
Action 63  Mettre en place un comité avec les partenaires des travaux publi cs 

de chaque municipalité et tenir au minimum une rencontre par 
année. 

 
Action 64   Assurer une interopérabilité des systèmes de communication avec 

les différent e« ªk««~¯ªgk« iís|®kª´k|®s~|Î 
  



MRC du Fjord-du-Saguenay  Schéma de couverture de risques incendie | 2026-2036 

 
 
 
 

  101 

6. Plans ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

>k« §z^|« ik {s«k k| ¦¯´ªk ©¯s «¯s´k|® g~|«®s®¯k|® ¯| §z^| ií^g®s~| ©¯k z^ ?M+ 
i¯ 4x~ªiãiã̄N^q¯k|^·Ï ik {m{k ©¯k gr^©¯k {¯|sgs§^zs®l z~g^zk k® ªlqsk 
s|®kª{¯|sgs§^zk §^ª®sgs§^|®kÏ i~s´k|® ^§§zs©¯kª io« zík|®ªlk k| ´sq¯k¯ª i¯ 
«grl{^Î +k« ^g®s~|« k® zk¯ª« g~|is®s~|« ik {s«k k| ¦¯´ªk «~|® ®ª^i¯s®k« i^|« ¯| 
§z^| ^i~§®l §^ª gr^©¯k ^¯®~ªs®l ©¯s k| «kª^ gr^ªqlk ~¯Ï i^|« zk g^« ií¯|k ªlqsk 
s|®kª{¯|sgs§^zkÏ i^|« ¯| §z^| ¯|s ^i~§®l §^ª zk« {¯|sgs§^zs®l« g~|gkª|lk«.  

+k« §z^|« s|is©¯k|® zk« ^g®s~|«Ï zílgrl^|gskª §ªl´¯ k® zk« ^¯®~ªs®l« ªk«§~|«^fzk« 
ik z^ {s«k k| ¦¯´ªk ik gr^g¯|k ik« ^g®s~|«Î 7z k«® b |~®kª ©¯k §~¯ª ^zzlqkª zk 
§ªl«k|® i~g¯{k|®Ï zk« §z^|« ik {s«k k| ¦¯´ªk ~|® l®l g~|«~zsil« i^|« ¯| «k¯z k® 
¯|s©¯k i~g¯{k|®Î  

 
 
  


